
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1304/21-5-22008 2022/7/1
综合判定：合格

。

2 GX-B1495/20-5-221354～221360 2022.7.1 合格

3 GX-B1495/20-5-221361～221371 2022.7.1 合格



4 GX-B1322/21-5-22070-22071 2022-7-4

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。

5 GX-B1322/21-5-22072 2022-7-4 所检项目合格。



6 GX-B1322/21-5-22073-22082 2022-7-4

本次共检电力电
缆10条，10条电
力电缆所检项目

合格。

7 GX-B1329/21-5-22048-22077 2022-7-4

本次共检氧化锌
避雷器30组，30
组氧化锌避雷器
所检项目合格。



8 GX-B1451/20-5-22132-22141 2022-7-4

本次共检高压开
关柜10台，10台
高压开关柜所检

项目合格。

9 GX-B1313/21-5-22041-22042 2022-7-4

本次共检电力变
压器2台，2台电
力变压器所检项

目合格。

 



10 GX-B1328/20-5-22092 2022-7-4
本次共检绝缘手
套40只，40只绝
缘手套合格。

11 GX-B1328/20-5-22093 2022-7-4
本次共检绝缘鞋
36只，36只绝缘

鞋合格。

12
GX-B1495/20-5-221489

2022.7.4 所检项目合格

13 GX-B1495/20-5-221481 2022.7.4 所检项目合格



14 GX-B1312/20-5-22424～22428 2022.7.4 所检项目合格

15 GX-B1312/20-5-22415～22423 2022.7.4 所检项目合格

16 GX-B1312/20-5-22413～22414 2022.7.4 所检项目合格

17 GX-B1312/20-5-22402 2022.7.4 所检项目合格



18 GX-B1312/20-5-22403～22412 2022.7.4 所检项目合格

19 GX-B1495/20-5-221380～221392 2022.7.4 所检项目合格

20 GX-B1312/20-5-22397～22399 2022.7.4 所检项目合格

21 GX-B1321/20-5-22508～22517 2022.7.4 所检项目合格



22 GX-B1323/21-5-22134～22136 2022.7.4 所检项目合格

23 GX-B1312/20-5-22391～22392 2022.7.4 所检项目合格

24 GX-B1312/20-5-22393～22394 2022.7.4 所检项目合格

25 GX-B1495/20-5-221449～221469 2022.7.4 所检项目合格



26 GX-B1312/20-5-22389～22390 2022.7.4 所检项目合格

27 GX-B1312/20-5-22395～22396 2022.7.4 所检项目合格

28 GX-B1495/20-5-221425～221430 2022.7.4 所检项目合格

29 GX-B1321/20-5-22499～22507 2022.7.4 所检项目合格



30 GX-B1495/20-5-221488 2022.7.4 所检项目合格

31 GX-B1312/20-5-22400～22401 2022.7.4 所检项目合格

32 GX-B1321/20-5-22489～22498 2022.7.4 所检项目合格

33 GX-B1321/20-5-22486～22488 2022.7.4 所检项目合格



34 GX-B1312/20-5-22431～22433 2022.7.4 所检项目合格

35 GX-B1312/20-5-22434～22436 2022.7.4 所检项目合格

36 GX-B1495/20-5-221431～221448 2022.7.4 所检项目合格

37 GX-B1495/20-5-221423～221424 2022.7.4 所检项目合格



38 GX-B1495/20-5-221412～221422 2022.7.4 所检项目合格

39 GX-B1328/20-5-22077 2022.7.4 合格

40 GX-B1328/20-5-22078 2022.7.4 合格



41 GX-B1495/20-5-221476～221478 2022.7.4 所检项目合格

42 GX-B1312/20-5-22429～22430 2022.7.4 所检项目合格

43 GX-B1323/21-5-22122～22128 2022.7.4 所检项目合格



44 GX-B1495/20-5-22050～22062 2022.7.1 所检项目合格

45 GX-B1495/20-5-22065～22083 2022.7.1 所检项目合格

46 GX-B1323/21-5-22129～22133 2022.7.4 所检项目合格

47 GX-B1312/20-5-22336 2022.7.4 合格



48 GX-B1321/20-5-22429～22436 2022.7.3 合格

49  GX-B1312/20-5-22337 2022.7.3 合格

50 GX-B1321/20-5-22423～22428 2022.7.3 合格

51 GX-B1495/20-5-221479～221480 2022.7.5 所检项目合格

52 GX-B1495/20-5-221470～221475 2022.7.5 所检项目合格



53 GX-B1495/20-5-221482～221487 2022.7.5 所检项目合格

54 GX-B1495/20-5-221393～221411 2022.7.5 所检项目合格

55 GX-B1382/21-5-22002 2022/7/6 合格。



56 GX-B1382/21-5-22003 2022/7/6 合格。

57 GX-B1382/21-5-22004 2022/7/6 合格。



58 GX-B1382/21-5-22005 2022/7/6 合格。

59 GX-B1382/21-5-22006 2022/7/6 合格。

60 GX-B1382/21-5-22007 2022/7/6 合格。



61 GX-B1382/21-5-22008 2022/7/6 合格。

62 GX-B1382/21-5-22009 2022/7/6 合格。

63 GX-B1382/21-5-22010 2022/7/6 合格。



64 GX-B1382/21-5-22011 2022/7/6 合格。

65 GX-B1382/21-5-22012 2022/7/6 合格。

66 GX-B1382/21-5-22013 2022/7/6 合格。



67 GX-B1382/21-5-22014 2022/7/6 合格。

68 GX-B1382/21-5-22015 2022/7/6 合格。


