
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

6 GX-B1378/22-F-22219～F-22220 2023.1.12 所检项目合格

7 GX-B1378/22-F-22221 2023.1.12 所检项目合格



8 GX-B1378/22-F-22222～F-22223 2023.1.12 所检项目合格

9 GX-B1378/22-F-22224 2023.1.12 所检项目合格

10 GX-B1378/22-F-22225 2023.1.12 所检项目合格



11 GX-B1378/22-F-22226 2023.1.12 所检项目合格

12 GX-B1489/21-F-22124～F-22130 2023.1.12 所检项目合格

13 GX-B1489/21-F-22120～F-22123 2023.1.12 所检项目合格



14 GX-B1489/21-F-22119 2023.1.12 所检项目合格

15 GX-B1489/21-F-22118 2023.1.12 所检项目合格

16 GX-B1378/22-F-22217 2023.1.12 所检项目合格



17 GX-B1378/22-F-22218 2023.1.12 所检项目合格

18 GX-B1378/22-F-23001 2023.1.11 所检项目合格

19 GX-B4300/21-F-23001-F-23009 2023.1.13
不超过DL/T722-2014规

定的注意值



20 GX-B1378/22-F-23002 2023.1.13 所检项目合格

21 GX-B1378/22-F-23003 2023.1.13 所检项目合格

22 GX-B1489/21-F-23001 2023.1.18 合格


