
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

47 GX-B1304/21-5-23002 2023-2-9 综合判定：合格。

48 GX-B1304/21-5-23003 2023-2-9 综合判定：合格。

49 GX-B1354/20-5-23002 2023-2-7
电网接地电容电流符合规
定。



50 GX-B1352/21-5-23092-23114 2023-2-9
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关23台，23
台所检项目合格。

51 GX-B1352/21-5-23115-23135 2023-2-9
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关21台，21
台所检项目合格。

52 GX-B1352/21-5-23136-23153 2023-2-9
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关18台，18
台所检项目合格。



53 GX-B1352/21-5-23154-23171 2023-2-9
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关18台，18
台所检项目合格。

54 GX-B1352/21-5-23801-23802 2023-2-9
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关漏电保护
2台，2台所检项目合格。

55 GX-B1352/21-5-23803-23806 2023-2-9
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关漏电保护
4台，4台所检项目合。



56 GX-B1352/21-5-23807-23808 2023-2-9
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关漏电保护
2台，2台所检项目合格。

57 GX-B1352/21-5-23809-23811 2023-2-9
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关漏电保护
3台，3台所检项目合格。

58 GX-B1310/21-5-22331 2023/2/9 符合标准要求。



59 GX-B1312/20-5-23076～23080 2023/2/9
本次共检电力变压器

5台，5台电力变压器所检
项目合格。

60 GX-B1321/20-5-23165～23177 2023/2/9
本次共检电力电缆13条，
13条电力电缆均合格。

61 GX-B1495/20-5-23334～23360 2023/2/10
本次共检高压开关柜

27台，27台高压开关柜所
检项目合格。



62 GX-B1312/20-5-23081～23088 2023/2/9
本次共检电力变压器

8台，8台电力变压器所检
项目合格。

63 GX-B1312/20-5-23114 2023/2/9 所检项目合格。



64 GX-B1321/20-5-23178～23189 2023/2/9
本次共检电力电缆12条，
12条电力电缆均合格。

65 GX-B1495/20-5-23361～23386 2023/2/10
本次共检高压开关柜

26台，26台高压开关柜所
检项目合格。



66 GX-B1312/20-5-23089～23090 2023/2/9
本次共检电力变压器

2台，2台电力变压器所检
项目合格。

67 GX-B1314/21-5-23003～23005 2023/2/9

本次共检验煤矿在用干式
电抗器3台，3台煤矿在用
干式电抗器所检项目合格

。

68 GX-B1321/20-5-23190～23202 2023/2/9
本次共检电力电缆13条，
13条电力电缆均合格。



69 GX-B1495/20-5-23387～23403 2023/2/10
本次共检高压防爆开关17
台，17台高压防爆开关所

检项目合格。

70 GX-B1312/20-5-23093～23097 2023/2/9
本次共检电力变压器

5台，5台电力变压器所检
项目合格。



71 GX-B1321/20-5-23203～23216 2023/2/9
本次共检电力电缆14条，
14条电力电缆均合格。

72 GX-B1495/20-5-23404～23412 2023/2/10
本次共检高压防爆开关9
台，9台高压防爆开关所

检项目合格。



73 GX-B1312/20-5-23098～23102 2023/2/9
本次共检电力变压器

5台，5台电力变压器所检
项目合格。

74 GX-B1321/20-5-23217～23231 2023/2/9
本次共检电力电缆15条，
15条电力电缆均合格。



75 GX-B1495/20-5-23413～23428 2023/2/10
本次共检高压开关设备16
台，16台高压开关设备所

检项目合格。

76 GX-B1312/20-5-23103～23108 2023/2/9
本次共检电力变压器

6台，6台电力变压器所检
项目合格。



77 GX-B1321/20-5-23232～23244 2023/2/9
本次共检电力电缆13条，
13条电力电缆均合格。

78 GX-B1495/20-5-23429～23439 2023/2/10
本次共检高压开关设备11
台，11台高压开关设备所

检项目合格。

79 GX-B1312/20-5-23109～23113 2023/2/9
本次共检电力变压器

5台，5台电力变压器所检
项目合格。



80 GX-B1321/20-5-23245～23254 2023/2/9
本次共检电力电缆10条，
10条电力电缆均合格。

81 GX-B1495/20-5-23440～23450 2023/2/10
本次共检高压防爆开关11
台，11台高压防爆开关所

检项目合格。

82 GX-B1416/22-5-22083 2023.2.10 合格

83 GX-B1416/22-5-22084 2023.2.10 合格



84 GX-B1416/22-5-22085 2023.2.10 合格

85 GX-B1416/22-5-22086 2023.2.10 合格

86 GX-B1415/22-5-22028 2023.2.10 合格
































