
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

37 GX-B1350/21-7-23001 2023.2.7
本次共检验接地装置1处，1处

所检项目合格。

38 GX-B1350/21-7-23002 2023.2.8
本次共检验接地装置1处，1处

所检项目合格。

39 GX-B1350/21-7-23003 2023.2.8
本次共检验接地装置1处，1处

所检项目合格。

40 GX-B1350/21-7-23004 2023.2.8
本次共检验接地装置1处，1处

所检项目合格。

41 GX-B1350/21-7-23005 2023.2.8
本次共检验接地装置1处，1处

所检项目合格。



42 GX-B1451/20-7-23001～23009 2023.2.7
本次共检验高压开关柜9台，9
台高压开关柜所检项目合格

43 GX-B1329/21-7-23001～23004 2023.2.7
本次共检4组，4组所检项目合

格。

44 GX-B1329/21-7-23005～23010 2023.2.7
本次共检6组，6组所检项目合

格。

45 GX-B1322/21-7-23001～23008 2023.2.20
本次共检电力电缆8条，8条电

力电缆所检项目合格。

46 GX-B1322/21-7-23009～23015 2023.2.20
本次共检电力电缆7条，7条电

力电缆所检项目合格。



47 GX-B1328/20-7-23001～23002 2023.2.20 所检项目合格。

48 GX-B1328/20-7-23003～23005 2023.2.20 所检项目合格。

49 GX-B1313/21-7-23001 2023.2.20
本次共检1台，1台所检项目合

格。

50 GX-B1313/21-7-23002 2023.2.20
本次共检1台，1台所检项目合

格。

51 GX-B1313/21-7-23003 2023.2.20
本次共检1台，1台所检项目合

格。



52 GX-B1313/21-7-23004 2023.2.20
本次共检1台，1台所检项目合

格。

53 GX-B1313/21-7-23005 2023.2.20
本次共检1台，1台所检项目合

格。

54 GX-B1313/21-7-23006 2023.2.20
本次共检1台，1台所检项目合

格。

55 GX-B1313/21-7-23007 2023.2.20
本次共检1台，1台所检项目合

格。

56 GX-B1417/22-7-23264 2023-02-23 综合判定：合格



57 GX-B1417/22-7-23265 2023-02-23 综合判定：合格

58 GX-B1417/22-7-23266 2023-02-23 综合判定：合格

59 GX-B1417/22-7-23267 2023-02-23 综合判定：合格

60 GX-B1417/22-7-23268 2023-02-23 综合判定：合格


