
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

127 GX-B1307/20-5-23001 2023-2-14 综合判定：合格。

128 GX-B1307/20-5-23002 2023-2-14 综合判定：合格。



129 GX-B1307/20-5-23003 2023-2-14 综合判定：合格。

130  GX-B1384/16-5-23007 2023年2月15日 合格

131  GX-B1321/20-5-23129-23137 2023年2月15日 合格



132  GX-B1321/20-5-23128-23149 2023年2月15日 合格

133  GX-B1321/20-5-23150-23153 2023年2月15日 合格

134  GX-B1321/20-5-23154-23160 2023年2月15日 合格

135  GX-B1321/20-5-23161-23164 2023年2月15日 合格



136 GX-B1332/21-5-23001-23018 2023-2-15本次共检电力电容器18台，18台电力电容 。

137 GX-B1312/20-5-23058-23062 2023年2月15日 合格

138
GX-B1312/20-5-23063-23066

2023年2月15日 合格



139 GX-B1312/20-5-23067-23070 2023年2月15日 合格

140 GX-B1312/20-5-23071-23075 2023年2月15日 合格

141 GX-B1495/20-5-23285-23304 2023年2月15日 合格

142 GX-B1495/20-5-23305-23316 2023年2月15日 合格



143 GX-B1495/20-5-23317-23329 2023年2月15日 合格

144 GX-B1495/20-5-23330-23333 2023年2月15日 合格

145 GX-B1415/22-5-23001 2023-2-15 综合判定：合格。

146  GX-B1547/20-5-23330～23333 2023年2月16日 所检项目合格



147 GX-B1314/21-5-23001-23002 2023-02-16
本次共检干式电抗器
2台，2台干式电抗器
均合格。

148 GX-B1328/20-5-23006 2023-02-16
本次共检绝缘手套20
只，20只绝缘手套合
格。

149 GX-B1328/20-5-23007 2023-02-16
本 次 共 检 绝 缘 鞋
24只，24只绝缘鞋合
格。

150 GX-B1328/20-5-23008 2023-02-16
本 次 共 检 验 电 器
9支，9支验电器合格
。



151 GX-B1328/20-5-23009 2023-2-14

本次共检携带式接地
和 接 地 短 路 装 置
4套，4套携带式接地
和接地短路装置合格
。

152 GX-B1380/20-5-23001 2023.2.16 所检项目合格

153 GX-B1380/20-5-23002 2023.2.16 所检项目合格

154 GX-B1380/20-5-23003 2023.2.16 所检项目合格



155 GX-B1380/20-5-23004 2023.2.16 所检项目合格

156 GX-B1310/21-5-23001 2023.2.15 所检项目合格

157 GX-B1312/20-5-23004～23010 2023.2.16 所检项目合格

158 GX-B1312/20-5-23011 2023.2.16 所检项目合格



159 GX-B1328/20-5-23001 2023.2.16 合格

160 GX-B1328/20-5-23002 2023.2.16 合格

161 GX-B1328/20-5-23017 2023.2.16 合格

162 GX-B1328/20-5-23004 2023.2.16 合格



163 GX-B1328/20-5-23005 2023.2.16 合格

164 GX-B1312/20-5-23032～23035 2023.2.16 所检项目合格

165 GX-B1312/20-5-23030～23031 2023.2.16 所检项目合格

166 GX-B1312/20-5-23027～23029 2023.2.16 所检项目合格



167 GX-B1312/20-5-23023～23026 2023.2.16 所检项目合格

168 GX-B1312/20-5-23020～23022 2023.2.16 所检项目合格

169 GX-B1312/20-5-23018～23019 2023.2.16 所检项目合格

170 GX-B1312/20-5-23015～23017 2023.2.16 所检项目合格



171 GX-B1312/20-5-23012～23014 2023.2.16 所检项目合格

172 GX-B1312/20-5-23001～23003 2023.2.16 所检项目合格

173 GX-B1328/20-5-23003 2023.2.16 合格


