
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

55 GX-B1350/21-2-23009 2023.3.13
本次共检验接地装置2处，

2处所检项目合格。

56 GX-B1350/21-2-230010 2023.3.13 所检项目合格。

57 GX-B1451/20-2-23001～23006 2023.3.14
本次共检高压开关柜6台，

6台所检项目合格。



58 GX-B1307/20-2-23001 2023.3.14 综合判定:合格

59 GX-B1307/20-2-23002 2023.3.14 综合判定:合格

60 GX-B1307/20-2-23003 2023.3.14 综合判定:合格



61 GX-B1307/20-2-23004 2023.3.14 综合判定:合格

62 GX-B1307/20-2-23005 2023.3.14 综合判定:合格

63 GX-B1309/21-2-23001 2023.3.16 所检项目合格



64 GX-B1500/21-2-23001 2023.3.16 综合判定：合格

65 GX-B1500/21-2-23002 2023.3.16 综合判定：合格

66 GX-B1500/21-2-23003 2023.3.16 综合判定：合格



67 GX-B1500/21-2-23004 2023.3.16 综合判定：合格

68 GX-B1308/21-2-23002 2023.3.16 所检项目合格

69 GX-B1499/21-2-23005 2023.3.16 所检项目合格



70 GX-B1499/21-2-23006 2023.3.16 所检项目合格

71 GX-B1499/21-2-23007 2023.3.16 所检项目合格

72 GX-B1499/21-2-23008 2023.3.16
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格



73 GX-B1499/21-2-23009 2023.3.16
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格

74 GX-B1499/21-2-23010 2023.3.16
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格

75 GX-B1499/21-2-23013 2023.3.16
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格



76 GX-B1499/21-2-23014 2023.3.16
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格

77 GX-B1499/21-2-23015 2023.3.16
除吨水百米电耗超限外，

其余所检项目合格

78 GX-B1451/20-2-23067～23071 2023.3.14 所检项目合格



79 GX-B1451/20-2-23072～23078 2023.3.17 所检项目合格

80 GX-B1451/20-2-23046～23066 2023.3.17 所检项目合格

81 GX-B1322/21-2-23002～23008 2023.3.17 所检项目合格



82 GX-B1322/21-2-23009～23015 2023.3.17 所检项目合格

83 GX-B1313/21-2-23002～23004 2023.3.20 所检项目合格

84 GX-B1313/21-2-23005～23007 2023.3.20 所检项目合格



85 GX-B1313/21-2-23008～23016 2023.3.20 所检项目合格

86 GX-B1313/21-2-23025 2023.3.20 所检项目合格

87 GX-B1328/20-2-23049 2023.3.20 所检项目合格



88 GX-B1328/20-2-23050 2023.3.20 所检项目合格


