
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

285 GX-B1310/21-4-23036 2023.3.30   符合标准要求

286 GX-B1310/21-4-23037 2023.3.30
未发现超过Φ3mm当量直径缺

陷 

287 GX-B1310/21-4-23038 2023.3.30
未发现超过Φ3mm当量直径缺

陷 

288 GX-B1427/21-4-23036 2023.3.30   符合标准要求



289 GX-B1428/21-4-23037 2023.3.30 无缺陷迹痕显示

290 GX-B1428/21-4-23038 2023.3.30 无缺陷迹痕显示

291 GX-B1324/21-4-23001-23009 2023.3.31
本次共检三相交流电动机

9台，9台三相交流电动机所检
项目合格。

292 GX-B1324/21-4-23010-23019 2023.3.31
本次共检三相交流电动机

10台，10台三相交流电动机所
检项目合格。



293 GX-B1313/21-4-23007～23010 2023.3.31
 本次共检电力变压器4台，4
台电力变压器所检项目合格。

294 GX-B1313/21-4-23011～23017 2023.3.31
 本次共检电力变压器7台，7
台电力变压器所检项目合格。

295 GX-B1322/21-4-23007～23027 2023.3.31
 本次共检验电力电缆21条，

21条所检项目合格。

296 GX-B1322/21-4-23028～23049 2023.3.31
 本次共检验电力电缆22条，

22条所检项目合格。



297 GX-B1332/21-4-23001～23009 2023.3.31
本次共检电容器9台，9台所检

项目合格。

298 GX-B1451/20-4-23007～23026 2023.3.31
本次共检高压开关柜20台，20
台高压开关柜所检项目合格。

299 GX-B1451/20-4-23027～23042 2023.3.31
本次共检高压开关柜16台，16
台高压开关柜所检项目合格。

300 GX-B1451/20-4-23043～23056 2023.3.31
本次共检高压开关柜14台，14
台高压开关柜所检项目合格。



301 GX-B1310/21-4-23042 2023.3.31
   未发现超过Φ2mm当量直径

缺陷 

302 GX-B1310/21-4-23043 2023.3.31
   未发现超过Φ2mm当量直径

缺陷 

303 GX-B1310/21-4-23044 2023.3.31
   未发现超过Φ2mm当量直径

缺陷 

304 GX-B1328/20-4-23044 2023.3.31 所检项目合格



305 GX-B1328/20-4-23045 2023.3.31 所检项目合格

306 GX-B1328/20-4-23046 2023.3.31 所检项目合格

307 GX-B1328/20-4-23047 2023.3.31 所检项目合格

308 GX-B1310/21-4-23027 2023.3.31 符合标准要求



309 GX-B1310/21-4-23028 2023.3.31 符合标准要求

310 GX-B1310/21-4-23029 2023.3.31
未发现超过Φ3mm当量直径缺

陷 

311 GX-B1310/21-4-23030 2023.3.31
未发现超过Φ3mm当量直径缺

陷 

312 GX-B1310/21-4-23031 2023.3.31 符合标准要求


