
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

263 GX-B1312/20-4-23126～23129 2023.3.28
本次共检电力变压器4台，4台所检

项目合格。

264 GX-B1312/20-4-23130～23135 2023.3.28
本次共检电力变压器6台，6台所检

项目合格。

265 GX-B1321/20-4-23175～23181 2023.3.28
本次共检电力电缆7条，7条所检项

目合格。

266 GX-B1321/20-4-23182～23189 2023.3.28
本次共检电力电缆8条，8条所检项

目合格。



267 GX-B1328/20-4-23063 2023.3.28
本次共检绝缘手套2只，2只所检项

目合格。

268 GX-B1328/20-4-23064 2023.3.28
本次共检绝缘鞋2只，2只所检项目

合格。

269 GX-B1312/20-4-23076～23085 2023.3.29
本次共检电力变压器10台，10台所

检项目合格。

270 GX-B1312/20-4-23086～23091 2023.3.29
本次共检电力变压器6台，6台所检

项目合格。



271 GX-B1312/20-4-23112～23115 2023/3/29
本次共检电力变压器4台，4台所检

项目合格。

272 GX-B1312/20-4-23116～23121 2023/3/29
本次共检电力变压器6台，6台所检

项目合格。

273 GX-B1312/20-4-23109～23111 2023/3/29
本次共检电力变压器3台，3台所检

项目合格。

274 GX-B1312/20-4-23122 2023/3/29 所检项目合格。



275 GX-B1321/20-4-23190 2023.3.30 所检项目合格

276 GX-B1312/20-4-23136 2023.3.30 所检项目合格

277 GX-B1321/20-4-23139～23141 2023/3/30
 本次共检验电力电缆3条，3条所检

项目合格。

278 GX-B1321/20-4-23136～23138 2023/3/30
 本次共检验电力电缆3条，3条所检

项目合格。



279 GX-B1321/20-4-23142～23147 2023/3/30
 本次共检验电力电缆6条，6条所检

项目合格。

280 GX-B1321/20-4-23148～23152 2023/3/30
 本次共检验电力电缆5条，5条所检

项目合格。

281 GX-B1328/20-4-23040 2023.3.30
本次共检绝缘手套12只，12只所检

项目合格。

282 GX-B1328/20-4-23041 2023.3.30
本次共检绝缘鞋12只，12只所检项

目合格。



283 GX-B1328/20-4-23042 2023.3.30
 本次共检验电器5支，5支所检项目

合格。
 

284 GX-B1328/20-4-23043 2023.3.30
 本次共检短路接地线5套，5套所检

项目合格。


