
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1321/20-3-23574～23577 2023.4.3 所检项目合格

2 GX-B1427/21-3-23003 2023.4.6 符合标准要求。



3 GX-B1310/21-3-23007 2023.4.6 符合标准要求。

4 GX-B1310/21-3-23008 2023.4.6
未发现超过Φ
2mm当量直径的

缺陷。

5 GX-B1427/21-3-23002 2023.4.6 符合标准要求。



6 GX-B1310/21-3-23006 2023.4.6 符合标准要求。

7 GX-B1322/21-3-23050～23053 2023.4.3

本次共检验电力
电缆4条，4条电
力电缆所检项目

合格

8 GX-B1313/21-3-23030～23031 2023.4.3

本次共检电力变
压器2台，2台电
力变压器所检项

目合格。



9 GX-B1323/21-3-23064～23067 2023年4月3日

本次共检三相交
流电动机4台，4
台三相交流电动

机所
检项目合格。

10 GX-B1323/21-3-23058～23063 2023年4月3日

本次共检三相交
流电动机6台，6
台三相交流电动

机所
检项目合格。

11 GX-B1323/21-3-23048～23054 2023年4月3日

本次共检三相交
流电动机7台，7
台三相交流电动

机所
检项目合格。



12 GX-B1323/21-3-23055～23057 2023年4月3日

本次共检三相交
流电动机3台，3
台三相交流电动

机所
检项目合格。

13 GX-B1303/21-3-23001 2023.4.7
综合判定：合

格。

14 GX-B1495/20-3-23701～23730 2023.4.10

本次共检电流
互感器30只，
30只电流互感
器所检项目合

格。



15 GX-B1495/20-3-23731～23740 2023.4.10

本次共检电流
互感器10只，
10只电流互感
器所检项目合

格。

16 GX-B1495/20-3-23741～23752 2023.4.10

本次共检电流
互感器12只，
12只电流互感
器所检项目合

格。

17 GX-B1495/20-3-23753～23784 2023.4.10

本次共检电流
互感器32只，
32只电流互感
器所检项目合

格。



18 GX-B1495/20-3-23821～23835 2023.4.6

本次共检电压
互感器15组，
15组电压互感
器所检项目合

格。

19 GX-B1495/20-3-23836～23840 2023.4.6

本次共检电压
互感器5组，5
组电压互感器
所检项目合格

。

20 GX-B1495/20-3-23841～23846 2023.4.6

本次共检电压
互感器6组，6
组电压互感器
所检项目合格

。



21 GX-B1495/20-3-23847～23862 2023.4.6

本次共检电压
互感器16组，
16组电压互感
器所检项目合

格。

22 GX-B1495/20-3-231711～231740 2023.4.6

本次共检电流
互感器30只，
30只电流互感
器所检项目合

格。

23 GX-B1495/20-3-231741～231777 2023.4.6

本次共检电流
互感器37只，
37只电流互感
器所检项目合

格。



24 GX-B1495/20-3-231778～231785 2023.4.6

本次共检电流
互感器8只，8
只电流互感器
所检项目合格

。

25 GX-B1495/20-3-231466～231477 2023.4.6

本次共检电压
互感器12组，
12组电压互感
器所检项目合

格。

26 GX-B1495/20-3-231478～231493 2023.4.6

本次共检电压
互感器16组，
16组电压互感
器所检项目合

格。



27 GX-B1495/20-3-231494～231501 2023.4.6

本次共检电压
互感器8组，8
组电压互感器
所检项目合格

。


