
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

56 GX-B1301/21-7-23003 2023.4.7 综合判定:合格

57 GX-B1306/21-7-23026 2023.4.7 所检项目合格

58 GX-B1306/21-7-23027 2023.4.7 所检项目合格



59 GX-B1306/21-7-23028 2023.4.7 所检项目合格

60 GX-B1306/21-7-23029 2023.4.7 所检项目合格

61 GX-B1312/20-7-23067～23078 2023.4.7
本次共检电力变压器12台，12
台电力变压器所检项目合格。

62 GX-B1312/20-7-23079～23088 2023.4.7
本次共检电力变压器10台，10
台电力变压器所检项目合格。



63 GX-B1312/20-7-23089～23092 2023.4.7
本次共检电力变压器4台，4台
电力变压器所检项目合格。

64 GX-B1312/20-7-23095～23103 2023.4.7
本次共检电力变压器9台，9台
电力变压器所检项目合格。

65 GX-B1312/20-7-23104～23107 2023.4.7
本次共检电力变压器4台，4台
电力变压器所检项目合格。

66 GX-B1312/20-7-23108～23110 2023.4.7
本次共检电力变压器3台，3台
电力变压器所检项目合格。



67 GX-B1321/20-7-23065～23071 2023.4.7
本次共检电力电缆7条，7条电

力电缆均合格。

68 GX-B1321/20-7-23072～23080 2023.4.7
本次共检电力电缆9条，9条电

力电缆均合格。

69 GX-B1321/20-7-23086～23097 2023.4.7
本次共检电力电缆12条，12条

电力电缆均合格。

70 GX-B1321/20-7-230098～23105 2023.4.7
本次共检电力电缆8条，8条电

力电缆均合格。



71 GX-B1495/20-7-23186～23195 2023.4.7
本次共检高压防爆开关10台，
10台高压防爆开关所检项目合

格。

72 GX-B1495/20-7-23196～23208 2023.4.7
本次共检高压防爆开关13台，
13台高压防爆开关所检项目合

格。

73 GX-B1495/20-7-23209～23221 2023.4.7
本次共检高压防爆开关13台，
13台高压防爆开关所检项目合

格。

74 GX-B1495/20-7-23231～23244 2023.4.7
本次共检高压防爆开关14台，
14台高压防爆开关所检项目合

格。



75 GX-B1495/20-7-23245～23258 2023.4.7
本次共检高压防爆开关14台，
14台高压防爆开关所检项目合

格。

76 GX-B1495/20-7-23259～23268 2023.4.7
本次共检高压防爆开关10台，
10台高压防爆开关所检项目合

格。

77 GX-B1323/21-7-23032～23037 2023.4.11
本次共检三相交流电动机6台，
6台三相交流电动机所检项目合

格。

78 GX-B1323/21-7-23038～23044 2023.4.11
本次共检三相交流电动机7台，
7台三相交流电动机所检项目合

格。


