
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

20 GX-B1559/22-5-23014 2023/4/10 所检项目合格。

21 GX-B1559/22-5-23015 2023/4/10 所检项目合格。



22 GX-B1559/22-5-23016 2023/4/10 所检项目合格。

23 GX-B1559/22-5-23017 2023/4/10 所检项目合格。

24 GX-B1559/22-5-23018 2023/4/10 所检项目合格。



25 GX-B1424/20-5-23007 2023/4/11

依据NB/T 
10176-2019单轨
吊车综合判定合
格。

26 GX-B1424/20-5-23008 2023/4/11

依据NB/T 
10176-2019单轨
吊车综合判定合
格。

27 GX-B1424/20-5-23009 2023/4/11

依据NB/T 
10176-2019单轨
吊车所检项目合
格。



28 GX-B1424/20-5-23010 2023/4/11

依据NB/T 
10176-2019单轨
吊车所检项目合
格。

29 GX-B1424/20-5-23011 2023/4/11

依据NB/T 
10176-2019单轨
吊车所检项目合
格。

30 GX-B1424/20-5-23012 2023/4/11

依据NB/T 
10176-2019单轨
吊车所检项目合
格。



31 GX-B1310/21-5-23053 2023/4/11 符合标准要求。

32 GX-B1310/21-5-23054 2023/4/11 符合标准要求。

33 GX-B1495/20-5-23737～23747 2023/4/17

本次共检高压开
关柜11台，11台
高压开关柜所检

项目合格。



34 GX-B1495/20-5-23728～23736 2023/4/17

本次共检高压开
关柜9台，9台高
压开关柜所检项

目合格。

35 GX-B1300/20-5-23005 2023/4/16
综合判定：合格
。

36 GX-B1328/20-5-23067 2023/4/16
本次共检绝缘手
套8只，8只绝缘
手套合格。



37 GX-B1328/20-5-23068 2023/4/16
本次共检绝缘鞋
8只，8只绝缘鞋
合格。

38 GX-B1328/20-5-23069 2023/4/16
本次共检绝缘杆
2套，2套绝缘杆
合格。

39 GX-B1328/20-5-23070 2023/4/16
本次共检验电器
4支，4支验电器
合格。



40 GX-B1328/20-5-23071 2023/4/16

本次共检携带式
接地和接地短路
装置2组，2组携
带式接地和接地
短路装置合格。

41 GX-B1306/21-5-23016 2023/4/16 所检项目合格。 

42 GX-B1300/20-5-23004 2023/4/16
综合判定：合格
。



43
GX-B1499/21-5-23031，
23032，,23033

2023/4/16
除吨水百米电耗
不经济外，其余
所检项目合格。

44 GX-B1308/21-5-23008 2023/4/16 所检项目合格。

45
GX-B1306/21-5-
23013，,23014,23015

2023/4/16 所检项目合格。



46 GX-B1312/20-5-23177~23181 2023/4/16

本次共检电力变
压器5台，5台电
力变压器所检项
目合格。

47 GX-B1321/20-5-23360～23363 2023/4/16

本次共检电力电
缆4条，4条电力
电缆所检项目合
格。

48 GX-B1495/20-5-23642～23649 2023/4/16

综本次共检高压
防爆开关8台，8
台高压防爆开关
所检项目合格。



49
GX-B1499/21-5-23034，
23035，,23036

2023/4/16 所检项目合格。

50 GX-B1308/21-5-23009 2023/4/16 所检项目合格。

51 GX-B1350/21-5-23023,23024 2023/4/16 所检项目合格。



52 GX-B1328/20-5-23048 2023/4/16
本次共检绝缘手
套46只，46只绝
缘手套合格。

53 GX-B1328/20-5-23049 2023/4/16
本次共检绝缘鞋
46只，46只绝缘
鞋合格。

54 GX-B1328/20-5-23050 2023/4/16

本次共检携带式
接地和接地短路
装置16套，16套
携带式接地和接
地短路装置合格
。



55 GX-B1328/20-5-23051 2023/4/16
本次共检验电器
20支，20支验电
器合格。

56 GX-B1495/20-5-23690～23696 2023/4/16

本次共检高压开
关柜7台，7台高
压开关柜所检项
目合格。

57 GX-B1495/20-5-23697～23709 2023/4/16

本次共检高压开
关柜13台，13台
高压开关柜所检
项目合格。



58 GX-B1495/20-5-23710～23727 2023/4/16

本次共检高压开
关柜18台，18台
高压开关柜所检
项目合格。

59 GX-B1321/20-5-23379~23382 2023/4/16

本次共检验电力
电缆4条，4条电
力电缆所检项目
合格。

60 GX-B1321/20-5-23383~23384 2023/4/16

本次共检验电力
电缆2条，2条电
力电缆所检项目
合格。



61 GX-B1312/20-5-23197～23198 2023/4/16

本次共检电力变
压器2台，2台电
力变压器所检项
目合格。

62 GX-B1312/20-5-23199～23200 2023/4/16

本次共检电力变
压器2台，2台电
力变压器所检项
目合格。

63 GX-B1495/20-5-23750～23758 2023/4/16

本次共检高压开
关柜9台，9台高
压开关柜所检项

目合格。



64 GX-B1495/20-5-23759～23769 2023/4/16

本次共检高压
开关柜11台，
11台高压开关
柜所检项目合

格。

65 GX-B1495/20-5-23770～23771 2023/4/16

本次共检高压
开关柜2台，2
台高压开关柜
所检项目合格

。

66 GX-B1321/20-5-23385～23391 2023/4/16

本次共检电力电
缆7条，7条电力
电缆所检项目合

格。


