
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

207 GX-B1352/21-4-23292～23306 2023.4.25
本次共检矿用防爆低压交流真
空馈电开关15台，15台所检项

目合格。

208 GX-B1352/21-4-23307～23328 2023.4.25
本次共检矿用防爆低压交流真
空馈电开关22台，22台所检项

目合格。

209 GX-B1352/21-4-23329～23352 2023.4.25
本次共检矿用防爆低压交流真
空馈电开关24台，24台所检项

目合格。



210 GX-B1352/21-4-23353～23362 2023.4.25
本次共检矿用防爆低压交流真
空馈电开关10台，10台所检项

目合格。

211 GX-B1352/21-4-23363～23373 2023.4.25
本次共检矿用防爆低压交流真
空馈电开关11台，11台所检项

目合格。

212 GX-B1417/22-4-23071 2023.4.25 所检项目合格



213 GX-B1417/22-4-23072 2023.4.25 所检项目合格



 






