
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

254 GX-B1307/20-2-23027 2023.4.28 综合判定：合格。

255 GX-B1307/20-2-23048 2023.4.28 综合判定：合格。

256 GX-B1306/21-2-23025 2023.4.28 所检项目合格。



257 GX-B1306/21-2-23026 2023.4.28 所检项目合格。

258 GX-B1306/21-2-23027 2023.4.28 所检项目合格。

259 GX-B1451/20-2-23153～23158 2023.4.28
本次共检高压开关柜6
台，6台所检项目合格

。



260 GX-B1329/21-2-23071～23077 2023.4.28
本次共检氧化锌避雷器
7组，7组所检项目合格

。

261 GX-B1328/20-2-23061 2023.4.18
  本次共检绝缘手套5
双，5双所检项目合格

。

262 GX-B1328/20-2-23062 2023.4.18
  本次共检绝缘鞋

5双，5双所检项目合格
。



263 GX-B1328/20-2-23063 2023.4.18
本次共检验电器3支，3

支所检项目合格。

264 GX-B1328/20-2-23064 2023.4.18
本次共检携带式接地和
接地短路装置2组，2组

所检项目合格。

265 GX-B1328/20-2-23065 2023.4.18
本次共检绝缘杆2组，2

组所检项目合格。



266 GX-B1307/20-2-23033 2023.4.28 综合判定：合格。

267 GX-B1307/20-2-23034 2023.4.28 综合判定：合格。

268 GX-B1307/20-2-23035 2023.4.28 综合判定：合格。



269 GX-B1307/20-2-23036 2023.4.28 综合判定：合格。

270 GX-B1307/20-2-23037 2023.4.28 综合判定：合格。

271 GX-B1307/20-2-23038 2023.4.28 综合判定：合格。



272 GX-B1307/20-2-23039 2023.4.28 综合判定：合格。

273 GX-B1307/20-2-23040 2023.4.28 综合判定：合格。

274 GX-B1307/20-2-23041 2023.4.28 综合判定：合格。



275 GX-B1307/20-2-23042 2023.4.28 综合判定：合格。

276 GX-B1307/20-2-23043 2023.4.28 综合判定：合格。

277 GX-B1307/20-2-23044 2023.4.28 综合判定：合格。



278 GX-B1307/20-2-23045 2023.4.28 综合判定：合格。

279 GX-B1328/20-2-23066 2023.4.27
本次共检验绝缘手套2
只，2只所检项目合格

。

280 GX-B1328/20-2-23067 2023.4.27
本次共检验绝缘鞋

2只，2只所检项目合格
。



281 GX-B1328/20-2-23068 2023.4.27 所检项目合格

282 GX-B1328/20-2-23069 2023.4.27 所检项目合格

283 GX-B1310/21-2-23041 2023.4.27
未发现超过Ф2mm当量

直径的缺陷。



284 GX-B1428/21-2-23041 2023.4.27 无缺陷迹痕显示。

285 GX-B1310/21-2-23042 2023.4.27
未发现超过Ф2mm当量

直径的缺陷。

286 GX-B1428/21-2-23042 2023.4.27 无缺陷迹痕显示。



287 GX-B1310/21-2-23046 2023.4.27 符合标准要求

288 GX-B1321/20-2-23096 ～23100 2023.4.27
本次共检电力电缆

5条，5条电力电缆所检
项目合格。

289 GX-B1312/20-2-23097 ～23099 2023.4.27
本次共检电力变压器3
台，3台电力变压器所

检项目合格。



290 GX-B1312/20-2-23100 ～23114 2023.4.27
本次共检电力变压器15
台，15台电力变压器所

检项目合格。


