
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

14 GX-B1329/21-4-23037～23038 2023.5.6 本次共检氧化锌避雷器2组，2组氧
化锌避雷器所检项目合格。

15 GX-B1329/21-4-23039 2023.5.6 所检项目合格。

16 GX-B1547/20-4-23001～23004 2023.5.6
本次共共检继电保护装置4台，4台

所检项目合格。
 



17 GX-B1547/20-4-23005～23008 2023.5.6
本次共共检继电保护装置4台，4台

所检项目合格。

18 GX-B1547/20-4-23009～23011 2023.5.6
本次共共检继电保护装置3台，3台

所检项目合格。

19 GX-B1495/20-4-23500～23503 2023.5.6
本次共检高压开关柜4台，4台所检

项目合格。



20 GX-B1495/20-4-23504 2023.5.6 所检项目合格。

21 GX-B1495/20-4-23505 2023.5.6 所检项目合格。  

22 GX-B1495/20-4-23506～23507 2023.5.6
本次共检高压开关柜2台，2台所检

项目合格。



23 GX-B1495/20-4-23508～23509 2023.5.6
本次共检高压开关柜2台，2台所检

项目合格。

24 GX-B1495/20-4-23496～23497 2023.5.6
本次共检电压互感器2台，2台所检

项目合格。

25 GX-B1495/20-4-23498～23499 2023.5.6
本次共检电压互感器2台，2台所检

项目合格。



26 GX-B1495/20-1-23486～23488 2023.5.6
本次共检高压开关设备3台，3台高

压开关设备所检项目合格。

27 GX-B1495/20-1-23489～23491 2023.5.6
本次共检高压开关设备3台，3台高

压开关设备所检项目合格。

28 GX-B1495/20-1-23492～23495 2023.5.6
本次共检高压开关设备4台，4台高

压开关设备所检项目合格。



29 GX-B1515/22-4-23002 2023.5.8 所检项目合格。

30 GX-B1310/21-4-23054 2023.5.10 符合标准要求

31 GX-B1310/21-4-23055 2023.5.10 符合标准要求



32 GX-B1310/21-4-23056 2023.5.10 符合标准要求

33 GX-B1322/21-4-23050～23059 2023.5.10
本次共检电力电缆10条，10条所检

项目合格。

34 GX-B1328/20-4-23069 2023.5.12
本次共检绝缘手套28只，28只所检

项目合格。



35 GX-B1328/20-4-23070 2023.5.12
本次共检绝缘鞋20只，20只所检项

目合格。

36 GX-B1328/20-4-23099 2023.5.12
本次共检验电器3支，3支所检项目
合格

37 GX-B1328/20-4-23100 2023.5.12
本次共检携带式短路接地线4组，4
组所检项目合格。



38 GX-B1328/20-4-23101 2023.5.12
本次共检绝缘手套4只，4只所检项
目合格。

39 GX-B1328/20-4-23102 2023.5.12
本次共检绝缘鞋6只，6只所检项目
合格。




