
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

85 GX-B1328/20-5-23077 2023.5.8
本次共检绝缘手套10只，10

只绝缘手套合格。

86 GX-B1328/20-5-23078 2023.5.8
本次共检绝缘鞋10只，10只

绝缘鞋合格。

87 GX-B1495/20-5-23892～23896 2023.5.10 所检项目合格



88 GX-B1495/20-5-23885～23891 2023.5.9 所检项目合格

89 GX-B1312/20-5-23242～23243 2023.5.8 所检项目合格

90 GX-B1312/20-5-23244～23245 2023.5.8 所检项目合格



91 GX-B1312/20-5-23240～23241 2023.5.8 所检项目合格

92 GX-B1350/21-5-23025 2023.5.8 所检项目合格

93 GX-B1321/20-5-23402～23405 2023.5.8 所检项目合格

94 GX-B1495/20-5-23857～23870 2023.5.10 所检项目合格



95 GX-B1495/20-5-23871～23884 2023.5.9 所检项目合格

96 GX-B1495/20-5-23991～231015 2023.5.10
本次共检高压防爆开关

25台，25台高压防爆开关所
检项目合格。

97 GX-B1495/20-5-231016～231020 2023.5.10
本次共检高压防爆开关

5台，5台高压防爆开关所检
项目合格。

98 GX-B1495/20-5-231021～231028 2023.5.10
本次共检高压开关柜8台，8
台高压开关柜所检项目合格

。



99 GX-B1350/21-5-23031 2023.5.5 所检项目合格。

100 GX-B1350/21-5-23032 2023.5.5 所检项目合格。

101 GX-B1350/21-5-23033 2023.5.5 所检项目合格。

102 GX-B1350/21-5-23034 2023.5.5 所检项目合格。



103 GX-B1350/21-5-23035 2023.5.5 所检项目合格。

104 GX-B1350/21-5-23036 2023.5.5 所检项目合格。

105 GX-B1350/21-5-23037 2023.5.5 所检项目合格。

106 GX-B1350/21-5-23038 2023.5.5
本次共检接地装置2处,2处
接地装置所检项目合格。



107 GX-B1350/21-5-23039 2023.5.5 所检项目合格。

108 GX-B1350/21-5-23040 2023.5.5
本次共检接地装置2处,2处
接地装置所检项目合格。

109 GX-B1350/21-5-23041 2023.5.5 所检项目合格。

110 GX-B1350/21-5-23042 2023.5.5
本次共检接地装置2处,2处
接地装置所检项目合格。



111 GX-B1350/21-5-23043 2023.5.5 所检项目合格。

112 GX-B1350/21-5-23044 2023.5.5 所检项目合格。

113 GX-B1350/21-5-23045 2023.5.5 所检项目合格。

114 GX-B1350/21-5-23046 2023.5.5 所检项目合格。



115 GX-B1350/21-5-23047 2023.5.5 所检项目合格。

116 GX-B1306/21-5-23017 2023.5.11 所检项目合格

117 GX-B1306/21-5-23018 2023.5.11 所检项目合格

118 GX-B1306/21-5-23019 2023.5.11 所检项目合格



119 GX-B1306/21-5-23020 2023.5.11 所检项目合格

120 GX-B1306/21-5-23021 2023.5.11 所检项目合格

121 GX-B1306/21-5-23022 2023.5.11 所检项目合格

122 GX-B1306/21-5-23023 2023.5.11 所检项目合格



123 GX-B1306/21-5-23024 2023.5.11 所检项目合格

124 GX-B1306/21-5-23025 2023.5.11 所检项目合格

125 GX-B1306/21-5-23026 2023.5.11 所检项目合格

126 GX-B1306/21-5-23027 2023.5.11 所检项目合格



127 GX-B1321/20-5-23466～23467 2023.5.12 所检项目合格。

128 GX-B1312/20-5-23269～23273 2023.5.11
本次共检电力变压器5台，5
台电力变压器所检项目合格

。

129 GX-B1312/20-5-23257～23259 2023.5.11
本次共检电力变压器3台，3
台电力变压器所检项目合格

。

130 GX-B1312/20-5-23274～23275 2023.5.11
本次共检电力变压器2台，2
台电力变压器所检项目合格

。



131 GX-B1308/21-5-23014 2023/5/10 所检项目合格

132 GX-B1499/21-5-23037 2023/5/10
除吨水百米电耗不经济外，

其余所检项目合格。

133 GX-B1499/21-5-23038 2023/5/10
除吨水百米电耗不经济外，

其余所检项目合格。

134 GX-B1499/21-5-23039 2023/5/10
除吨水百米电耗不经济外，

其余所检项目合格。


