
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

40 GX-B1499/21-4-23029～23030 2023.5.12 所检项目合格。

41 GX-B1499/21-4-23031～23033 2023.5.12 所检项目合格。

42 GX-B1308/21-4-23004 2023.5.12 所检项目合格。

43 GX-B1499/21-4-23022 2023.5.12 所检项目合格。



44 GX-B1499/21-4-23023 2023.5.12 所检项目合格。

45 GX-B1499/21-4-23024 2023.5.12 所检项目合格。

46 GX-B1499/21-4-23025 2023.5.12 所检项目合格。

47 GX-B1499/21-4-23026 2023.5.12 所检项目合格。

48 GX-B1499/21-4-23027 2023.5.12 所检项目合格。



49 GX-B1499/21-4-23028 2023.5.12 所检项目合格。

50 GX-B1499/21-4-23029 2023.5.12
实测流量
376.2m3/h。

51 GX-B1499/21-4-23030 2023.5.12
实测流量
383.3m3/h。

52 GX-B1499/21-4-23031 2023.5.12
实测流量
329.8m3/h。

53 GX-B1499/21-4-23032 2023.5.12
实测流量
321.4m3/h。



54 GX-B1499/21-4-23033 2023.5.12
实测流量
331.2m3/h。

55 GX-B1308/21-4-23004 2023.5.12 所检项目合格。

56 GX-B1499/21-4-23022 2023.5.12 所检项目合格。

57 GX-B1499/21-4-23023 2023.5.12 所检项目合格。

58 GX-B1499/21-4-23024 2023.5.12 所检项目合格。



59 GX-B1499/21-4-23025 2023.5.12 所检项目合格。

60 GX-B1499/21-4-23026 2023.5.12
除吨水百米电耗
超限外，其余所
检项目合格。

61 GX-B1499/21-4-23027 2023.5.12
除吨水百米电耗
超限外，其余所
检项目合格。

62 GX-B1499/21-4-23028 2023.5.12
除吨水百米电耗
超限外，其余所
检项目合格。

63 GX-B1404/20-4-23013 2023.5.12

所检电网谐波电压总谐
波畸变率、各次谐波电

压含有率、谐波电流符

合GB/T 14549-1993 《

电能质量 公用电网谐
波》要求。



64 GX-B1404/20-4-23014 2023.5.12

所检电网谐波电压总谐
波畸变率、各次谐波电

压含有率、谐波电流符

合GB/T 14549-1993 《

电能质量 公用电网谐
波》要求。

65 GX-B1404/20-4-23015 2023.5.12

所检电网谐波电压总谐
波畸变率、各次谐波电

压含有率、谐波电流符

合GB/T 14549-1993 《

电能质量 公用电网谐
波》要求。

66 GX-B1404/20-4-23016 2023.5.12

所检电网谐波电压总谐
波畸变率、各次谐波电

压含有率、谐波电流符

合GB/T 14549-1993 《

电能质量 公用电网谐
波》要求。

67 GX-B1404/20-4-23017 2023.5.12

所检电网谐波电压总谐

波畸变率、各次谐波电
压含有率、谐波电流符

合GB/T 14549-1993 《

电能质量 公用电网谐

波》要求。

68 GX-B1547/20-4-23012～23015 2023.5.12

本次共共检继电
保护装置4台，4
台所检项目合格

。



69 GX-B1547/20-4-23016～23018 2023.5.12

本次共共检继电
保护装置3台，3
台所检项目合格

。

70 GX-B1329/21-4-23040～23045 2023.5.12

本次共检氧化锌
避雷器17只，17
只氧化锌避雷器
所检项目合格。

71 GX-B1329/21-4-23046～23047 2023.5.12

本次共检氧化锌
避雷器2组，2组
氧化锌避雷器所
检项目合格。

72 GX-B1329/21-4-23048～23049 2023.5.12

本次共检氧化锌
避雷器2组，2组
氧化锌避雷器所
检项目合格。

73 GX-B1495/20-4-23911～23913 2023.5.12
本次共检高压开
关柜3台，3台所
检项目合格。



74 GX-B1495/20-4-23914～23915 2023.5.12
本次共检高压开
关柜2台，2台所
检项目合格。

75 GX-B1495/20-4-23804～23813 2023.5.12
本次共检高压开
关柜10台，10台
所检项目合格。

76 GX-B1495/20-4-23814 2023.5.12 所检项目合格。

77 GX-B1495/20-4-23815～23825 2023.5.12

本次共检高压防
爆开关11台，11
台所检项目合格

。

78 GX-B1495/20-4-23826～23838 2023.5.12

本次共检高压防
爆开关13台，13
台所检项目合格

。



79 GX-B1495/20-4-23899～23910 2023.5.12

本次共检高压防
爆开关12台，12
台所检项目合格

。

80 GX-B1495/20-4-23841～23855 2023.5.12

本次共检高压防
爆开关15台，15
台所检项目合格

。

81 GX-B1495/20-4-23856～23869 2023.5.12

本次共检高压防
爆开关14台，14
台所检项目合格

。

82 GX-B1495/20-4-23870～23884 2023.5.12
本次共检高压开
关柜15台，15台
所检项目合格。

83 GX-B1495/20-4-23885～23897 2023.5.12
本次共检高压开
关柜13台，13台
所检项目合格。



84 GX-B1424/20-4-23014 2023.5.12

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综
合判定合格；依
据MT/T 220-1990 
尾气所检项目合

格。

85 GX-B1321/20-4-23510～23513 2023.5.15
本次共检电力电
缆4条，4条所检

项目合格。

86 GX-B1321/20-4-23514～23522 2023.5.15
本次共检电力电
缆9条，9条所检

项目合格。

87 GX-B1321/20-4-23523～23532 2023.5.15
本次共检电力电
缆10条，10条所
检项目合格。



88 GX-B1321/20-4-23533～23542 2023.5.15
本次共检电力电
缆10条，10条所
检项目合格。

89 GX-B1321/20-4-23543～23550 2023.5.15
本次共检电力电
缆8条，8条所检

项目合格。

90 GX-B1321/20-4-23551～23560 2023.5.15
本次共检电力电
缆10条，10条所
检项目合格。

91 GX-B1321/20-4-23561～23565 2023.5.15
本次共检电力电
缆5条，5条所检

项目合格。



92 GX-B1321/20-4-23566～23567 2023.5.15
本次共检电力电
缆2条，2条所检

项目合格。

93 GX-B1312/20-4-23308～23310 2023.5.15
本次共检电力变
压器3台，3台所
检项目合格。

94 GX-B1312/20-4-23311～23316 2023.5.15
本次共检电力变
压器6台，6台所
检项目合格。

95 GX-B1312/20-4-23317～23323 2023.5.15
本次共检电力变
压器7台，7台所
检项目合格。



96 GX-B1312/20-4-23324～23330 2023.5.15
本次共检电力变
压器7台，7台所
检项目合格。

97 GX-B1312/20-4-23331～23333 2023.5.15
本次共检电力变
压器3台，3台所
检项目合格。

98 GX-B1312/20-4-23334～23335 2023.5.15
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。

99 GX-B1312/20-4-23336～23337 2023.5.15
本次共检电力变
压器2台，2台所
检项目合格。



100 GX-B1312/20-4-23338 2023.5.15 所检项目合格。

101 GX-B1312/20-4-23339～23342 2023.5.15
本次共检电力变
压器4台，4台所
检项目合格。

102 GX-B1358/21-4-23006 2023.5.15 所检项目合格。

103 GX-B1495/20-4-231477～231482 2023.5.15
本次共检高压防
爆开关6台，6台
所检项目合格。



104 GX-B1328/20-4-23090 2023.5.15
本次共检绝缘手
套42只，42只所
检项目合格。

105 GX-B1328/20-4-23091 2023.5.15
本次共检绝缘鞋
42只，42只所检
项目合格。

106 GX-B1328/20-4-23092 2023.5.15
本次共检验电器
18支，18支所检
项目合格。

107 GX-B1328/20-4-23093 2023.5.15
本次共检短路接
地线15套，15套
所检项目合格。



108 GX-B1350/21-4-23031 2023.5.15 所检项目合格。

109 GX-B1350/21-4-23032 2023.5.15 所检项目合格。

110 GX-B1350/21-4-23033 2023.5.15 所检项目合格。

111 GX-B1350/21-4-23034 2023.5.15 本次共检验接地装 2处，2处 。



112 GX-B1350/21-4-23035 2023.5.15 所检项目合格。

113 GX-B1350/21-4-23036 2023.5.15 所检项目合格。

114 GX-B1350/21-4-23037 2023.5.15 本次共检验接地装 2处，2处 。

115 GX-B1350/21-4-23038 2023.5.15 所检项目合格。



116 GX-B1350/21-4-23039 2023.5.15 所检项目合格。

117 GX-B1352/21-4-23452 2023.5.15 所检项目合格

118 GX-B1352/21-4-23453-23469 2023.5.15

本次共检矿用防
爆低压交流真空
馈电开关
17台,17台所检
项目合格

119 GX-B1352/21-4-23470-23490 2023.5.15

本次共检矿用防
爆低压交流真空
馈电开关
21台,21台所检
项目合格



120 GX-B1352/21-4-23491-23506 2023.5.15

本次共检矿用防
爆低压交流真空
馈电开关
16台,16台所检
项目合格

121 GX-B1352/21-4-23507-23516 2023.5.15

本次共检矿用防
爆低压交流真空
馈电开关
10台,10台所检
项目合格

122 GX-B1352/21-4-23517-23519 2023.5.15

本次共检矿用防
爆低压交流真空
馈电开关3台,3
台所检项目合格

123 GX-B1352/21-4-235022-235025 2023.5.15

本次共检矿用防
爆低压交流真空
馈电开关漏电保
护4台,4台所检
项目合格



124 GX-B1352/21-4-235026-235028 2023.5.15

本次共检矿用防
爆低压交流真空
馈电开关漏电保
护3台,3台所检
项目合格

125 GX-B1352/21-4-235029-235030 2023.5.15

本次共检矿用防
爆低压交流真空
馈电开关漏电保
护2台,2台所检
项目合格

126 GX-B1354/20-4-23009 2023.5.15
电网接地电容电
流符合规定

127 GX-B1312/20-4-23466 2023.5.15 所检项目合格



128 GX-B1312/20-4-23446～23454 2023.5.16
本次共检电力变
压器9台，9台所
检项目合格。

129 GX-B1312/20-4-23457 2023.5.16 所检项目合格。

130 GX-B1321/20-4-23748～23752 2023.5.16

本次共检电力电
缆5条，5条电力
电缆所检项目合

格。

131 GX-B1321/20-4-23772 2023.5.16 所检项目合格。



132 GX-B1352/21-4-23439～23451 2023.5.16

本次共检矿用防
爆低压交流真空

馈电开关
13台,13台所检
项目合格。

133 GX-B1323/21-4-23258～23261 2023.5.15

本次共检三相交
流电动机4台，4
台三相交流电动
机所检项目合格

。


