
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

135 GX-B1312/20-5-23201～23204 2023/5/12

本次共检电力
变压器4台，4
台电力变压器
所检项目合格

。

136 GX-B1312/20-5-23205～23206 2023/5/12

本次共检电力
变压器2台，2
台电力变压器
所检项目合格

。



137 GX-B1312/20-5-23207～23221 2023/5/12

本次共检电力
变压器15台，
15台电力变压
器所检项目合

格。

138 GX-B1310/21-5-23106 2023/5/12
符合标准要求

。



139 GX-B1310/21-5-23095 2023/5/12
符合标准要求

。

140 GX-B1310/21-5-23096 2023/5/12
符合标准要求

。

141 GX-B1427/21-5-23010 2023/5/12
符合标准要求

。

142 GX-B1321/20-5-23560～23563 2023.5.12

本次共检电力
电缆4条，4条
电力电缆合格

。



143 GX-B1312/20-5-23331～23348 2023.5.12

本次共检电力
变压器18台，
18台电力变压
器所检项目合

格。

144 GX-B1495/20-5-231213～231244 2023.5.12

本次共检高压
防爆开关

32台，32台高
压防爆开关所
检项目合格。

145 GX-B1321/20-5-23564～23565 2023.5.12

本次共检电力
电缆2条，2条
电力电缆所检
项目合格。



146 GX-B1350/21-5-23050 2023.5.12

本次共检接地
装置15处，15
处接地装置所
检项目合格。

147 GX-B1328/20-5-23026 2023.5.5

本次共检绝缘
手套20只，20
只绝缘手套合

格。

148 GX-B1328/20-5-23027 2023.5.5
本次共检绝缘
鞋20只，20只
绝缘鞋合格。



149 GX-B1328/20-5-23028 2023.5.5

本次共检携带
式接地和接地

短路装置
6套，6套携带
式接地和接地
短路装置合格

。

150 GX-B1328/20-5-23029 2023.5.5
本次共检验电
器6支，6支验
电器合格。

151 GX-B1328/20-5-23030 2023.5.5
本次共检绝缘
杆9支，9支绝
缘杆合格。

152 GX-B1328/20-5-23088 2023.5.5

本次共检绝缘
胶垫8个，8个
绝缘胶垫合格

。



153 GX-B1323/21-5-23108～23109 2023/5/15

本次共检三相
交流电动机2
台，2台三相
交流电动机所
检项目合格。

154 GX-B1312/20-5-23224～23225 2023/5/15

本次共检电力
变压器2台，2
台电力变压器
所检项目合格

。

155 GX-B1321/20-5-23392～23393 2023/5/15

本次共检电力
电缆2条，2条
电力电缆所检
项目合格。

156 GX-B1310/21-5-23043 2023.05.05
符合标准要求

。



157 GX-B1310/21-5-23044 2023.05.05
符合标准要求

。

158 GX-B1310/21-5-23045 2023.05.05
符合标准要求

。

159 GX-B1310/21-5-23046 2023.05.05
符合标准要求

。

160 GX-B1495/20-5-23772～23781 2023/5/18

本次共检高压
防爆开关

10台，10台高
压防爆开关所
检项目合格。



161 GX-B1495/20-5-23782～23791 2023/5/18

本次共检高压
防爆开关

10台，10台高
压防爆开关所
检项目合格。

162 GX-B1495/20-5-23642～23649 2023/5/18

本次共检高压
防爆开关

8台，8台高压
防爆开关所检
项目合格。




