
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

21 GX-B1350/21-P-23001 2023.5.18 所检项目合格

22 GX-B1495/20-P-23100～23114 2023.5.19

本次共检高压开关
柜15台，15台高压
开关柜所检项目合

格。



23 GX-B1495/20-P-23115～23132 2023.5.19

本次共检高压防爆
开关18台，18台高
压防爆开关所检项

目合格。

24 GX-B1308/21-P-23007 2023.5.19 所检项目合格



25 GX-B1499/21-P-23039 2023.5.19 所检项目合格

26 GX-B1499/21-P-23040 2023.5.19 所检项目合格



27 GX-B1499/21-P-23041 2023.5.19 所检项目合格

28 GX-B1306/21-P-23016 2023.5.19 所检项目合格



29 GX-B1306/21-P-23017 2023.5.19 所检项目合格

30 GX-B1306/21-P-23018 2023.5.19 所检项目合格



31 GX-B1416/22-P-23043 2023.5.23 综合判定：合格。

32 GX-B1416/22-P-23044 2023.5.23 综合判定：合格。



33 GX-B1312/20-P-23032～23033 2023.5.23

本次共检测电力变
压器2台，2台电力
变压器所检项目合

格。 

34 GX-B1321/20-P-23044～23045 2023.5.23
本次共检电力电缆2
条，2条电力电缆所

检项目合格。



35 GX-B1312/20-P-23034～23038 2023.5.23

本次共检测电力变
压器5台，5台电力
变压器所检项目合

格。 

36 GX-B1416/22-P-23045 2023.5.25 综合判定：合格。



37 GX-B1416/22-P-23046 2023.5.25 综合判定：合格。

38 GX-B1416/22-P-23047 2023.5.25 综合判定：合格。



39 GX-B1495/20-P-23149～23168 2023.5.26

 本次共检高压开关
设备20台，20台高
压开关设备所检项

目合格。

40 GX-B1495/20-P-23169～23176 2023.5.26

本次共检高压防爆
开关8台，8台高压
防爆开关所检项目

合格。



41 GX-B1495/20-P-23133～23143 2023.5.26

 本次共检高压防爆
开关11台，11台高
压防爆开关所检项

目合格。

42 GX-B1308/21-P-23012 2023.5.26 所检项目合格



43 GX-B1499/21-P-23072 2023.5.26 所检项目合格

44 GX-B1499/21-P-23073 2023.5.26 所检项目合格



45 GX-B1499/21-P-23074 2023.5.26 所检项目合格

46 GX-B1308/21-P-23013 2023.5.26 所检项目合格



47 GX-B1499/21-P-23075 2023.5.26 所检项目合格

48 GX-B1499/21-P-23076 2023.5.26 所检项目合格



49 GX-B1499/21-P-23077 2023.5.26 所检项目合格


