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196 GX-B1495/20-3-232356～232369 2023年5月26日
本次共检高压开关柜14台，14台

高压开关柜所检项目合格。

197 GX-B1495/20-3-232372～232385 2023年5月26日
本次共检高压开关柜14台，14台

高压开关柜所检项目合格。

198 GX-B1324/21-3-23022～23025 2023年5月29日
本次共检三相交流电动机4台，4
台三相交流电动机所检项目合格

。



199 GX-B1350/21-3-23007 2023年5月29日
本次共检验接地装置2处，2处所

检项目合格。

200 GX-B1495/20-Y-231214～231218 2023年5月29日
本次共检高压交流断路器5台，5
台高压交流断路器所检项目合格

。

201 GX-B1328/20-3-23079 2023年5月25日
本次共检绝缘手套2只，2只绝缘

手套合格。

202 GX-B1328/20-3-23080 2023年5月25日
本次共检绝缘鞋2只，2只绝缘鞋

合格



203 GX-B1451/20-3-23162～23164 2023年5月29日
本次共检高压开关柜3台，3台高

压开关柜所检项目合格。

204 GX-B1451/20-3-23165 2023年5月29日 所检项目合格。

205 GX-B1329/21-3-23125～23126 2023年5月29日
本次共检氧化锌避雷器2组，2组
氧化锌避雷器所检项目合格。



206 GX-B1350/21-3-23008 2023.5.29
本次共检验接地装置2处，2处所

检项目合格。

207 GX-B1313/21-3-23061～23062 2023.5.30
本次共检电力变压器2台，2台电

力变压器所检项目合格。

208 GX-B1313/21-3-23065 2023.5.30 所检项目合格。



209 GX-B1322/21-3-23101～23102 2023.5.30
本次共检电力电缆2条，2条电力

电缆所检项目合格。

210 GX-B1322/21-3-23103 2023.5.30 所检项目合格。

211 GX-B1313/21-3-23061～23062 2023年5月30日
本次共检电力变压器2台，2台电

力变压器所检项目合格。



212 GX-B1322/21-3-23091～23100 2023年5月30日
本次共检电力电缆10条，10条电

力电缆所检项目合格。

213 GX-B1451/20-3-23151～23161 2023年5月29日
本次共检高压开关柜11台，11台

高压开关柜所检项目合
格。

214 GX-B1329/21-3-23118～23124 2023年5月29日

本次共检氧化锌避雷器7组，7组
氧化锌避雷器所检项目合格。



215 GX-B1328/20-3-23129 2023.5.23
本次共检绝缘手套14只，14只绝

缘手套合格。

216 GX-B1328/20-3-23130 2023.5.23
本次共检绝缘鞋12只，12只绝缘

鞋合格。

217 GX-B1328/20-3-23131 2023.5.23
本次共检验电器2支，2支验电器

合格。



218 GX-B1328/20-3-23132 2023.5.23 合格。

219 GX-B1328/20-3-23133 2023.5.23 合格。

220 GX-B1415/22-3-23002 2023.5.29 综合判定:合格。



221 GX-B1415/22-3-23003 2023.5.29 综合判定:合格。

222 GX-B1415/22-3-23004 2023.5.29 综合判定:合格。

223 GX-B1328/20-3-23137 2023.5.23
本次共检绝缘鞋4只，4只绝缘鞋

合格。



224 GX-B1328/20-3-23138 2023.5.23
本次共检绝缘手套6只，6只绝缘

手套合格。

225 GX-B1328/20-3-23139 2023.5.23
本次共检验电器2支，2支验电器

合格。

226 GX-B1328/20-3-23140 2023.5.23 合格。


