
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

50 GX-B1340/21-8-23034 2023.5.29 所检项目合格

51 GX-B1340/21-8-23035 2023.5.29 所检项目合格

52 GX-B1340/21-8-23036 2023.5.29 所检项目合格

53 GX-B1340/21-8-23037 2023.5.29 所检项目合格



54 GX-B1340/21-8-23024 2023.5.30

该通风在运行频率50 Hz、双级

运行条件下，共测试3个运行状

态（叶片角度-3°/-3°、0°/0°、
+3°/+3°），检验项目中除风压、

风量、运行工况电机输出功率、
通风机运行工况点效率不判定

外，其他所检项目合格。

55 GX-B1340/21-8-23025 2023.5.30

该通风在运行频率50 Hz、双级

运行条件下，共测试3个运行状

态（叶片角度-3°/-3°、0°/0°、
+3°/+3°），检验项目中除风压、

风量、运行工况电机输出功率、
通风机运行工况点效率不判定

外，其他所检项目合格。

56 GX-B1340/21-8-23052 2023.5.31

该通风机共测试3个运行状态

（运行双级、叶片角度

0°/0°，运行频率分别为30Hz

、40Hz和50Hz），所检项目合格
。

57 GX-B1341/21-8-23022 2023年5月31日 综合判定：合格。



58 GX-B1341/21-8-23023 2023年5月31日 综合判定：合格。
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