
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

250 GX-B1495/20-1-23966～23970 2023/5/31 合格

251 GX-B1495/20-1-23971～23979 2023/5/31 合格

252 GX-B1312/20-1-23323～23326 2023/5/31 合格

253 GX-B1312/20-1-23327～23333 2023/5/31 合格



254 GX-B1312/20-1-23334～23340 2023/5/31 合格

255 GX-B1321/20-1-23582～23591 2023/5/31 合格

256 GX-B1321/20-1-23592～23597 2023/5/31 合格

257 GX-B1323/21-1-23146～22152 2023/5/31 合格



258 GX-B1323/21-1-23153～23155 2023/5/31 合格

259 GX-B1312/20-1-23309～23322 2023.5.31
本次共检电力变
压器14台，14台
所检项目合格。

260 GX-B1312/20-1-23296～23308 2023.5.31
本次共检电力变
压器13台，13台
所检项目合格

261 GX-B1495/20-1-23908～23925 2023.5.31

本次共检高压开
关设备18台，18
台高压开关设备
所检项目合格



262 GX-B1495/20-1-23926～23934 2023.5.31

本次共检高压防
爆开关设备

9台，9台高压防
爆开关设备所检

项目合格

263 GX-B1495/20-1-23935～23943 2023.5.31

本次共检高压开
关设备9台，9台
高压开关设备所

检项目合格

264 GX-B1495/20-1-23944～23965 2023.5.31

本次共检高压防
爆开关设备

22台，22台高压
防爆开关设备所

检项目合格


