
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料 

1 GX-B1499/21-2-23060 2023.6.1 所检项目合格

2 GX-B1499/21-2-23061 2023.6.1 所检项目合格



3 GX-B1499/21-2-23062 2023.6.1 所检项目合格

4 GX-B1499/21-2-23063 2023.6.1 所检项目合格



5 GX-B1499/21-2-23064 2023.6.1 所检项目合格

6 GX-B1499/21-2-23065 2023.6.1 所检项目合格



7 GX-B1499/21-2-23066 2023.6.1 所检项目合格

8 GX-B1499/21-2-23067 2023.6.1 所检项目合格



9 GX-B1499/21-2-23068 2023.6.1 所检项目合格

10 GX-B1499/21-2-23069 2023.6.1 所检项目合格



11 GX-B1499/21-2-23070 2023.6.1 所检项目合格

12 GX-B1499/21-2-23071 2023.6.1 所检项目合格



13 GX-B1499/21-2-23072 2023.6.1 所检项目合格

14 GX-B1499/21-2-23073 2023.6.1 所检项目合格



15 GX-B1499/21-2-23074 2023.6.1 所检项目合格

16 GX-B1499/21-2-23075 2023.6.1 所检项目合格



17 GX-B1499/21-2-23076 2023.6.1 所检项目合格

18 GX-B1499/21-2-23077 2023.6.1 所检项目合格



19 GX-B1499/21-2-23078 2023.6.1 所检项目合格

20 GX-B1499/21-2-23079 2023.6.1 所检项目合格



21 GX-B1499/21-2-23080 2023.6.1 所检项目合格

22 GX-B1495/20-2-23407～23411 2023.6.1
本次共检高压交流断路器5
台，5台所检项目合格。



23 GX-B1547/20-2-23011～23017 2023.6.1
本次共检继电保护装置
7台，7台所检项目合格。

24 GX-B1336/22-2-23001 2023.6.1 所检项目合格。



25 GX-B1336/22-2-23002 2023.6.1 所检项目合格。

26 GX-B1308/21-2-23011 2023.6.1 所检项目合格。



27 GX-B1499/21-2-23083 2023.6.1 所检项目合格。

28 GX-B1499/21-2-23084 2023.6.1 所检项目合格。



29 GX-B1499/21-2-23085 2023.6.1 所检项目合格。

30 GX-B1415/22-2-23007 2023.6.2 综合判定：合格



31 GX-B1307/20-2-23055 2023.6.2 综合判定：合格

32 GX-B1307/20-2-23056 2023.6.2 综合判定：合格



33 GX-B1307/20-2-23057 2023.6.2 综合判定：合格

34 GX-B1307/20-2-23058 2023.6.2 综合判定：合格



35 GX-B1307/20-2-23059 2023.6.2 综合判定：合格

36 GX-B1321/20-2-23241～23242 2023.6.2
本次共检电力电缆2条，2条
电力电缆所检项目合格。



37 GX-B1321/20-2-23243～23244 2023.6.2
本次共检电力电缆2条，2条
电力电缆所检项目合格。

38 GX-B1495/20-2-23323～23326 2023.6.1
本次共检高压开关柜4台，4
台高压开关柜所检项目合格

。



39 GX-B1329/21-2-23114～23115 2023.6.1
本次共检氧化锌避雷器
2组，2组所检项目合格。

40 GX-B1321/20-2-23104～23111 2023.6.5 所检项目合格



41 GX-B1321/20-2-23141～23150 2023.6.5 所检项目合格

42 GX-B1321/20-2-23151～23159 2023.6.5 所检项目合格



43 GX-B1321/20-2-23160～23169 2023.6.5 所检项目合格


