
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1354/20-7-23014 2023.6.1
电网接地电容电流符合规定
。

2 GX-B1314/21-7-23001～23002 2023.6.3
本次共检验煤矿在用干式电
抗器2台，2台煤矿在用干式

电抗器所检项目合格。

3 GX-B1321/20-7-23147～23150 2023.6.3
本次共检电力电缆4条，4条
电力电缆所检项目合格。



4 GX-B1321/20-7-23158～23160 2023.6.3
本次共检电力电缆3条，3条
电力电缆所检项目合格。

5 GX-B1321/20-7-23169～23170 2023.6.3
本次共检电力电缆2条，2条
电力电缆所检项目合格。

6 GX-B1321/20-7-23151～23157 2023.6.3
本次共检电力电缆7条，7条
电力电缆所检项目合格。

7 GX-B1312/20-7-23137～23142 2023.6.3
本次共检电力变压器6台，6
台电力变压器所检项目合格

。



8 GX-B1312/20-7-23143～23147 2023.6.3
本次共检电力变压器5台，5
台电力变压器所检项目合格

。

9 GX-B1312/20-7-23148～23149 2023.6.3
本次共检电力变压器2台，2
台电力变压器所检项目合格

。

10 GX-B1312/20-7-23150～23152 2023.6.3
本次共检电力变压器3台，3
台电力变压器所检项目合格

。

11 GX-B1312/20-7-23153～23156 2023.6.3
本次共检电力变压器4台，4
台电力变压器所检项目合格

。



12 GX-B1328/20-7-23012 2023.6.4
本次共检携带式接地和接地
短路装置16套，16套携带式
接地和接地短路装置合格。

13 GX-B1321/20-7-23161～23168 2023.6.4
本次共检电力电缆8条，8条
电力电缆所检项目合格。

14 GX-B1495/20-7-23371～23382 2023.6.4
本次共检高压开关柜12台，
12台高压开关柜所检项目合

格。

15 GX-B1495/20-7-23416～23427 2023.6.4
本次共检高压开关柜12台，
12台高压开关柜所检项目合

格。



16 GX-B1495/20-7-23394～23402 2023.6.4
本次共检高压开关柜9台，9
台高压开关柜所检项目合格

。

17 GX-B1495/20-7-23334～23347 2023.6.4
本次共检高压开关柜14台，
14台高压开关柜所检项目合

格。

18 GX-B1495/20-7-23348～23358 2023.6.4
本次共检高压开关柜11台，
11台高压开关柜所检项目合

格。

19 GX-B1495/20-7-23363～23370 2023.6.4
本次共检高压开关柜8台，8
台高压开关柜所检项目合格

。



20 GX-B1495/20-7-23428～23432 2023.6.4
本次共检高压开关柜5台，5
台高压开关柜所检项目合格

。

21 GX-B1495/20-7-23383～23393 2023.6.4
本次共检高压开关柜11台，
11台高压开关柜所检项目合

格。

22 GX-B1495/20-7-23403～23415 2023.6.4
本次共检高压开关柜13台，
13台高压开关柜所检项目合

格。

23 GX-B1332/21-7-23035～23040 2023.6.4
本次共检电力电容器6台，6
台电力电容器所检项目合格

。



24 GX-B1332/21-7-23023～23028 2023.6.4
本次共检电力电容器6台，6
台电力电容器所检项目合格

。

25 GX-B1522/20-7-23001 2023.6.4 所检项目合格。

26 GX-B1522/20-7-23002 2023.6.4 所检项目合格。

27 GX-B1517/20-7-23024 2023.6.4 综合判定：合格。



28 GX-B1517/20-7-23025 2023.6.4 综合判定：合格。

29 GX-B1517/20-7-23026 2023.6.4 综合判定：合格。

30 GX-B1517/20-7-23027 2023.6.4 综合判定：合格。

31 GX-B1517/20-7-23028 2023.6.4 综合判定：合格。



32 GX-B1517/20-7-23029 2023.6.4 综合判定：合格。

33 GX-B1517/20-7-23030 2023.6.4 综合判定：合格。

34 GX-B1517/20-7-23031 2023.6.4 综合判定：合格。

35 GX-B1404/20-7-23043 2023.6.4

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合GB/T 14549-
1993 《电能质量 公用电网

谐波》要求。



36 GX-B1404/20-7-23044 2023.6.4

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合GB/T 14549-
1993 《电能质量 公用电网

谐波》要求。

37 GX-B1404/20-7-23045 2023.6.4

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合GB/T 14549-
1993 《电能质量 公用电网

谐波》要求。

38 GX-B1354/20-7-23015 2023.6.4 电网接地电容电流符合规定。

39 GX-B1352/21-7-23611～23641 2023.6.5

本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关31台,31台

所检项目合格。



40 GX-B1352/21-7-23642～23654 2023.6.5

本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关13台,13台

所检项目合格。

41 GX-B1352/21-7-23655～23658 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流
真空馈电开关4台,4台所检项

目合格。

42 GX-B1352/21-7-235587～235617 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流

真空馈电开关漏电保护
31台,31台所检项目合格。

43 GX-B1352/21-7-235618～235630 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流

真空馈电开关漏电保护
13台,13台所检项目合格。



44 GX-B1352/21-7-235631～235634 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流
真空馈电开关漏电保护4台,4

台所检项目合格。

45 GX-B1352/21-7-235635～235636 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流
真空馈电开关漏电保护2台,2

台所检项目合格。

46 GX-B1352/21-7-235637～235645 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流
真空馈电开关漏电保护9台,9

台所检项目合格。

47 GX-B1352/21-7-235646～235647 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流
真空馈电开关漏电保护2台,2

台所检项目合格。



48 GX-B1359/21-7-23512～23533 2023.6.5
本次共检矿用隔爆型照明信
号综合保护装置22台,22台所

检项目合格。

49 GX-B1359/21-7-23534～23558 2023.6.5
本次共检矿用隔爆型照明信
号综合保护装置25台,25台所

检项目合格。

50 GX-B1359/21-7-23559～23561 2023.6.5
本次共检矿用隔爆型照明信
号综合保护装置3台,3台所检

项目合格。

51 GX-B1350/21-7-23021 2023.6.5本次共检验接地装置34处，34处所检项目 。



52 GX-B1350/21-7-23022 2023.6.5本次共检验接地装置36处，36处所检项目 。

53 GX-B1350/21-7-23023 2023.6.5本次共检验接地装置6处，6处所检项目全 。


