
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1594/21-9-23025 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）不
判定外，其他所检项目均合格
。

2 GX-B1594/21-9-23026 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）
不判定外，其他所检项目均
合格。

3 GX-B1594/21-9-23027 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）不
判定外，其他所检项目均合格
。

4 GX-B1594/21-9-23028 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）
不判定外，其他所检项目均
合格。



5 GX-B1594/21-9-23029 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）不
判定外，其他所检项目均合格
。

6 GX-B1594/21-9-23030 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）
不判定外，其他所检项目均
合格。

7 GX-B1594/21-9-23031 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）不
判定外，其他所检项目均合格
。

8 GX-B1594/21-9-23032 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）
不判定外，其他所检项目均
合格。



9 GX-B1594/21-9-23023 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）不
判定外，其他所检项目均合格
。

10 GX-B1594/21-9-23024 2023年6月2日

该局部通风机共检5项，除风
量（流量）、风压（全压）
不判定外，其他所检项目均
合格。

11 GX-B1340/21-9-23024 2023.06.05

该通风机在叶片角度0°/0°
条件下，共测试3个运行频率

状态（30Hz、35Hz、
38Hz），所检项目合格

12 GX-B1340/21-9-23025 2023.06.05

该通风机在叶片角度0°/0°
条件下，共测试3个运行频率

状态（30Hz、35Hz、
38Hz），所检项目合格


