
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

227 GX-B1328/20-3-23142 2023.5.30
本次共检绝缘手
套30只，30只绝
缘手套合格。



228 GX-B1328/20-3-23143 2023.5.30
本次共检绝缘鞋
30只，30只绝缘

鞋合格。



229 GX-B1328/20-3-23144 2023.5.30
本次共检验电器8
支，8支验电器合

格。



230 GX-B1328/20-3-23145 2023.5.30

本次共检携带式
接地和接地短路
装置8套，8套携
带式接地和接地
短路装置合格。



231 GX-B1314/21-3-23004～23011 2023.5.31

本次共检验煤矿
在用干式电抗器8
台，8台煤矿在用
干式电抗器所检
项目合格。



232 GX-B1312/20-3-23341～23345 2023.5.31

本次共检电力变
压器5台，5台电
力变压器所检项

目合格。



233 GX-B1312/20-3-23346～23351 2023.5.31

本次共检电力变
压器6台，6台电
力变压器所检项

目合格。



234 GX-B1321/20-3-23941～23948 2023.5.31

本次共检电力电
缆8条，8条电力
电缆所检项目合

格。



235 GX-B1321/20-3-23949～23955 2023.5.31

本次共检电力电
缆7条，7条电力
电缆所检项目合

格。



236 GX-B1499/21-3-23144 2023.5.30 所检项目合格。



237 GX-B1499/21-3-23145 2023.5.30 所检项目合格。



238 GX-B1499/21-3-23146 2023.5.30 所检项目合格。


