
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料 

201 GX-B1500/21-2-23054 2023.6.16 综合判定：合格。

202 GX-B1500/21-2-23055 2023.6.16 综合判定：合格。



203 GX-B1500/21-2-23056 2023.6.16 综合判定：合格。

204 GX-B1500/21-2-23057 2023.6.16 综合判定：合格。

205 GX-B1500/21-2-23058 2023.6.16 综合判定：合格。



206 GX-B1339/21-2-23001 2023.6.16 所检项目合格。

207 GX-B1339/21-2-23002 2023.6.16 所检项目合格。

208 GX-B1339/21-2-23003 2023.6.16 所检项目合格。



209 GX-B1313/21-2-23117～23118 2023.6.19
本次共检电力变压器2
台，2台所检项目合格

。

210 GX-B1312/21-2-23156～23157 2023.6.20
本次共检电力变压器2
台，2台所检项目合格

。

211 GX-B1321/20-2-23259～23269 2023.6.20
本次共检电力电缆

11条，11条所检项目合
格。



212 GX-B1321/20-2-23270～23274 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条所检项目合格
。

213 GX-B1321/20-2-23275～23279 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条所检项目合格
。

214 GX-B1321/20-2-23280～23287 2023.6.20
本次共检电力电缆

8条，8条所检项目合格
。



215 GX-B1321/20-2-23288～23291 2023.6.20
本次共检电力电缆

4条，4条所检项目合格
。

216 GX-B1350/21-2-23024 2023.6.20
本次共检接地装置

2处，2处所检项目合格
。

217 GX-B1350/21-2-23025 2023.6.20
本次共检接地装置

2处，2处所检项目合格
。



218 GX-B1321/20-2-23270～23274 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条所检项目合格
。

219 GX-B1495/20-2-23534～23543 2023.6.20
本次共检高压防爆开关
10台，10台高压防爆开

关所检项目合格。

220 GX-B1495/20-2-23544～23552 2023.6.20
本次共检高压防爆开关
9台，9台高压防爆开关

所检项目合格。



221 GX-B1495/20-2-23553～23572 2023.6.20
本次共检互感器20组，
20组互感器所检项目合

格。

222 GX-B1495/20-2-23573～23590 2023.6.20
本次共检互感器18组，
18组互感器所检项目合

格。

223 GX-B1495/20-2-23498～23506 2023.6.20
本次共检互感器9组，9
组互感器所检项目合格

。



224 GX-B1495/20-2-23507～23514 2023.6.20
本次共检互感器8组，8
组互感器所检项目合格

。

225 GX-B1495/20-2-23515～23521 2023.6.20
本次共检互感器7组，7
组互感器所检项目合格

。

226 GX-B1495/20-2-23522～23529 2023.6.20
本次共检互感器8组，8
组互感器所检项目合格

。



227 GX-B1495/20-2-23530～23533 2023.6.20
本次共检互感器4组，4
组互感器所检项目合格

。

228 GX-B1495/20-2-23460～23468 2023.6.20
本次共检高压开关柜9
台，9台高压开关柜所

检项目合格。

229 GX-B1495/20-2-23469～23476 2023.6.20
本次共检高压开关柜8
台，8台高压开关柜所

检项目合格。



230 GX-B1495/20-2-23477～23483 2023.6.20
本次共检高压开关柜7
台，7台高压开关柜所

检项目合格。

231 GX-B1495/20-2-23484～23489 2023.6.20
本次共检高压开关柜6
台，6台高压开关柜所

检项目合格。

232 GX-B1495/20-2-23490～23493 2023.6.20
本次共检高压开关柜4
台，4台高压开关柜所

检项目合格。



233 GX-B1415/22-2-23008 2023.6.20 综合判定：合格。

234 GX-B1415/22-2-23009 2023.6.20 综合判定：合格。

235 GX-B1415/22-2-23010 2023.6.20 综合判定：合格。



236
GX-B1304/21-2-23010

2023.6.20 综合判定：合格。

237 GX-B1416/22-2-23017 2023.6.25 综合判定：合格。

238 GX-B1416/22-2-23018 2023.6.25 综合判定：合格。



239 GX-B1416/22-2-23019 2023.6.25 综合判定：合格。

240 GX-B1352/21-2-23134～23155 2023.6.25

本次共检矿用防爆低压
交流真空馈电开关

22台,22台所检项目合
格。

241 GX-B1352/21-2-23156～23173 2023.6.25

本次共检矿用防爆低压
交流真空馈电开关

18台,18台所检项目合
格。



242 GX-B1352/21-2-235001～235005 2023.6.25

本次共检矿用防爆低压
交流真空馈电开关漏电
保护5台,5台所检项目

合格。

243 GX-B1354/20-2-23010 2023.6.25
电网接地电容电流符合

规定。

244 GX-B1323/21-2-23067～23075 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机9台，9台三相交流电
动机所检项目合格。



245 GX-B1323/21-2-23076～23080 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机5台，5台三相交流电
动机所检项目合格。

246 GX-B1323/21-2-23050～23056 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机7台，7台三相交流电
动机所检项目合格。

247 GX-B1323/21-2-23057～23061 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机5台，5台三相交流电
动机所检项目合格。



248 GX-B1323/21-2-23062～23066 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机5台，5台三相交流电
动机所检项目合格。

249 GX-B1350/21-2-23027 2023.6.26
本次共检接地装置

3处，3处所检项目合格
。

250 GX-B1350/21-2-23029 2023.6.26 所检项目合格。



251 GX-B1451/20-2-23252～23258 2023.6.26
本次共检高压开关柜7
台，7台所检项目合格

。

252 GX-B1495/20-2-23327～23341 2023.6.26

本次共检继电保护和安
全自动装置15台，15台
继电保护和安全自动装

置所检项目合格

253 GX-B1495/20-2-23393～23398 2023.6.26

本次共检继电保护和安
全自动装置6台，6台继
电保护和安全自动装置

所检项目合格



254 GX-B1495/20-2-23399～23406 2023.6.26

本次共检继电保护和安
全自动装置8台，8台继
电保护和安全自动装置

所检项目合格

255 GX-B1300/20-2-23009 2023.6.26

1.没有并联冗余的回油
通道；

2.依据AQ 1015-2005 
规范要求,滚筒上绕绳
部分的最小直径与钢丝
绳中最粗钢丝直径之比
超限,但《煤矿安全规
程》(2022)不再要求；
3.滚筒、天轮等的最小
直径与钢丝绳直径之比

超限。
综合判定：不合格。

256
GX-B1416/22-2-23015

2023.6.26 综合判定：合格。



257
GX-B1416/22-2-23016

2023.6.26 综合判定：合格。

258 GX-B1321/20-2-23292～23295 2023.6.26
本次共检验电力电缆4
条，4条所检项目合格

。

259 GX-B1321/20-2-23296～23298 2023.6.26
本次共检验电力电缆3
条，3条所检项目合格

。


