
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料（ JPG格式   ）

62 GX-B1350/21-3-23009 2023.6.20
本次共检验接地装置21
处，21处所检项目合格

。



63 GX-B1350/21-3-23010 2023.6.20
本次共检验接地装置15
处，15处所检项目合格

。

64 GX-B1350/21-3-23011 2023.6.20
本次共检验接地装置20
处，20处所检项目合格

。



65 GX-B1308/21-3-23021 2023年6月23日 所检项目合格。

66 GX-B1308/21-3-23022 2023年6月23日 所检项目合格。



67 GX-B1499/21-3-23157 2023年6月23日 所检项目合格。

68 GX-B1499/21-3-23158 2023年6月23日 所检项目合格。



69 GX-B1499/21-3-23159 2023年6月23日 所检项目合格。

70 GX-B1499/21-3-23160 2023年6月23日 所检项目合格。



71 GX-B1499/21-3-23161 2023年6月23日 所检项目合格。

72 GX-B1499/21-3-23162 2023年6月23日 所检项目合格。



73 GX-B1499/21-3-23163 2023年6月23日 所检项目合格。

74 GX-B1499/21-3-23164 2023年6月23日 所检项目合格。



75 GX-B1499/21-3-23165 2023年6月23日 所检项目合格。

76 GX-B1499/21-3-23150 2023年6月23日 所检项目合格。



77 GX-B1499/21-3-23151 2023年6月23日 所检项目合格。

78 GX-B1499/21-3-23152 2023年6月23日 所检项目合格。



79 GX-B1499/21-3-23153 2023年6月23日 所检项目合格。

80 GX-B1499/21-3-23154 2023年6月23日 所检项目合格。



81 GX-B1499/21-3-23155 2023年6月23日 所检项目合格。

82 GX-B1499/21-3-23156 2023年6月23日 所检项目合格。



83 GX-B1328/20-3-23153 2023.6.16
本次共检绝缘手套

2只，2只绝缘手套合格
。

84 GX-B1328/20-3-23154 2023.6.16
本次共检绝缘鞋2只，2

只绝缘鞋合格。

85 GX-B1321/20-3-23956～23966 2023.6.20
本次共检电力电缆

11条，11条电力电缆所
检项目合格。



86 GX-B1321/21-3-23967～23972 2023.6.20
本次共检电力电缆

6条，6条电力电缆所检
项目合格。

87 GX-B1321/20-3-23973～23983 2023.6.20
本次共检电力电缆

11条，11条电力电缆所
检项目合格。



88 GX-B1321/21-3-23984～23988 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条电力电缆所检
项目合格。

89 GX-B1321/21-3-23989～23994 2023.6.20
本次共检电力电缆

6条，6条电力电缆所检
项目合格。



90 GX-B1321/21-3-23995～231000 2023.6.20
本次共检电力电缆

6条，6条电力电缆所检
项目合格。

91 GX-B1321/21-3-231001～231012 2023.6.20
本次共检电力电缆

12条，12条电力电缆所
检项目合格。



92 GX-B1321/21-3-231013～231019 2023.6.20
本次共检电力电缆

7条，7条电力电缆所检
项目合格。

93 GX-B1321/21-3-231020～231026 2023.6.20
本次共检电力电缆

7条，7条电力电缆所检
项目合格。



94 GX-B1321/21-3-231027～231037 2023.6.20
本次共检电力电缆

11条，11条电力电缆所
检项目合格。

95 GX-B1321/21-3-231038～231042 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条电力电缆所检
项目合格。



96 GX-B1321/21-3-231043～231054 2023.6.20
本次共检电力电缆

12条，12条电力电缆所
检项目合格。

97 GX-B1321/21-3-231055～231065 2023.6.20
本次共检电力电缆

11条，11条电力电缆所
检项目合格。



98 GX-B1321/21-3-231066～231074 2023.6.20
本次共检电力电缆

9条，9条电力电缆所检
项目合格。

99 GX-B1321/21-3-231075～231079 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条电力电缆所检
项目合格。



100 GX-B1321/21-3-231080 2023.6.20 所检项目合格。

101 GX-B1321/21-3-231081～231082 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条电力电缆所检
项目合格。



102 GX-B1321/21-3-231083～231092 2023.6.20
本次共检电力电缆

10条，10条电力电缆所
检项目合格。

103 GX-B1321/21-3-231093～231099 2023.6.20
本次共检电力电缆

7条，7条电力电缆所检
项目合格。



104 GX-B1321/21-3-231100～231110 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条电力电缆所检
项目合格。

105 GX-B1321/21-3-231111～231115 2023.6.20
本次共检电力电缆

5条，5条电力电缆所检
项目合格。



106 GX-B1321/21-3-231116～231127 2023.6.20
本次共检电力电缆

12条，12条电力电缆所
检项目合格。

107 GX-B1321/20-3-231128～231129 2023.6.20
本次共检电力电缆

2条，2条电力电缆所检
项目合格。



108 GX-B1495/20-3-232386～232410 2023.6.21
本次共检高压开关设备
25台，25台高压开关设
备所检项目合格。

109 GX-B1495/20-3-232411～232415 2023.6.21
本次共检高压开关设备
5台，5台高压开关设备

所检项目合格。



110 GX-B1495/20-3-232416～232443 2023.6.21
本次共检高压开关设备
28台，28台高压开关设
备所检项目合格。

111 GX-B1495/20-3-232444～232453 2023.6.21
本次共检高压开关设备
10台，10台高压开关设
备所检项目合格。



112 GX-B1495/20-3-232454～232465 2023.6.21
本次共检高压开关设备
12台，12台高压开关设
备所检项目合格。

113 GX-B1495/20-3-232466～232476 2023.6.21
本次共检高压开关设备
11台，11台高压开关设
备所检项目合格。



114 GX-B1495/20-3-232477～232492 2023.6.21
本次共检高压开关设备
16台，16台高压开关设
备所检项目合格。

115 GX-B1495/20-3-232493～232501 2023.6.21
本次共检高压开关设备
9台，9台高压开关设备

所检项目合格。



116 GX-B1495/20-3-232502～232511 2023.6.21
本次共检高压开关设备
10台，10台高压开关设
备所检项目合格。

117 GX-B1495/20-3-232512～232532 2023.6.21
本次共检高压开关设备
21台，21台高压开关设
备所检项目合格。



118 GX-B1495/20-3-232533～232551 2023.6.21
本次共检高压开关设备
19台，19台高压开关设
备所检项目合格。

119 GX-B1495/20-3-232552～232560 2023.6.21
本次共检高压开关设备
9台，9台高压开关设备

所检项目合格。



120 GX-B1495-20-3-232561～232569 2023.6.21
本次共检高压开关设备
9台，9台高压开关设备

所检项目合格。

121 GX-B1495/20-3-232570 2023.6.21 所检项目合格。



122 GX-B1495/20-3-232571 2023.6.21 所检项目合格。

123 GX-B1495/20-3-232572～232591 2023.6.21
本次共检高压开关设备
20台，20台高压开关设
备所检项目合格。



124 GX-B1495/20-3-232592～232604 2023.6.21
本次共检高压开关设备
13台，13台高压开关设
备所检项目合格。

125 GX-B1495/20-3-232605～232626 2023.6.21
本次共检高压开关设备
22台，22台高压开关设
备所检项目合格。



126 GX-B1323/21-3-23162～23168 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机7台，7台三相交流电
动机所检项目合格。

127 GX-B1323/21-3-23169～23170 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机2台，2台三相交流电
动机所检项目合格。



128 GX-B1323/21-3-23171～23174 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机4台，4台三相交流电
动机所检项目合格。

129 GX-B1323/21-3-23175～23177 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机3台，3台三相交流电
动机所检项目合格。



130 GX-B1323/21-3-23178～23183 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机6台，6台三相交流电
动机所检项目合格。

131 GX-B1323/21-3-23184～23188 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机5台，5台三相交流电
动机所检项目合格。



132 GX-B1323/21-3-23189～23193 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机5台，5台三相交流电
动机所检项目合格。

133 GX-B1323/21-3-23194～23198 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机5台，5台三相交流电
动机所检项目合格。



134 GX-B1323/21-3-23199～23202 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机4台，4台三相交流电
动机所检项目合格。

135 GX-B1323/21-3-23203～23212 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机10台，10台三相交流
电动机所检项目合格。



136 GX-B1323/21-3-23213～23218 2023.6.26
本次共检三相交流电动
机6台，6台三相交流电
动机所检项目合格。

137 GX-B1309/21-3-23011 2023.6.18 综合判定：合格。



138 GX-B1500/21-3-23055 2023.6.18 综合判定：合格。

139 GX-B1500/21-3-23056 2023.6.18 综合判定：合格。



140 GX-B1500/21-3-23057 2023.6.18 综合判定：合格。

141 GX-B1500/21-3-23058 2023.6.18 综合判定：合格。



142 GX-B1500/21-3-23059 2023.6.18 综合判定：合格。

143 GX-B1500/21-3-23060 2023.6.18 综合判定：合格。



144 GX-B1309/21-3-23010 2023.6.18 综合判定：合格。

145 GX-B1500/21-3-23051 2023.6.18 综合判定：合格。



146 GX-B1500/21-3-23052 2023.6.18 综合判定：合格。

147 GX-B1500/21-3-23053 2023.6.18 综合判定：合格。



148 GX-B1500/21-3-23054 2023.6.18 综合判定：合格。

149 GX-B1309/21-3-23009 2023.6.18 综合判定：合格。



150 GX-B1500/21-3-23047 2023.6.18 综合判定：合格。

151 GX-B1500/21-3-23048 2023.6.18 综合判定：合格。



152 GX-B1500/21-3-23049 2023.6.18 综合判定：合格。

153 GX-B1500/21-3-23050 2023.6.18 综合判定：合格。


