
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

162 GX-B1310/21-5-23157 2023年6月25日 符合标准要求。

163 GX-B1310/21-5-23158 2023年6月25日 符合标准要求。



164 GX-B1428/21-5-23023 2023年6月25日 无缺陷迹痕显示。

165 GX-B1428/21-5-23024 2023年6月25日 无缺陷迹痕显示。

166 GX-B1495/20-5-231092～231119 2023.6.25
本次共检高压开关柜
28台，28台高压开关
柜所检项目合格。



167 GX-B1495/20-5-231067～231091 2023.6.25
本次共检高压开关柜
25台，25台高压开关
柜所检项目合格。

168 GX-B1310/21-5-23174 2023/6/26 符合标准要求

169 GX-B1310/21-5-23175 2023/6/26 符合标准要求



170 GX-B1417/22-5-23029 2023.6.27 综合判定：合格。

171 GX-B1417/22-5-23030 2023.6.27 综合判定：合格。

172 GX-B1417/22-5-23031 2023.6.27 综合判定：合格。



173 GX-B1417/22-5-23032 2023.6.27 综合判定：合格。

174 GX-B1319/21-5-23148~23149 2023/6/29

本次共检高压交流断
路器2台，2台高压交
流断路器所检项目合

格。

175 GX-B1451/20-5-23121～23122 2023/6/29
本次共检高压开关柜2
台，2台高压开关柜所

检项目合格。



176 GX-B1418/22-5-23001 2023/6/29 所检项目合格

177 GX-B1418/22-5-23001 2023/6/29 所检项目合格

178 GX-B1328/20-5-23121 2023.6.30
本次共检绝缘手套

2只，2只绝缘手套合
格。



179 GX-B1328/20-5-23122 2023.6.30
本次共检绝缘鞋2只，

2只绝缘鞋合格。

180 GX-B1328/20-5-23124 2023.6.30 所检项目合格。

181 GX-B1328/20-5-23123 2023.6.30 所检项目合格。



182 GX-B1328/20-5-23125 2023.6.30 所检项目合格。

183 GX-B1300/20-5-23012 2023.6.30 所检项目合格。

184 GX-B1339/21-5-23001 2023.6.28 所检项目合格



185 GX-B1339/21-5-23002 2023.6.28 所检项目合格

186 GX-B1339/21-5-23003 2023.6.28 所检项目合格

187 GX-B1339/21-5-23004 2023.6.28 所检项目合格



188 GX-B1339/21-5-23005 2023.6.28 所检项目合格

189 GX-B1328/20-5-23120 2023.6.30 合格

190 GX-B1321/20-5-23742～23750 2023.6.30 所检项目合格



191 GX-B1312/20-5-23458 2023.6.30 所检项目合格。


