
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1559/22-P-23056 2023.7.2 所检项目合格

2 GX-B1559/22-P-23057 2023.7.2 所检项目合格



3 GX-B1559/22-P-23062 2023.7.3 所检项目合格

4 GX-B1559/22-P-23063 2023.7.3 所检项目合格

5 GX-B1559/22-P-23064 2023.7.3 所检项目合格



6 GX-B1559/22-P-23065 2023.7.3 所检项目合格

7 GX-B1559/22-P-23066 2023.7.3 所检项目合格

8 GX-B1559/22-P-23067 2023.7.3 所检项目合格



9 GX-B1522/20-P-23001 2023年7月1日 所检项目合格。

10 GX-B1522/20-P-23002 2023年7月1日 所检项目合格。

11 GX-B1522/20-P-23003 2023年7月1日 所检项目合格。



12 GX-B1308/21-P-23014 2023年6月28日 所检项目合格。

13 GX-B1499/21-P-23078 2023年7月2日 所检项目合格。

14 GX-B1499/21-P-23079 2023年7月2日 所检项目合格。



15 GX-B1499/21-P-23080 2023年7月2日 所检项目合格。

16 GX-B1499/21-P-23081 2023年7月2日 所检项目合格。

17 GX-B1499/21-P-23082 2023年7月2日 所检项目合格。



18 GX-B1499/21-P-23083 2023年7月2日 所检项目合格。

19 GX-B1499/21-P-23085 2023年7月2日 所检项目合格。

20 GX-B1499/21-P-23084 2023年7月2日 所检项目合格。



21 GX-B1495/20-P-23248～23255 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜8台，8台高压开
关柜所检项目合格

。

22 GX-B1495/20-P-23256～23259 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜4台，4台高压开
关柜所检项目合格

。

23 GX-B1495/20-P-23260～23262 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜3台，3台高压开
关柜所检项目合格

。



24 GX-B1495/20-P-23263～23269 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜7台，7台高压开
关柜所检项目合格

。

25 GX-B1495/20-P-23270～23276 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜7台，7台高压开
关柜所检项目合格

。

26 GX-B1495/20-P-23278～23281 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜4台，4台高压开
关柜所检项目合格

。



27 GX-B1495/20-P-23282～23290 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜9台，9台高压开
关柜所检项目合格

。

28 GX-B1495/20-P-23291～23304 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜14台，14台高压
开关柜所检项目合

格。

29 GX-B1495/20-P-23305～23314 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜10台，10台高压
开关柜所检项目合

格。



30 GX-B1495/20-P-23315～23316 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。

31 GX-B1495/20-P-23317～23328 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜12台，12台高压
开关柜所检项目合

格。

32 GX-B1495/20-P-23329～23341 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜13台，13台高压
开关柜所检项目合

格。



33 GX-B1495/20-P-23342～23343 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。

34 GX-B1495/20-P-23344～23346 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜3台，3台高压开
关柜所检项目合格

。

35 GX-B1495/20-P-23347～23348 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。



36 GX-B1495/20-P-23349～23350 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。

37 GX-B1495/20-P-23351～23365 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜15台，15台高压
开关柜所检项目合

格。

38 GX-B1495/20-P-23366～23368 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜3台，3台高压开
关柜所检项目合格

。



39 GX-B1495/20-P-23369～23371 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜3台，3台高压开
关柜所检项目合格

。

40 GX-B1495/20-P-23372～23373 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。

41 GX-B1495/20-P-23374 2023年7月2日 所检项目合格。



42 GX-B1495/20-P-23375～23381 2023年7月2日

本次共检高压开关
柜7台，7台高压开
关柜所检项目合格

。

43 GX-B1495/20-P-23382 2023年7月2日 所检项目合格。

44 GX-B1495/20-P-23383～23385 2023年7月2日
本次共检高压交流
断路器3台，3台所

检项目合格。



45 GX-B1495/20-P-23386～23387 2023年7月2日
本次共检高压交流
断路器2台，2台所

检项目合格。

46 GX-B1547/20-P-23015～23018 2023年7月2日

本次共检继电保护
装置4台，4台继电
保护装置所检项目

合格。

47 GX-B1547/20-P-23019～23022 2023年7月2日

本次共检继电保护
装置4台，4台继电
保护装置所检项目

合格。



48 GX-B1350/21-P-23002 2023年7月3日
本次共检验接地装
置3处，3处所检项

目合格。

49 GX-B1350/21-P-23007 2023年7月3日
本次共检验接地装
置16处，16处所检

项目合格。

50 GX-B1382/21-P-23001 2023.7.3 综合判定:合格。



51 GX-B1382/21-P-23002 2023.7.3 综合判定:合格。

52 GX-B1305/21-P-23001 2023.7.5 综合判定：合格。

53 GX-B1305/21-P-23002 2023.7.5 综合判定：合格。



54 GX-B1310/21-P-23090 2023/7/4 符合标准要求。

55 GX-B1310/21-P-23091 2023/7/4 符合标准要求。

56 GX-B1428/21-P-23013 2023/7/4 符合标准要求。



57 GX-B1428/21-P-23014 2023/7/4 符合标准要求。


