
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

71 GX-B1495/20-1-231165～231182 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备18台，18台高压防爆开

关设备所检项目合格

72 GX-B1495/20-1-231183～231203 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备21台，21台高压防爆开

关设备所检项目合格



73 GX-B1495/20-1-231204～231223 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备20台，20台高压防爆开

关设备所检项目合格

74 GX-B1495/20-1-231224～231243 2023.7.2
本次共检高压开关设备20
台，20台高压开关设备所

检项目合格

75 GX-B1495/20-1-231244～231257 2023.7.2
本次共检高压开关设备14
台，14台高压开关设备所

检项目合格



76 GX-B1495/20-1-231258～231259 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备2台，2台高压防爆开关

设备所检项目合格

77 GX-B1495/20-1-231260～231283 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备24台，24台高压防爆开

关设备所检项目合格

78 GX-B1495/20-1-231284～231307 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备24台，24台高压防爆开

关设备所检项目合格



79 GX-B1495/20-1-231308～231328 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备21台，21台高压防爆开

关设备所检项目合格

80 GX-B1495/20-1-231329～231350 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备22台，22台高压防爆开

关设备所检项目合格

81 GX-B1495/20-1-231351～231368 2023.7.2
本次共检高压防爆开关设
备18台，18台高压防爆开

关设备所检项目合格



82 GX-B1312/20-1-23376～23386 2023.7.2
本次共检电力变压器

11台，11台电力变压器所
检项目合格

83 GX-B1312/20-1-23387～23396 2023.7.2
本次共检电力变压器

10台，10台电力变压器所
检项目合格

84 GX-B1312/20-1-23397～23403 2023.7.2
本次共检电力变压器

7台，7台电力变压器所检
项目合格



85 GX-B1312/20-1-23404～23413 2023.7.2
本次共检电力变压器

10台，10台电力变压器所
检项目合格

86 GX-B1312/20-1-23414～23421 2023.7.2
本次共检电力变压器

8台，8台电力变压器所检
项目合格

87 GX-B1312/20-1-23422～23429 2023.7.2
本次共检电力变压器

8台，8台电力变压器所检
项目合格



88 GX-B1312/20-1-23430～23431 2023.7.2
本次共检电力变压器

2台，2台电力变压器所检
项目合格

89 GX-B1323/21-1-23176～23178 2023.7.2
本次共检三相交流电动机
3台，3台三相交流电动机

所检项目合格

90 GX-B1323/21-1-23179～23181 2023.7.2
本次共检三相交流电动机
3台，3台三相交流电动机

所检项目合格



91 GX-B1323/21-1-23182～23194 2023.7.2
本次共检三相交流电动机
13台，13台三相交流电动

机所检项目合格

92 GX-B1323/21-1-23195～23204 2023.7.2
本次共检三相交流电动机
10台，10台三相交流电动

机所检项目合格

93 GX-B1323/21-1-23205～23214 2023.7.2
本次共检三相交流电动机
10台，10台三相交流电动

机所检项目合格



94 GX-B1323/21-1-23215～23222 2023.7.2
本次共检三相交流电动机
8台，8台三相交流电动机

所检项目合格

95 GX-B1321/20-1-23903 2023.7.6 所检项目合格

96 GX-B1312/20-1-23461 2023.7.6 所检项目合格



97 GX-B1380/20-1-23017 2023/7/5 所检项目合格

98 GX-B1304/21-1-23002 2023.7.7   综合判定：合格。

99 GX-B1304/21-1-23004 2023.7.7   综合判定：合格。



100 GX-B1451/20-1-23387～23400 2023.7.4
 本次共检高压开关设备
14台，14台高压开关设备

所检项目合格。

101 GX-B1451/20-1-23401～23414 2023.7.4
 本次共检高压开关设备
14台，14台高压开关设备

所检项目合格。

102 GX-B1322/21-1-23160～23167 2023.7.4
本次共检验电力电缆

8条，8条所检项目合格。



103 GX-B1332/21-1-23049～23066 2023/7/7 所检项目合格

104 GX-B1329/21-1-23063～23085 2023/7/9 所检项目合格

105 GX-B1451/20-1-23415～23428 2023/7/9 所检项目合格



106 GX-B1451/20-1-23429～23438 2023/7/9 所检项目合格

107 GX-B1332/21-1-23049～23066 2023/7/9 所检项目合格

108 GX-B1354/20-1-23006-23007 2023.7.7
电网接地电容电流符合规

定



109 GX-B1404/20-1-23005 2023.7.7所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 1 -1  《电  公 》要 。

110 GX-B1404/20-1-23006 2023.7.7所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 1 -1  《电  公 》要 。

111 GX-B1404/20-1-23007 2023.7.7所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 1 -1  《电  公 》要 。



112 GX-B1404/20-1-23008 2023.7.7所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 1 -1  《电  公 》要 。

113 GX-B1404/20-1-23009 2023.7.7所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 1 -1  《电  公 》要 。

114 GX-B1499/21-1-23067 2023/7/10
 除吨水百米电耗外，其

余所检项目合格。



115 GX-B1313/21-1-23078～23079 2023/7/10 所检项目合格

116 GX-B1322/21-1-23168～23175 2023/7/10 所检项目合格

117 GX-B1328/20-1-23068 2023/7/10 所检项目合格



118 GX-B1328/20-1-23069 2023/7/10 所检项目合格

119 GX-B1328/20-1-23070 2023/7/10 所检项目合格

120 GX-B1415/22-1-23007 2023.7.10 综合判定：合格。



121 GX-B1310/21-1-23073 2023.7.10     符合标准要求

122 GX-B1310/21-1-23074 2023.7.10     符合标准要求

123 GX-B1310/21-1-23075 2023.7.10     符合标准要求



124 GX-B1310/21-1-23076 2023.7.10     符合标准要求

125 GX-B1310/21-1-23077 2023.7.10     符合标准要求

126 GX-B1428/21-1-23076 2023.7.10     符合标准要求



127 GX-B1428/21-1-23077 2023.7.10     符合标准要求

128 GX-B1314/21-1-23026～23036 2023.7.10
本次共检干式电抗器

11台，11台干式电抗器所
检项目合格。

129 GX-B1307/20-1-23073 2023.7.10 综合判定：合格



130 GX-B1307/20-1-23074 2023.7.10 综合判定：合格

131 GX-B1301/21-1-23006 2023.7.11 综合判定:合格

132 GX-B1307/20-1-23071 2023.7.11 综合判定：合格



133 GX-B1306/21-1-23030 2023/7/11 所检项目合格

134 GX-B1306/21-1-23031 2023/7/11 所检项目合格

135 GX-B1306/21-1-23032 2023/7/11 所检项目合格



136 GX-B1301/21-1-23007 2023.7.11 综合判定:合格。

137 GX-B1423/20-1-23378 2023.7.11   综合判定：合格。

138 GX-B1423/20-1-23379 2023.7.11   综合判定：合格。



139 GX-B1423/20-1-23372 2023.7.12 综合判定：合格

140 GX-B1423/20-1-23373 2023.7.12 综合判定：合格

141 GX-B1423/20-1-23374 2023.7.12 综合判定：合格



142 GX-B1423/20-1-23375 2023.7.12 综合判定：合格

143 GX-B1423/20-1-23376 2023.7.12 综合判定：合格

144 GX-B1423/20-1-23377 2023.7.12 综合判定：合格



145 GX-B1310/21-1-23090 2023.7.12 符合标准要求

146 GX-B1427/21-1-23090 2023.7.12 符合标准要求

147 GX-B1310/21-1-23091 2023.7.12 符合标准要求



148 GX-B1427/21-1-23091 2023.7.12 符合标准要求
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