
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

159 GX-B1307/20-4-23014 2023.7.21 综合判定：合格。

160 GX-B1307/20-4-23015 2023.7.21 综合判定：合格。

161 GX-B1307/20-4-23016 2023.7.21 综合判定：合格。

162 GX-B1310/21-4-23096 2023.7.21 符合标准要求



163 GX-B1310/21-4-23097 2023.7.21 符合标准要求

164 GX-B1310/21-4-23098 2023.7.21 符合标准要求

165 GX-B1310/21-4-23099 2023.7.21 符合标准要求

166 GX-B1310/21-4-23100 2023.7.21 符合标准要求



167 GX-B1310/21-4-23101 2023.7.21 符合标准要求

168 GX-B1310/21-4-23102 2023.7.21 符合标准要求

169 GX-B1428/21-4-23101 2023.7.21 无缺陷迹痕显示

170 GX-B1428/21-4-23102 2023.7.21 无缺陷迹痕显示



171 GX-B1310/21-4-23094 2023.7.21 符合标准要求

172 GX-B1310/21-4-23095 2023.7.21 符合标准要求

173 GX-B1416/22-4-23022 2023.7/24 综合判定：合格。

174 GX-B1404/20-4-23027 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。



175 GX-B1404/20-4-23028 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。

176 GX-B1404/20-4-23029 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。

177 GX-B1404/20-4-23030 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。

178 GX-B1404/20-4-23031 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。



179 GX-B1404/20-4-23032 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。

180 GX-B1404/20-4-23033 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。

181 GX-B1404/20-4-23034 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。

182 GX-B1404/20-4-23035 2023.7.24

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐
波电流符合GB/T 14549-1993 
《电能质量 公用电网谐波》

要求。



183 GX-B1416/22-4-23016 2023.7.24 综合判定：合格

184 GX-B1310/21-4-23085 2023.7.24 符合标准要求

185 GX-B1310/21-4-23088 2023.7.24 符合标准要求

186 GX-B1303/21-4-23006 2023.7.24 所检项目合格。



187 GX-B1303/21-4-23005 2023.7.24 所检项目合格。

188 GX-B1321/20-4-23918～23919 2023.7.25
本次共检电力电缆2条，2条所

检项目合格。

189 GX-B1312/20-4-23560 2023.7.25 所检项目合格。

190 GX-B1321/20-4-23920 2023.7.25 所检项目合格。



191 GX-B11415/22-4-23012 2023.7.25 综合判定：合格

192 GX-B1310/21-4-23092 2023.7.27 符合标准要求

193 GX-B1515/22-4-23004 2023.7.28 所检项目合格。

194 GX-B1328/20-4-23147 2023.7.31
本次共检绝缘手套14只，14只

所检项目合格。



195 GX-B1328/20-4-23148 2023.7.31
本次共检绝缘鞋14只，14只所

检项目合格。

196 GX-B1328/20-4-23149 2023.7.31
本次共检绝缘手套2只，2只所

检项目合格。

197 GX-B1328/20-4-23150 2023.7.31
本次共检绝缘鞋2只，2只所检

项目合格。

198 GX-B1424/20-4-23023 2023.7.31

依据NB/T 10176-2019单轨吊
车综合判定：合格；                    

依据MT/T 220-1990 尾气所检
项目合格。



199 GX-B11424/20-4-23019 2023.7.31

依据NB/T10176-2019单轨吊车
综合判定：合格；依据

MT/T220-1990尾气所检项目合
格

200 GX-B11424/20-4-23020 2023.7.31
依据NB/T10176-2019单轨吊车

综合判定：合格；

201 GX-B11424/20-4-23021 2023.7.31
依据NB/T10176-2019单轨吊车

综合判定：合格；

202 GX-B1310/21-4-23092 2023.7.28 符合标准要求


