
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

99 GX-B1322/21-5-23058～23060 2023/7/21
本次共检电力电缆3
条，3条电力电缆所

检项目合格。

100 GX-B1322/21-5-23061～23075 2023/7/21
本次共检电力电缆
15条，15条电力电
缆所检项目合格。

101 GX-B1322/21-5-23076～23087 2023/7/21
本次共检电力电缆
12条，12条电力电
缆所检项目合格。



102 GX-B1328/20-5-23134 2023.7.21
本次共检绝缘手套
40只，40只绝缘手

套合格。

103 GX-B1328/20-5-23135 2023.7.21
本次共检绝缘鞋36
只，36只绝缘鞋合

格。

104 GX-B1328/20-5-23137 2023.7.21
本次共检验电器

4套，4套验电器合
格。

105 GX-B1328/20-5-23138 2023.7.21

本次共检携带式接
地和接地短路装置4
套，4套携带式接地
和接地短路装置合

格。



106 GX-B1321/20-5-23851～23853 2023.7.21
本次共检电力电缆3
条，3条电力电缆所

检项目合格。

107 GX-B1495/20-5-231581～231589 2023.7.21

本次共检高压防爆
开关9台，9台高压
防爆开关所检项目

合格。

108 GX-B1312/20-5-23493～23498 2023.7.21

本次共检电力变压
器6台，6台电力变
压器所检项目合格

。



109 GX-B1495/20-5-231555～231571 2023.7.21

本次共检高压防爆
开关17台，17台高
压防爆开关所检项

目合格。

110 GX-B1312/20-5-23487～23488 2023.7.21

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。

111 GX-B1321/20-5-23830～23844 2023.7.21
本次共检电力电缆
15条，15条电力电
缆所检项目合格。

112 GX-B1314/21-5-23010～23012 2023.7.21

本次共检干式电抗
器3台，3台干式电
抗器所检项目合格

。



113 GX-B1323/21-5-23169～23171 2023.7.21

本次共检三相交流
电动机3台，3台三
相交流电动机所检

项目合格。

114 GX-B1312/20-5-23499～23505 2023.7.21

本次共检电力变压
器7台，7台电力变
压器所检项目合格

。

115 GX-B1495/20-5-231590～231611 2023.7.21

本次共检高压防爆
开关22台，22台高
压防爆开关所检项

目合格。

116 GX-B1321/20-5-23854～23867 2023.7.21
本次共检电力电缆
14条，14条电力电
缆所检项目合格。



117 GX-B1495/20-5-231572～231580 2023.7.21

本次共检高压防爆
开关9台，9台高压
防爆开关所检项目

合格。

118 GX-B1321/20-5-23845～23850 2023.7.21
本次共检电力电缆6
条，6条电力电缆所

检项目合格。

119 GX-B1312/20-5-23489～23492 2023.7.21

本次共检电力变压
器4台，4台电力变
压器所检项目合格

。



120 GX-B1323/21-5-23166～23168 2023.7.21

本次共检三相交流
电动机3台，3台三
相交流电动机所检

项目合格。

121 GX-B1495/20-5-231531~231537 2023.7.21

本次共检高压开关
柜7台，7台高压开
关柜所检项目合格

。

122 GX-B1495/20-5-231538～231554 2023.7.21

本次共检高压开关
柜17台，17台高压
开关柜所检项目合

格。

123 GX-B1495/20-5-231478～231479 2023.7.21

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。



124 GX-B1495/20-5-231497～231530 2023.7.21

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格

。

125 GX-B1323/21-5-23159～23165 2023.7.21

本次共检三相交流
电动机7台，7台三
相交流电动机所检

项目合格。

126 GX-B1323/21-5-23154～23157 2023.7.21

本次共检三相交流
电动机4台，4台三
相交流电动机所检

项目合格。

127 GX-B1312/20-5-23485～23486 2023.7.21

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。



128 GX-B1312/20-5-23471～23476 2023.7.21

本次共检电力变压
器6台，6台电力变
压器所检项目合格

。

129 GX-B1312/20-5-23477～23484 2023.7.21

本次共检电力变压
器8台，8台电力变
压器所检项目合格

。

130 GX-B1321/20-5-23797～23807 2023.7.21
本次共检电力电缆
11条，11条电力电
缆所检项目合格。

131 GX-B1321/20-5-23787～23796 2023.7.21
本次共检电力电缆
10条，10条电力电
缆所检项目合格。



132 GX-B1321/20-5-23775～23786 2023.7.21
本次共检电力电缆
12条，12条电力电
缆所检项目合格。

133 GX-B1321/20-5-23818～23822 2023.7.21
本次共检电力电缆5
条，5条电力电缆所

检项目合格。

134 GX-B1321/20-5-23808～23817 2023.7.21
本次共检电力电缆
10条，10条电力电
缆所检项目合格。

135 GX-B1312/20-5-23470 2023.7.24 所检项目合格。



136 GX-B1306/21-5-23057 2023.7.24 所检项目合格。 

137 GX-B1499/21-5-23086 2023/7/11
除吨水百米电耗不
经济外，其余所检

项目合  格。

138 GX-B1499/21-5-23087 2023/7/11
除吨水百米电耗不
经济外，其余所检

项目合  格。

139 GX-B1499/21-5-23088 2023/7/11
除吨水百米电耗不
经济外，其余所检

项目合  格。



140 GX-B1308/21-5-23027 2023/7/11 所检项目合  格。

141 GX-B1310/21-5-23177 2023/7/14
符合标准要    求

。

142 GX-B1310/21-5-23178 2023/7/14
符合标准要    求

。

143 GX-B1427/21-5-23027 2023/7/21 无缺陷迹痕显示。



144 GX-B1427/21-5-23028 2023/7/21 无缺陷迹痕显示。

145 GX-B1415/22-5-23014 2023.7.26 综合判定：合格。

146 GX-B1415/22-5-23013 2023/7/26 综合判定:合格。

147 GX-B1415/22-5-23012 2023/7/26 综合判定:合格。



148 GX-B1416/22-5-23080 2023/7/26 综合判定:合格。

149 GX-B1321/20-5-23824~23828 2023.7.26   所检项目合格

150 GX-B1323/21-5-23147~23152 2023.7.26   所检项目合格

151 GX-B1416/22-5-23058 2023.7.26   合格



152 GX-B1416/22-5-23059 2023.7.26   合格

153 GX-B1416/22-5-23060 2023.7.26   合格

154 GX-B1416/22-5-23061 2023.7.26   合格

155 GX-B1416/22-5-23062 2023.7.26   合格



156 GX-B1416/22-5-23063 2023.7.26   合格

157 GX-B1323/21-5-23172 2023/7/27

本次共检三相交流
电动机1台，1台三
相交流电动机所检

项目合格。

158 GX-B1321/20-5-23868 2023/7/27 所检项目合格。

159 GX-B1495/20-5-231722 2023/7/31 所检项目合格。



160 GX-B1301/21-5-23005 2023/7/31 综合判定：合格。

161 GX-B1301/21-5-23006 2023.7.31 综合判定:合格。

162 GX-B1301/21-5-23007 2023.7.31 综合判定:合格。

163 GX-B1300/20-5-23018 2023.7.31 综合判定：合格。



164 GX-B1495/20-5-231712~231719 2023.7.31   合格

165 GX-B1310/21-5-23206 2023/7/28 符合标准要   求。

166 GX-B1310/21-5-23207 2023/7/28 符合标准要   求。

167 GX-B1310/21-5-23208 2023/7/28 符合标准要   求。



168 GX-B1310/21-5-23209 2023/7/28 符合标准要   求。

169 GX-B1310/21-5-23210 2023/7/28 符合标准要   求。

170 GX-B1328/20-5-23136 2023.7.31 详见实测结果。

171 GX-B1451/20-5-23127～23128 2023.7.31

本次共检高压开关
柜2台，2台高压开
关柜所检项目合格
。



172 GX-B1416/22-5-23064 2023.7.31   合格

173 GX-B1416/22-5-23065 2023.7.31   合格

174 GX-B1416/22-5-23066 2023.7.31   合格

175 GX-B1416/22-5-23067 2023.7.31   合格



176 GX-B1416/22-5-23068 2023.7.31   合格

177 GX-B1416/22-5-23069 2023.7.31   合格

178 GX-B1416/22-5-23070 2023.7.31   合格


