
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

28 GX-B1517/20-7-23037 2023.7.24 综合判定：合格。

29 GX-B1517/20-7-23038 2023.7.24 综合判定：合格。

30 GX-B1517/20-7-23039 2023.7.24 综合判定：合格。

31 GX-B1517/20-7-23040 2023.7.24 综合判定：合格。



32 GX-B1517/20-7-23041 2023.7.24 综合判定：合格。

33 GX-B1383/21-7-23001 2023.7.24 综合判定：合格。

34 GX-B1383/21-7-23002 2023.7.24 综合判定：合格。

35 GX-B1424/20-7-23018 2023.7.24
依据NB/T10176-2019单轨吊车所检

项目合格。



36 GX-B1424/20-7-23019 2023.7.24
依据NB/T10176-2019单轨吊车所检

项目合格。

37 GX-B1424/20-7-23020 2023.7.24
依据NB/T10176-2019单轨吊车所检

项目合格。

38 GX-B1424/20-7-23021 2023.7.24
依据NB/T10176-2019单轨吊车所检

项目合格。

39 GX-B1424/20-7-23022 2023.7.24
依据NB/T10176-2019单轨吊车所检

项目合格。



40 GX-B1424/20-7-23023 2023.7.24
依据NB/T10176-2019单轨吊车所检

项目合格。

41 GX-B1328/20-7-23025 2023/7/24
本次共检绝缘手套50只，50只所

检项目合格。

42 GX-B1328/20-7-23026 2023/7/24本次共检绝缘鞋40只，40只所检项目合格。

43 GX-B1404/20-7-23081 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



44 GX-B1404/20-7-23082 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

45 GX-B1404/20-7-23083 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

46 GX-B1404/20-7-23084 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

47 GX-B1404/20-7-23085 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



48 GX-B1404/20-7-23086 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

49 GX-B1404/20-7-23087 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

50 GX-B1404/20-7-23088 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

51 GX-B1404/20-7-23089 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



52 GX-B1404/20-7-23090 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

53 GX-B1404/20-7-23091 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

54 GX-B1404/20-7-23096 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

55 GX-B1404/20-7-23097 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



56 GX-B1404/20-7-23098 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

57 GX-B1404/20-7-23099 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

58 GX-B1404/20-7-23100 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

59 GX-B1404/20-7-23101 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



60 GX-B1404/20-7-23102 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

61 GX-B1404/20-7-23103 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

62 GX-B1404/20-7-23104 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

63 GX-B1404/20-7-23105 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



64 GX-B1404/20-7-23106 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

65 GX-B1404/20-7-23107 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

66 GX-B1404/20-7-23108 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

67 GX-B1404/20-7-23109 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



68 GX-B1404/20-7-23110 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

69 GX-B1404/20-7-23111 2023.7.25

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

70 GX-B1404/20-7-23112 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

71 GX-B1404/20-7-23113 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。



72 GX-B1404/20-7-23114 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

73 GX-B1404/20-7-23115 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

74 GX-B1404/20-7-23116 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

75 GX-B1404/20-7-23117 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。



76 GX-B1404/20-7-23118 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

77 GX-B1404/20-7-23119 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

78 GX-B1404/20-7-23120 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

79 GX-B1404/20-7-23121 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。



80 GX-B1404/20-7-23122 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

81 GX-B1404/20-7-23123 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

82 GX-B1404/20-7-23124 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

83 GX-B1404/20-7-23125 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。



84 GX-B1404/20-7-23126 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

85 GX-B1404/20-7-23127 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。

86 GX-B1404/20-7-23128 2023.7.28

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合    GB/T 14549-1993 《
电能质量 公用电网谐波》要求。



 






























