
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

612 GX-B1306/21-P-23012 2023.7.28 所检项目合格。

613 GX-B1306/21-P-23013 2023.7.28 所检项目合格。



614 GX-B1306/21-P-23014 2023.7.28 所检项目合格。

615 GX-B1306/21-P-23015 2023.7.28 所检项目合格。

616 GX-B1309/21-P-23004 2023年7月28日 综合判定：合格。



617 GX-B1500/21-P-23041 2023年7月28日 综合判定：合格。

618 GX-B1500/21-P-23042 2023年7月28日 综合判定：合格。

619 GX-B1500/21-P-23043 2023年7月28日 综合判定：合格。



620 GX-B1500/21-P-23044 2023年7月28日 综合判定：合格。

621 GX-B1301/21-P-23008 2023.7.25 综合判定:合格。

622 GX-B1301/21-P-23009 2023.7.25 综合判定:合格。



623 GX-B1328/20-P-23017 2023.7.27
本次共检绝缘手套
12只，12只绝缘手

套合格。

624 GX-B1328/20-P-23018 2023.7.27
本次共检绝缘鞋12
只，12只绝缘鞋合

格。

625 GX-B1328/20-P-23019 2023.7.27
本次共检验电器
5支，5支验电器合

格。



626 GX-B1328/20-P-23020 2023.7.27
本次共检绝缘杆
5套，5套绝缘杆合

格。

627 GX-B1328/20-P-23021 2023.7.27

本次共检携带式接
地和接地短路装置5
套，5套携带式接地
和接地短路装置合

格。

628 GX-B1328/20-P-23025～23026 2023年7月28日

本次共检绝缘手套
32只，绝缘鞋

32只，所检项目合
格。



629 GX-B1328/20-P-23027～23029 2023年7月28日

本次共检测绝缘杆2
套，验电器13个，
携带式接地和接地
短路装置8套，所检

项目合格。

630 GX-B1417/22-P-23674 2023.7.27 综合判定：合格。

631 GX-B1417/22-P-23675 2023.7.27 综合判定：合格。



632 GX-B1417/22-P-23676 2023.7.27 综合判定：合格。

633 GX-B1417/22-P-23677 2023.7.27 综合判定：合格。

634 GX-B1417/22-P-23912 2023.7.27 综合判定：合格。



635 GX-B1417/22-P-23913 2023.7.27 综合判定：合格。

636 GX-B1310/21-P-23108 2023.7.28

符合《GB/T 6402-
2008 钢锻件超声检
测方法》直探头3级

验收标准。

637 GX-B1499/21-P-23012 2023.7.28 所检项目合格



638 GX-B1499/21-P-23013 2023.7.28 所检项目合格

639 GX-B1499/21-P-23014 2023.7.28 所检项目合格

640 GX-B1499/21-P-23015 2023.7.28 所检项目合格



641 GX-B1499/21-P-23016 2023.7.28 所检项目合格

642 GX-B1308/21-P-23005 2023.7.28 所检项目合格

643 GX-B1559/22-P-23094 2023.7.31 所检项目合格。



644 GX-B1559/22-P-23095 2023.7.31 所检项目合格。

645 GX-B1307/20-P-23019 2023年7月28日 综合判定：合格。

646 GX-B1307/20-P-23020 2023年7月28日 综合判定：合格。



647 GX-B1307/20-P-23021 2023年7月28日 综合判定：合格。

648 GX-B1307/20-P-23022 2023年7月28日 综合判定：合格。

649 GX-B1307/20-P-23023 2023年7月28日 综合判定：合格。



650 GX-B1307/20-P-23024 2023年7月28日 综合判定：合格。

651 GX-B1307/20-P-23025 2023年7月28日 综合判定：合格。

652 GX-B1307/20-P-23026 2023年7月28日 综合判定：合格。



653 GX-B1307/20-P-23027 2023年7月28日 综合判定：合格。

654 GX-B1307/20-P-23028 2023年7月28日 综合判定：合格。

655 GX-B1417/22-P-23810 2023年7月31日 综合判定：合格。



656 GX-B1417/22-P-23812 2023年7月31日 综合判定：合格。

657 GX-B1417/22-P-23813 2023年7月31日 综合判定：合格。

658 GX-B1417/22-P-23815 2023年7月31日 综合判定：合格。



659 GX-B1417/22-P-23817 2023年7月31日 综合判定：合格。

660 GX-B1417/22-P-23818 2023年7月31日 综合判定：合格。

661 GX-B1417/22-P-23819 2023年7月31日 综合判定：合格。



662 GX-B1417/22-P-23820 2023年7月31日 综合判定：合格。

663 GX-B1417/22-P-23821 2023年7月31日 综合判定：合格。

664 GX-B1417/22-P-23822 2023年7月31日 综合判定：合格。



665 GX-B1417/22-P-23823 2023年7月31日 综合判定：合格。

666 GX-B1417/22-P-23824 2023年7月31日 综合判定：合格。

667 GX-B1417/22-P-23825 2023年7月31日 综合判定：合格。



668 GX-B1417/22-P-23826 2023年7月31日 综合判定：合格。

669 GX-B1417/22-P-23827 2023年7月31日 综合判定：合格。

670 GX-B1417/22-P-23828 2023年7月31日 综合判定：合格。



671 GX-B1417/22-P-23829 2023年7月31日 综合判定：合格。

672 GX-B1417/22-P-23830 2023年7月31日 综合判定：合格。


