
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

1 GX-B1328/20-1-23056 2023.8.1
本次共检绝缘手套6只，6只所

检项目合格

2 GX-B1328/20-1-23057 2023.8.1
本次共检绝缘鞋6只，6只所检

项目合格

3 GX-B1328/20-1-23058 2023.8.1
本次共检绝缘杆3组，3组所检

项目合格



4 GX-B1385/21-1-23018 2023.8.2 所检项目合格

5 GX-B1517/20-1-23031 2023.8.3 综合判定：合格

6 GX-B1517/20-1-23032 2023.8.3 综合判定：合格



7 GX-B1517/20-1-23033 2023.8.3 综合判定：合格

8 GX-B1517/20-1-23034 2023.8.3 综合判定：合格

9 GX-B1517/20-1-23035 2023.8.3 综合判定：合格



10 GX-B1306/21-1-23036 2023/8/3 所检项目合格

11 GX-B1306/21-1-23037 2023/8/3 所检项目合格

12 GX-B1306/21-1-23038 2023/8/3 所检项目合格



13 GX-B1428/21-1-23101 2023/8/4 无缺陷痕迹显示

14 GX-B1534/20-1-23024 2023/8/4 所检项目合格
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