
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

35 GX-B1354/20-3-23015 2023年8月4日 电网接地电容电流符合规定

36 GX-B1329/21-3-23128～23139 2023年8月4日
本次共检氧化锌避雷器

12组，12组氧化锌避雷器所
检项目合格

37 GX-B1329/21-3-23140～23151 2023年8月4日
本次共检氧化锌避雷器

12组，12组氧化锌避雷器所
检项目合格



38 GX-B1329/21-3-23152～23163 2023年8月4日
本次共检氧化锌避雷器

12组，12组氧化锌避雷器所
检项目合格

39 GX-B1329/21-3-23164～23174 2023年8月4日
本次共检氧化锌避雷器

11组，11组氧化锌避雷器所
检项目合格

40 GX-B1495/20-3-233367～233390 2023年8月4日
本次共检电流互感器24只，
24只电流互感器所检项目合

格



41 GX-B1495/20-3-233391～233417 2023年8月4日
本次共检电流互感器27只，
27只电流互感器所检项目合

格

42 GX-B1495/20-3-233418～233443 2023年8月4日
本次共检电流互感器26只，
26只电流互感器所检项目合

格

43 GX-B1495/20-3-233444～233476 2023年8月4日
本次共检电流互感器33只，
33只电流互感器所检项目合

格



44 GX-B1495/20-3-233477～233521 2023年8月4日
本次共检电流互感器45只，
45只电流互感器所检项目合

格

45 GX-B1495/20-3-233522～233557 2023年8月4日
本次共检电流互感器36只，
36只电流互感器所检项目合

格

46 GX-B1495/20-3-233558～233590 2023年8月4日
本次共检电流互感器33只，
33只电流互感器所检项目合

格



47 GX-B1495/20-3-233591～233626 2023年8月4日
本次共检电流互感器36只，
36只电流互感器所检项目合

格

48 GX-B1495/20-3-233627～233662 2023年8月4日
本次共检电流互感器36只，
36只电流互感器所检项目合

格

49 GX-B1495/20-3-233663～233680 2023年8月4日
本次共检电流互感器18只，
18只电流互感器所检项目合

格



50 GX-B1495/20-3-233681～233704 2023年8月4日
本次共检电流互感器24只，
24只电流互感器所检项目合

格

51 GX-B1495/20-3-233705～233728 2023年8月4日
本次共检电流互感器24只，
24只电流互感器所检项目合

格

52 GX-B1303/21-3-23006 2023.8.6 综合判定：合格。



53 GX-B1350/21-3-23015 2023.8.4 所检项目合格。

54 GX-B1350/21-3-23016 2023.8.4 所检项目合格。

55 GX-B1336/22-3-23083～23094 2023.8.7 所检项目合格。



56 GX-B1336/22-3-23095～23109 2023.8.7 所检项目合格。

57 GX-B1548/20-3-23005 2023.8.6 所检项目合格。

58 GX-B1548/20-3-23006 2023.8.6 所检项目合格。



59 GX-B1548/20-3-23007 2023.8.6 所检项目合格。

60 GX-B1548/20-3-23002 2023.8.7 所检项目合格。

61 GX-B1548/20-3-23003 2023.8.7 所检项目合格。



62 GX-B1548/20-3-23004 2023.8.7 所检项目合格。

63 GX-B1517/20-3-23037 2023年7月7日 综合判定：合格。

64 GX-B1517/20-3-23038 2023年7月7日 综合判定：合格。



65 GX-B1517/20-3-23039 2023年7月7日 综合判定：合格。

66 GX-B1517/20-3-23040 2023年7月7日 综合判定：合格。

67 GX-B1517/20-3-23041 2023年7月7日 综合判定：合格。



68 GX-B1517/20-3-23042 2023年7月7日 综合判定：合格。

69 GX-B1517/20-3-23043 2023年7月7日 综合判定：合格。

70 GX-B1517/20-3-23044 2023年7月7日 综合判定：合格。



71 GX-B1415/22-3-23028 2023年8月9日 综合判定：合格

72 GX-B1416/22-3-23036 2023年8月9日 综合判定：合格

73 GX-B1350/21-3-23017 2023.8.9 所检项目合格。



74 GX-B1495/20-3-233729～233752 2023年8月9日
本次共检电流互感器24只，
24只电流互感器所检项目合

格

75 GX-B1495/20-3-233753～233774 2023年8月9日
本次共检电流互感器22只，
22只电流互感器所检项目合

格

76 GX-B1495/20-3-233775～233800 2023年8月9日
本次共检电流互感器26只，
26只电流互感器所检项目合

格



77 GX-B1495/20-3-233801～233833 2023年8月9日
本次共检电流互感器33只，
33只电流互感器所检项目合

格

78 GX-B1495/20-3-233834～233871 2023年8月9日
本次共检电流互感器38只，
38只电流互感器所检项目合

格

79 GX-B1495/20-3-233872～233905 2023年8月9日
本次共检电流互感器34只，
34只电流互感器所检项目合

格



80 GX-B1495/20-3-233906～233938 2023年8月9日
本次共检电流互感器33只，
33只电流互感器所检项目合

格

81 GX-B1423/20-3-23041 2023年8月4日 综合判定：合格

82 GX-B1534/20-3-23031 2023年8月4日 所检项目合格



83 GX-B1534/20-3-23032 2023年8月4日 所检项目合格

84 GX-B1500/21-3-23061 2023年8月9日 综合判定：合格。

85 GX-B1500/21-3-23062 2023年8月9日 综合判定：合格。



86 GX-B1500/21-3-23063 2023年8月9日 综合判定：合格。

87 GX-B1500/21-3-23064 2023年8月9日 综合判定：合格。

88 GX-B1500/21-3-23065 2023年8月9日 综合判定：合格。



89 GX-B1500/21-3-23066 2023年8月9日 综合判定：合格。

90 GX-B1500/21-3-23067 2023年8月9日 综合判定：合格。

91 GX-B1500/21-3-23068 2023年8月9日 综合判定：合格。



92 GX-B1500/21-3-23069 2023年8月9日 综合判定：合格。

93 GX-B1428/21-3-23028 2023年8月10日 无缺陷痕迹显示

94 GX-B1310/21-3-23158 2023年8月10日 符合标准要求



95 GX-B1310/21-3-23159 2023年8月10日 符合标准要求

96 GX-B1307/20-3-23024 2023.8.10 综合判定：合格。

97 GX-B1305/21-3-23003 2023.8.9 所检项目合格。



98 GX-B1495/20-3-234159～234186 2023.8.10 所检项目合格。

99 GX-B1495/20-3-234187～234207 2023.8.10 所检项目合格。


