
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

124 GX-B1428/21-P-23007 2023.8.7 无缺陷迹痕显示。

125 GX-B1428/21-P-23008 2023.8.7 无缺陷迹痕显示。



126 GX-B1310/21-P-23057 2023.8.7
未发现超过Φ2mm当
量直径的缺陷。

127 GX-B1310/21-P-23058 2023.8.7
未发现超过Φ2mm当
量直径的缺陷。

128 GX-B1548/20-P-23001 2023.8.2 所检项目合格。



129 GX-B1548/20-P-23002 2023.8.2 所检项目合格。

130 GX-B1548/20-P-23003 2023.8.2 所检项目合格。

131 GX-B1424/20-P-23004 2023.8.7

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综合判
定合格；依据MT/T 
220-1990 尾气所检

项目合格。



132 GX-B1424/20-P-23005 2023.8.7

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综合判
定合格；依据MT/T 
220-1990 尾气所检

项目合格。

133 GX-B1424/20-P-23006 2023.8.7

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综合判
定合格；依据MT/T 
220-1990 尾气所检

项目合格。

134 GX-B1495/20-P-231017-231021 2023.8.8
本次共检高压开关柜
5台，5台高压开关柜

所检项目合格。



135 GX-B1495/20-P-231022-231023 2023.8.8
本次共检高压开关柜
2台，2台高压开关柜

所检项目合格。

136 GX-B1495/20-P-231026-231036 2023.8.8

本次共检高压防爆开
关11台，11台高压防
爆开关所检项目合格

。

137 GX-B1495/20-P-231024-231025 2023.8.8
本次共检高压开关柜
2台，2台高压开关柜

所检项目合格。



138 GX-B1417/22-P-23877 2023.8.8 综合判定：合格

139 GX-B1417/22-P-23878 2023.8.8 综合判定：合格

140 GX-B1417/22-P-23879 2023.8.8 综合判定：合格



141 GX-B1417/22-P-23880 2023.8.8 综合判定：合格

142 GX-B1417/22-P-23881 2023.8.8 综合判定：合格

143 GX-B1417/22-P-23882 2023.8.8 综合判定：合格



144 GX-B1417/22-P-23883 2023.8.8 综合判定：合格

145 GX-B1417/22-P-23884 2023.8.8 综合判定：合格

146 GX-B1417/22-P-23885 2023.8.8 综合判定：合格



147 GX-B1417/22-P-23886 2023.8.8 综合判定：合格

148 GX-B1417/22-P-23858 2023.8.8 综合判定：合格

149 GX-B1417/22-P-23859 2023.8.8 综合判定：合格



150 GX-B1417/22-P-23860 2023.8.8 综合判定：合格

151 GX-B1417/22-P-23861 2023.8.8 综合判定：合格

152 GX-B1417/22-P-23862 2023.8.8 综合判定：合格



153 GX-B1417/22-P-23863 2023.8.8 综合判定：合格

154 GX-B1417/22-P-23864 2023.8.8 综合判定：合格

155 GX-B1417/22-P-23865 2023.8.8 综合判定：合格



156 GX-B1417/22-P-23866 2023.8.8 综合判定：合格

157 GX-B1417/22-P-23867 2023.8.8 综合判定：合格

158 GX-B1417/22-P-23892 2023.8.9 综合判定：合格



159 GX-B1417/22-P-23893 2023.8.9 综合判定：合格

160 GX-B1417/22-P-23894 2023.8.9 综合判定：合格

161 GX-B1417/22-P-23895 2023.8.9 综合判定：合格



162 GX-B1417/22-P-23896 2023.8.9 综合判定：合格

163 GX-B1417/22-P-23897 2023.8.9 综合判定：合格

164 GX-B1417/22-P-23898 2023.8.9 综合判定：合格



165 GX-B1417/22-P-23899 2023.8.9 综合判定：合格

166 GX-B1417/22-P-23900 2023.8.9 综合判定：合格

167 GX-B1310/21-P-23125 2023.8.9
未发现超过⊘ 2当量

直径的缺陷



168 GX-B1310/21-P-23126 2023.8.9
未发现超过⊘ 3当量

直径的缺陷

169 GX-B1428/21-P-23026 2023.8.9 无缺陷迹痕显示

170 GX-B1428/21-P-23027 2023.8.9 无缺陷迹痕显示



171 GX-B1559/22-P-23085 2023.8.9 所检项目合格

172 GX-B1559/22-P-23086 2023.8.9 所检项目合格

173 GX-B1559/22-P-23087 2023.8.9 所检项目合格



174 GX-B1559/22-P-23088 2023.8.9 所检项目合格

175 GX-B1559/22-P-23089 2023.8.9 所检项目合格

176 GX-B1559/22-P-23090 2023.8.9 所检项目合格



177 GX-B1559/22-P-23091 2023.8.9 所检项目合格

178 GX-B1559/22-P-23092 2023.8.9 所检项目合格

179 GX-B1559/22-P-23093 2023.8.9 所检项目合格



180 GX-B1303/21-P-23009 2023.8.9 综合判定：合格。

181 GX-B1417/22-P-23901 2023.8.9 综合判定：合格

182 GX-B1417/22-P-23902 2023.8.9 综合判定：合格



183 GX-B1417/22-P-23903 2023.8.9 综合判定：合格

184 GX-B1417/22-P-23904 2023.8.9 综合判定：合格

185 GX-B1417/22-P-23905 2023.8.9 综合判定：合格



186 GX-B1417/22-P-23906 2023.8.9 综合判定：合格

187 GX-B1417/22-P-23907 2023.8.9 综合判定：合格

188 GX-B1417/22-P-23908 2023.8.9 综合判定：合格



189 GX-B1417/22-P-23909 2023.8.9 综合判定：合格

190 GX-B1417/22-P-23910 2023.8.9 综合判定：合格

191 GX-B1417/22-P-23911 2023.8.9 综合判定：合格



192 GX-B1417/22-P-23868 2023.8.9 综合判定：合格

193 GX-B1417/22-P-23869 2023.8.9 综合判定：合格

194 GX-B1417/22-P-23870 2023.8.9 综合判定：合格



195 GX-B1417/22-P-23871 2023.8.9 综合判定：合格

196 GX-B1417/22-P-23872 2023.8.9 综合判定：合格

197 GX-B1417/22-P-23873 2023.8.9 综合判定：合格



198 GX-B1417/22-P-23874 2023.8.9 综合判定：合格

199 GX-B1417/22-P-23875 2023.8.9 综合判定：合格

200 GX-B1417/22-P-23876 2023.8.9 综合判定：合格



201 GX-B1417/22-P-23850 2023.8.9 综合判定：合格

202 GX-B1417/22-P-23851 2023.8.9 综合判定：合格

203 GX-B1417/22-P-23852 2023.8.9 综合判定：合格



204 GX-B1417/22-P-23853 2023.8.9 综合判定：合格

205 GX-B1417/22-P-23854 2023.8.9 综合判定：合格

206 GX-B1417/22-P-23855 2023.8.9 综合判定：合格



207 GX-B1417/22-P-23856 2023.8.9 综合判定：合格

208 GX-B1417/22-P-23857 2023.8.9 综合判定：合格

209 GX-B1417/22-P-23887 2023.8.9 综合判定：合格



210 GX-B1417/22-P-23888 2023.8.9 综合判定：合格

211 GX-B1417/22-P-23889 2023.8.9 综合判定：合格

212 GX-B1417/22-P-23890 2023.8.9 综合判定：合格



213 GX-B1417/22-P-23891 2023.8.9 综合判定：合格

214 GX-B1499/21-P-23106 2023.8.10 所检项目合格

215 GX-B1499/21-P-23107 2023.8.10 所检项目合格



216 GX-B1499/21-P-23108 2023.8.10 所检项目合格

217 GX-B1308/21-P-23021 2023.8.10 所检项目合格

218 GX-B1306/21-P-23007 2023.8.10 所检项目合格



219 GX-B1306/21-P-23008 2023.8.10 所检项目合格

220 GX-B1306/21-P-23009 2023.8.10 所检项目合格

221 GX-B1306/21-P-23010 2023.8.10 所检项目合格



222 GX-B1306/21-P-23011 2023.8.10 所检项目合格


