
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

223 GX-B1304/21-P-23010 2023.8.11 综合判定：合格。

224 GX-B1500/21-P-23009 2023年8月10日 综合判定：合格。



225 GX-B1500/21-P-23010 2023年8月10日 综合判定：合格。

226 GX-B1500/21-P-23011 2023年8月10日 综合判定：合格。



227 GX-B1309/21-P-23001 2023年8月10日 综合判定：合格。

228 GX-B1500/21-P-23045 2023年8月10日
检验结论见第5页。
起动时间和电动机输
入电流所检项目合格



229 GX-B1500/21-P-23046 2023年8月10日
检验结论见第5页。
起动时间和电动机输
入电流所检项目合格

230 GX-B1310/21-P-23086 2023.8.3 符合标准要求



231 GX-B1310/21-P-23087 2023.8.3 符合标准要求

232 GX-B1310/21-P-23088 2023.8.3 符合标准要求



233 GX-B1310/21-P-23089 2023.8.3 符合标准要求

234 GX-B1328/20-P-23034 2023.8.13
本次共检绝缘手套8
只，8只绝缘手套合

格。



235 GX-B1328/20-P-23035 2023.8.13
本次共检绝缘鞋

8只，8只绝缘鞋合格
。

236 GX-B1328/20-P-23036 2023.8.13
本次共检验电器

3至，3只验电器合格
。



237 GX-B1328/20-P-23037 2023.8.13

本次共检携带式接地
和接地短路装置

5套，5套携带式接地
和接地短路装置合格

。

238 GX-B1339/21-P-23021 2023.8.13 所检项目合格



239 GX-B1339/21-P-23022 2023.8.13 所检项目合格

240 GX-B1417/22-P-23967 2023.8.14 综合判定：合格



241 GX-B1417/22-P-23968 2023.8.14 综合判定：合格

242 GX-B1417/22-P-23969 2023.8.14 综合判定：合格



243 GX-B1417/22-P-23970 2023.8.14 综合判定：合格

244 GX-B1417/22-P-23971 2023.8.14 综合判定：合格



245 GX-B1417/22-P-23972 2023.8.14 综合判定：合格

246 GX-B1417/22-P-23973 2023.8.14 综合判定：合格



247 GX-B1417/22-P-23974 2023.8.14 综合判定：合格

248 GX-B1417/22-P-23975 2023.8.14 综合判定：合格



249 GX-B1417/22-P-23976 2023.8.14 综合判定：合格

250 GX-B1417/22-P-23977 2023.8.14 综合判定：合格



251 GX-B1417/22-P-23978 2023.8.14 综合判定：合格

252 GX-B1417/22-P-23979 2023.8.14 综合判定：合格



253 GX-B1417/22-P-23980 2023.8.14 综合判定：合格

254 GX-B1417/22-P-23981 2023.8.14 综合判定：合格



255 GX-B1417/22-P-23982 2023.8.14 综合判定：合格

256 GX-B1417/22-P-23983 2023.8.14 综合判定：合格



257 GX-B1417/22-P-23984 2023.8.14 综合判定：合格

258 GX-B1417/22-P-23985 2023.8.14 综合判定：合格



259 GX-B1417/22-P-23986 2023.8.14 综合判定：合格

260 GX-B1417/22-P-23987 2023.8.14 综合判定：合格



261 GX-B1417/22-P-23988 2023.8.14 综合判定：合格

262 GX-B1417/22-P-23989 2023.8.14 综合判定：合格



263 GX-B1417/22-P-23990 2023.8.14 综合判定：合格

264 GX-B1417/22-P-23991 2023.8.14 综合判定：合格



265 GX-B1417/22-P-23992 2023.8.14 综合判定：合格

266 GX-B1417/22-P-23993 2023.8.14 综合判定：合格



267 GX-B1417/22-P-23939 2023.8.13 综合判定：合格

268 GX-B1417/22-P-23940 2023.8.13 综合判定：合格



269 GX-B1417/22-P-23941 2023.8.13 综合判定：合格

270 GX-B1417/22-P-23942 2023.8.13 综合判定：合格



271 GX-B1417/22-P-23943 2023.8.13 综合判定：合格

272 GX-B1417/22-P-23944 2023.8.13 综合判定：合格



273 GX-B1417/22-P-23945 2023.8.13 综合判定：合格

274 GX-B1417/22-P-23946 2023.8.13 综合判定：合格



275 GX-B1417/22-P-23947 2023.8.13 综合判定：合格

276 GX-B1417/22-P-23948 2023.8.13 综合判定：合格



277 GX-B1417/22-P-23949 2023.8.13 综合判定：合格

278 GX-B1417/22-P-23950 2023.8.13 综合判定：合格



279 GX-B1417/22-P-23951 2023.8.13 综合判定：合格

280 GX-B1417/22-P-23952 2023.8.13 综合判定：合格



281 GX-B1417/22-P-23953 2023.8.13 综合判定：合格

282 GX-B1417/22-P-23954 2023.8.13 综合判定：合格



283 GX-B1417/22-P-23955 2023.8.13 综合判定：合格

284 GX-B1417/22-P-23956 2023.8.13 综合判定：合格



285 GX-B1417/22-P-23957 2023.8.13 综合判定：合格

286 GX-B1417/22-P-23958 2023.8.13 综合判定：合格



287 GX-B1417/22-P-23959 2023.8.13 综合判定：合格

288 GX-B1417/22-P-23960 2023.8.13 综合判定：合格



289 GX-B1417/22-P-23961 2023.8.13 综合判定：合格

290 GX-B1417/22-P-23962 2023.8.13 综合判定：合格



291 GX-B1417/22-P-23963 2023.8.13 综合判定：合格

292 GX-B1417/22-P-23964 2023.8.13 综合判定：合格



293 GX-B1417/22-P-23965 2023.8.13 综合判定：合格

294 GX-B1417/22-P-23966 2023.8.13 综合判定：合格



295 GX-B1417/22-P-231168 2023.8.14 综合判定：合格。

296 GX-B1417/22-P-231169 2023.8.14 综合判定：合格。



297 GX-B1417/22-P-231170 2023.8.14 综合判定：合格。

298 GX-B1417/22-P-23749 2023.8.14 综合判定：合格。



299 GX-B1417/22-P-23936 2023.8.14 综合判定：合格。

300 GX-B1417/22-P-23937 2023.8.14 综合判定：合格。



301 GX-B1417/22-P-23938 2023.8.14 综合判定：合格。

302 GX-B1328/20-P-23030 2023.8.14
本次共检绝缘手套6
只，6只绝缘手套所

检项目合格。



303 GX-B1328/20-P-23031 2023.8.14
本次共检绝缘鞋

8只，8只绝缘鞋所检
项目合格。

304 GX-B1328/20-P-23032 2023.8.14
本次共检电容型验电
器3支，3支电容型验
电器所检项目合格。



305 GX-B1328/20-P-23033 2023.8.14 所检项目合格。

306 GX-B1321/20-P-23135~23137 2023.8.14
本次共检电力电缆3
条，3条电力电缆所

检项目合格。



307 GX-B1321/20-P-23138~23140 2023.8.14
本次共检电力电缆3
条，3条电力电缆所

检项目合格。

308 GX-B1321/20-P-23141~23144 2023.8.14
本次共检电力电缆4
条，4条电力电缆所

检项目合格。



309 GX-B1312/20-P-23024 2023.8.14 所检项目合格。

310 GX-B1312/20-P-23025~23026 2023.8.14
本次共检测电力变压
器2台，2台电力变压
器所检项目合格。



311 GX-B1312/20-P-23027 2023.8.14 所检项目合格。

312 GX-B1312/20-P-23028~23029 2023.8.14
本次共检测电力变压
器2台，2台电力变压
器所检项目合格。



313 GX-B1329/21-P-23301~23304 2023.8.14

本次共检验氧化锌避
雷器4组，4组氧化锌
避雷器所检项目合格

。

314 GX-B1495/20-P-231047~231049 2023.8.14
本次共检高压开关柜
3台，3台高压开关柜

所检项目合格。



315 GX-B1495/20-P-231050~231052 2023.8.14
本次共检高压开关柜
3台，3台高压开关柜

所检项目合格。

316 GX-B1495/20-P-231053~231063 2023.8.14
本次共检高压开关柜
11台，11台高压开关
柜所检项目合格。



317 GX-B1495/20-P-231064~231069 2023.8.14
本次共检电压互感器
6只，6只电压互感器

所检项目合格。


