
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

247 GX-B1380/20-1-23019 2023.8.29 所检项目合格

248 GX-B1520/20-1-23030 2023/8/29 综合判定：合格



249 GX-B1520/20-1-23028 2023/8/30 合格

250 GX-B1520/20-1-23029 2023/8/30 合格



251 GX-B1328/20-1-23085 2023.8.30
本次共检绝缘手套16只，

16只所检项目合格

252 GX-B1328/20-1-23086 2023.8.30
本次共检绝缘鞋16只，16

只所检项目合格



253 GX-B1380/20-1-23020 2023.8.30 所检项目合格

254 GX-B1380/20-1-23021 2023.8.30 所检项目合格



255 GX-B1423/20-1-23476 2023.8.31 综合判定：合格

256 GX-B1423/20-1-23477 2023.8.31 综合判定：合格



257 GX-B1423/20-1-23478 2023.8.31 综合判定：合格

258 GX-B1423/20-1-23479 2023.8.31 综合判定：合格



259 GX-B1423/20-1-23480 2023.8.31 综合判定：合格

260 GX-B1423/20-1-23481 2023.8.31 综合判定：合格



261 GX-B1423/20-1-23482 2023.8.31 综合判定：合格

262 GX-B1423/20-1-23483 2023.8.31 综合判定：合格



263 GX-B1423/20-1-23484 2023.8.31 综合判定：合格

264 GX-B1423/20-1-23485 2023.8.31 综合判定：合格



265 GX-B1423/20-1-23486 2023.8.31 综合判定：合格

266 GX-B1423/20-1-23487 2023.8.31 综合判定：合格



267 GX-B1423/20-1-23488 2023.8.31 综合判定：合格

268 GX-B1423/20-1-23489 2023.8.31 综合判定：合格



269 GX-B1423/20-1-23490 2023.8.31 综合判定：合格

270 GX-B1423/20-1-23491 2023.8.31 综合判定：合格



271 GX-B1423/20-1-23492 2023.8.31 综合判定：合格

272 GX-B1423/20-1-23493 2023.8.31 综合判定：合格



273 GX-B1423/20-1-23494 2023.8.31 综合判定：合格

274 GX-B1423/20-1-23495 2023.8.31 综合判定：合格



275 GX-B1423/20-1-23496 2023.8.31 综合判定：合格

276 GX-B1423/20-1-23515 2023.8.31 综合判定：合格



277 GX-B1423/20-1-23516 2023.8.31 综合判定：合格

278 GX-B1423/20-1-23517 2023.8.31 综合判定：合格



279 GX-B1423/20-1-23518 2023.8.31 综合判定：合格

280 GX-B1423/20-1-23519 2023.8.31 综合判定：合格



281 GX-B1423/20-1-23520 2023.8.31 综合判定：合格

282 GX-B1423/20-1-23521 2023.8.31 综合判定：合格



283 GX-B1423/20-1-23522 2023.8.31 综合判定：合格

284 GX-B1423/20-1-23523 2023.8.31 综合判定：合格



285 GX-B1423/20-1-23524 2023.8.31 综合判定：合格

286 GX-B1423/20-1-23525 2023.8.31 综合判定：合格



287 GX-B1423/20-1-23526 2023.8.31 综合判定：合格

288 GX-B1423/20-1-23527 2023.8.31 综合判定：合格



289 GX-B1423/20-1-23528 2023.8.31 综合判定：合格

290 GX-B1423/20-1-23529 2023.8.31 综合判定：合格



291 GX-B1423/20-1-23530 2023.8.31 综合判定：合格

292 GX-B1423/20-1-23464 2023.8.31 综合判定：合格



293 GX-B1423/20-1-23465 2023.8.31 综合判定：合格

294 GX-B1423/20-1-23466 2023.8.31 综合判定：合格



295 GX-B1423/20-1-23467 2023.8.31 综合判定：合格

296 GX-B1423/20-1-23468 2023.8.31 综合判定：合格



297 GX-B1423/20-1-23469 2023.8.31 综合判定：合格

298 GX-B1423/20-1-23470 2023.8.31 综合判定：合格



299 GX-B1423/20-1-23471 2023.8.31 综合判定：合格

300 GX-B1423/20-1-23472 2023.8.31 综合判定：合格



301 GX-B1423/20-1-23473 2023.8.31 综合判定：合格

302 GX-B1423/20-1-23474 2023.8.31 综合判定：合格



303 GX-B1423/20-1-23475 2023.8.31 综合判定：合格

304 GX-B1423/20-1-23507 2023.8.31 综合判定：合格



305 GX-B1423/20-1-23508 2023.8.31 综合判定：合格

306 GX-B1423/20-1-23509 2023.8.31 综合判定：合格



307 GX-B1423/20-1-23510 2023.8.31 综合判定：合格

308 GX-B1423/20-1-23511 2023.8.31 综合判定：合格



309 GX-B1423/20-1-23512 2023.8.31 综合判定：合格

310 GX-B1423/20-1-23513 2023.8.31 综合判定：合格



311 GX-B1423/20-1-23514 2023.8.31 综合判定：合格

312 GX-B1304/21-1-23007 2023.8.31 综合判定：合格



313 GX-B1350/21-1-23025 2023.8.31 所检项目合格

314 GX-B1423/20-1-23115 2023.8.31 综合判定：合格



315 GX-B1423/20-1-23116 2023.8.31 综合判定：合格

316 GX-B1423/20-1-23117 2023.8.31 综合判定：合格



317 GX-B1423/20-1-23456 2023.8.31 综合判定：合格

318 GX-B1423/20-1-23457 2023.8.31 综合判定：合格



319 GX-B1423/20-1-23458 2023.8.31 综合判定：合格

320 GX-B1423/20-1-23459 2023.8.31 综合判定：合格



321 GX-B1423/20-1-23460 2023.8.31 综合判定：合格

322 GX-B1548/20-1-23017 2023.8.31 所检项目合格



323 GX-B1328/20-1-23080 2023.8.31本次共检绝缘手套10只，10只所检项

324 GX-B1328/20-1-23081 2023.8.31
本次共检绝缘鞋10只，10

只所检项目合格



325 GX-B1328/20-1-23082 2023.8.31 所检项目合格
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