
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

14 GX-B1322/21-4-23080～23093 2023.8.7
本次共检验电力电缆14条，14

条所检项目合格。

15 GX-B1313/21-4-23048～23049 2023.8.7
本次共检电力变压器2台，2
台电力变压器所检项目合格

。

16 GX-B1303/21-4-23011 2023.8.7 综合判定：合格。



17 GX-B1350/21-4-23065 2023.8.4
本次共检验接地装置2处，2

处所检项目合格。

18 GX-B1303/21-4-23009 2023.8.8 综合判定：合格。

19 GX-B1303/21-4-23010 2023.8.8 综合判定：合格。

20 GX-B1303/21-4-23012 2023.8.8 综合判定：合格。



21 GX-B1417/22-4-23082 2023.8.11 综合判定：合格

22 GX-B1417/22-4-23083 2023.8.11 综合判定：合格

23 GX-B1417/22-4-23084 2023.8.11 综合判定：合格

24 GX-B1417/22-4-23085 2023.8.11 综合判定：合格



25 GX-B1328/20-4-23151 2023.8.15 所检项目合格。

26 GX-B1328/20-4-23152 2023.8.15
本次共检绝缘手套2只，2只

所检项目合格。

27 GX-B1328/20-4-23153 2023.8.15
本次共检绝缘鞋2只，2只所

检项目合格。

28 GX-B1328/20-4-23154 2023.8.15 所检项目合格。



29 GX-B1328/20-4-23155 2023.8.15
本次共检绝缘手套40只，40只

所检项目合格。

30 GX-B1328/20-4-23156 2023.8.15
本次共检绝缘鞋40只，40只所

检项目合格。

31 GX-B1328/20-4-23157 2023.8.15
本次共检绝缘手套2只，2只

所检项目合格。

32 GX-B1328/20-4-23158 2023.8.15
本次共检绝缘鞋2只，2只所

检项目合格。



33 GX-B1328/20-4-23159 2023.8.15
本次共检绝缘手套2只，2只

所检项目合格。

34 GX-B1328/20-4-23160 2023.8.15
本次共检绝缘鞋2只，2只所

检项目合格。

35 GX-B1417/22-4-23086 2023.8.14 综合判定：合格

36 GX-B1328/20-4-23161 2023.8.16 所检项目合格



37 GX-B1328/20-4-23162 2023.8.16 所检项目合格

38 GX-B1312/20-4-23561 2023.8.21 所检项目合格。

39 GX-B1328/20-4-23165 2023.8.21
本次共检绝缘手套6只，6只

所检项目合格。

40 GX-B1328/20-4-23166 2023.8.21
本次共检绝缘鞋6只，6只所

检项目合格。



41 GX-B1328/20-4-23163 2023.8.21
本次共检绝缘手套50只，50只

所检项目合格。

42 GX-B1328/20-4-23164 2023.8.21
本次共检绝缘鞋50只，50只所

检项目合格。

43  GX-B1495/20-4-231807～231814 2023.8.16
本次共检高压开关柜8面，8
面高压开关柜所检项目合格

。

44  GX-B1495/20-4-231815～231823 2023.8.16
本次共检高压开关柜9面，9
面高压开关柜所检项目合格

。



45 GX-B1329/21-4-23125～23132 2023.8.16
本次共检氧化锌避雷器8组，
8组氧化锌避雷器所检项目合

格。
 

46 GX-B1310/21-4-23125 2023.8.22 符合标准要求

47 GX-B1300/20-4-23014 2023.8.21 综合判定：合格

48 GX-B1415/22-4-23013 2023.8.22 综合判定：合格



49 GX-B1415/22-4-23014 2023.8.22 综合判定：合格

50 GX-B1415/22-4-23015 2023.8.22 综合判定：合格

51 GX-B1306/21-4-23051 2023.8.22  所检项目合格。 

52 GX-B1306/21-4-23052 2023.8.22  所检项目合格。 



53 GX-B1383/21-4-23007 2023.8.22 所检项目合格。


