
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

53 GX-B1328/20-7-23031 2023.8.23
本次共检绝缘手套76只，76

只所检项目合格。

54 GX-B1328/20-7-23032 2023.8.23
本次共检绝缘靴76只，76只

所检项目合格。

55 GX-B1328/20-7-23033 2023.8.23
本次共检携带式短路接地线
18套，18套所检项目合格。



56 GX-B1354/20-7-23019 2023.8.23
电网接地电容电流符合规定
。

57 GX-B1404/20-7-23136 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

58 GX-B1404/20-7-23137 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-1994 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

59 GX-B1404/20-7-23138 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-1995 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



60 GX-B1404/20-7-23139 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-1996 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

61 GX-B1404/20-7-23140 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-1997 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

62 GX-B1404/20-7-23141 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-1998 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

63 GX-B1404/20-7-23142 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-1999 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



64 GX-B1404/20-7-23143 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-2000 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

65 GX-B1404/20-7-23144 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-2001 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

66 GX-B1404/20-7-23145 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-2002 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

67 GX-B1404/20-7-23146 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-2003 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



68 GX-B1404/20-7-23147 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-2004 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

69 GX-B1404/20-7-23148 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-2005 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

70 GX-B1404/20-7-23149 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-2006 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

71 GX-B1404/20-7-23150 2023.8.23

所检电网谐波电压总谐波畸
变率、各次谐波电压含有率
、谐波电流符合    GB/T 
14549-2007 《电能质量 公

用电网谐波》要求。



72 GX-B1499/21-7-23057 2023-8-23 所检项目合格。

73 GX-B1499/21-7-23058 2023-8-23 所检项目合格。

74 GX-B1499/21-7-23059 2023-8-23 所检项目合格。

75 GX-B1499/21-7-23060 2023-8-23 所检项目合格。



76 GX-B1499/21-7-23061 2023-8-23 所检项目合格。

77 GX-B1499/21-7-23062 2023-8-23 所检项目合格。

78 GX-B1499/21-7-23063 2023-8-23 所检项目合格。

79 GX-B1499/21-7-23064 2023-8-23 所检项目合格。



80 GX-B1499/21-7-23065 2023-8-23 所检项目合格。

81 GX-B1499/21-7-23066 2023-8-23 所检项目合格。

82 GX-B1499/21-7-23067 2023-8-23 所检项目合格。

83 GX-B1328/20-7-23034 2023.8.24
本次共检验电器34支，34支

所检项目合格。



84 GX-B1328/20-7-23035 2023.8.24
本次共检绝缘杆24组，24组

所检项目合格。

85 GX-B1300/20-7-23003 2023.8.24 综合判定：合格。

86 GX-B1424/20-7-23024 2023.8.25
依据NB/T 10176-2019单轨

吊车综合判定合格。



87 GX-B1424/20-7-23034 2023.8.29
依据NB/T 10176-2019单轨吊车

综合判定合格。

88 GX-B1499/21-7-23054 2023.8.29 实测流量为57.1m3/h。

89 GX-B1499/21-7-23055 2023.8.29 实测流量为56.6m3/h。



90 GX-B1499/21-7-23056 2023.8.29 实测流量为48.5m3/h。

91 GX-B1328/20-7-23036 2023.8.31
本次共检验电器17支，17支验

电器合格。

92 GX-B1354/20-7-23022 2023/8/30 电网接地电容电流符合规定。

93 GX-B1354/20-7-23023 2023/8/30 电网接地电容电流符合规定。



94 GX-B1404/20-7-23151 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

95 GX-B1404/20-7-23152 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-1994 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

96 GX-B1404/20-7-23153 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-1995 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

97 GX-B1404/20-7-23154 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-1996 《电能质量 

公用电网谐波》要求。



98 GX-B1404/20-7-23155 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-1997 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

99 GX-B1404/20-7-23156 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-1998 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

100 GX-B1404/20-7-23157 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-1999 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

101 GX-B1404/20-7-23158 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2000 《电能质量 

公用电网谐波》要求。



102 GX-B1404/20-7-23159 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2001 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

103 GX-B1404/20-7-23160 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2002 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

104 GX-B1404/20-7-23161 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2003 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

105 GX-B1404/20-7-23162 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2004 《电能质量 

公用电网谐波》要求。



106 GX-B1404/20-7-23163 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2005 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

107 GX-B1404/20-7-23164 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2006 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

108 GX-B1404/20-7-23165 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2007 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

109 GX-B1404/20-7-23166 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2008 《电能质量 

公用电网谐波》要求。



110 GX-B1404/20-7-23167 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2009 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

111 GX-B1404/20-7-23168 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2010 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

112 GX-B1404/20-7-23169 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2011 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

113 GX-B1404/20-7-23170 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2012 《电能质量 

公用电网谐波》要求。



114 GX-B1404/20-7-23171 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2013 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

115 GX-B1404/20-7-23172 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2014 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

116 GX-B1404/20-7-23173 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2015 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

117 GX-B1404/20-7-23174 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2016 《电能质量 

公用电网谐波》要求。



118 GX-B1404/20-7-23175 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2017 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

119 GX-B1404/20-7-23176 2023-8-30

所检电网谐波电压总谐波畸变
率、各次谐波电压含有率、谐

波电流符合
GB/T 14549-2018 《电能质量 

公用电网谐波》要求。


