
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

1 GX-B1495/20-2-232004～232019 2023.9.1 所检项目合格

2 GX-B1495/20-2-232287～232294 2023.9.1 所检项目合格



3 GX-B1495/20-2-232295～232302 2023.9.1 所检项目合格

4 GX-B1495/20-2-232303～2322318 2023.9.1 所检项目合格



5 GX-B1495/20-2-232319～232326 2023.9.1 所检项目合格

6 GX-B1495/20-2-232327～232352 2023.9.1 所检项目合格



7 GX-B1495/20-2-232353～232372 2023.9.1 所检项目合格

8 GX-B1495/20-2-232373～232390 2023.9.1 所检项目合格



9 GX-B1495/20-2-232391～232408 2023.9.1 所检项目合格

10 GX-B1329/21-2-23144~23145 2023.9.4
本次共检氧化锌避雷
器2组，2组所检项目

合格。



11 GX-B1329/21-2-23146~23152 2023.9.4
本次共检氧化锌避雷
器7组，7组所检项目

合格。

12 GX-B1329/21-2-23153~23156 2023.9.4
本次共检氧化锌避雷
器4组，4组所检项目

合格。



13 GX-B1329/21-2-23157~23158 2023.9.4
本次共检氧化锌避雷
器2组，2组所检项目

合格。

14 GX-B1329/21-2-23159~23160 2023.9.4
本次共检氧化锌避雷
器2组，2组所检项目

合格。



15 GX-B1312/20-2-23240～23243 2023.9.4
本次共检电力变压器4
台，4台所检项目合格

。

16 GX-B1312/20-2-23250～23252 2023.9.4
本次共检电力变压器3
台，3台所检项目合格

。



17 GX-B1312/20-2-23253～23255 2023.9.4
本次共检电力变压器3
台，3台所检项目合格

。

18 GX-B1312/20-2-23322～23329 2023.9.4
本次共检电力变压器8
台，8台所检项目合格

。



19 GX-B1312/20-2-23330 2023.9.4
本次共检电力变压器1
台，1台所检项目合格

。

20 GX-B1312/20-2-23331 2023.9.4
本次共检电力变压器1
台，1台所检项目合格

。



21 GX-B1312/20-2-23332～23334 2023.9.4
本次共检电力变压器3
台，3台所检项目合格

。

22 GX-B1312/20-2-23335～23338 2023.9.4
本次共检电力变压器4
台，4台所检项目合格

。



23 GX-B1312/20-2-23339～23340 2023.9.4
本次共检电力变压器2
台，2台所检项目合格

。

24 GX-B1312/20-2-23341～23342 2023.9.4
本次共检电力变压器2
台，2台所检项目合格

。



25 GX-B1312/20-2-23343～23344 2023.9.4
本次共检电力变压器2
台，2台所检项目合格

。

26 GX-B1312/20-2-23345～23348 2023.9.4
本次共检电力变压器4
台，4台所检项目合格

。



27 GX-B1312/20-2-23412～23415 2023.9.4
本次共检电力变压器4
台，4台所检项目合格

。

28 GX-B1321/20-2-23462～23465 2023.9.4
本次共检验电力电缆4
条,4条所检项目合格

。



29 GX-B1321/20-2-23821～23824 2023.9.4
本次共检验电力电缆4
条,4条所检项目合格

。

30 GX-B1321/20-2-23586~23597 2023.8.31
本次共检验电力电缆
12条,12条所检项目合

格。



31 GX-B1321/20-2-23789~23791 2023.9.1
本次共检验电力电缆3
条,3条所检项目合格

。

32 GX-B1321/20-2-23792~23794 2023.9.1
本次共检验电力电缆3
条,3条所检项目合格

。



33 GX-B1321/20-2-23799~23806 2023.9.1
本次共检验电力电缆8
条,8条所检项目合格

。

34 GX-B1321/20-2-23807~23810 2023.9.1
本次共检验电力电缆4
条,4条所检项目合格

。



35 GX-B1321/20-2-23811~23818 2023.9.1
本次共检验电力电缆8
条,8条所检项目合格

。

36 GX-B1495/20-2-232468~232471 2023.9.5

本次共检高压交流断
路器4台，4台高压交
流断路器所检项目合

格。



37 GX-B1495/20-2-231547～231550 2023.9.5
本次共检高压开关柜4
台，4台高压开关柜所

检项目合格。

38 GX-B1495/20-2-231551～231554 2023.9.5
本次共检高压开关柜4
台，4台高压开关柜所

检项目合格。



39 GX-B1495/20-2-231555～231560 2023.9.5
本次共检互感器6组，
6组互感器所检项目合

格。

40 GX-B1495/20-2-231561～231566 2023.9.5
本次共检互感器6组，
6组互感器所检项目合

格。


