
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

334 GX-B1328/20-Y-23130 2023年9月19日
本次共检绝缘手套
8只，8只绝缘手套

合格。



335 GX-B1328/20-Y-23131 2023年9月19日
本次共检验电器9
支，9支验电器合

格。

336 GX-B1563/21-Y-23031 2023年9月22日 所检项目合格。



337 GX-B1563/21-Y-23032 2023年9月22日 所检项目合格。



338 GX-B1423/20-Y-235155 2023年9月23日 综合判定：合格



339 GX-B1423/20-Y-235156 2023年9月23日 综合判定：合格



340 GX-B1423/20-Y-235157 2023年9月23日 综合判定：合格



341 GX-B1423/20-Y-235158 2023年9月23日 综合判定：合格



342 GX-B1423/20-Y-235159 2023年9月23日 综合判定：合格



343 GX-B1423/20-Y-235160 2023年9月23日 综合判定：合格



344 GX-B1423/20-Y-235161 2023年9月23日 综合判定：合格



345 GX-B1423/20-Y-235162 2023年9月23日 综合判定：合格



346 GX-B1423/20-Y-235163 2023年9月23日 综合判定：合格



347 GX-B1423/20-Y-235164 2023年9月23日 综合判定：合格



348 GX-B1423/20-Y-235165 2023年9月23日 综合判定：合格



349 GX-B1423/20-Y-235166 2023年9月23日 综合判定：合格



350 GX-B1423/20-Y-235167 2023年9月23日 综合判定：合格



351 GX-B1423/20-Y-235168 2023年9月23日 综合判定：合格



352 GX-B1423/20-Y-235169 2023年9月23日 综合判定：合格



353 GX-B1423/20-Y-235170 2023年9月23日 综合判定：合格



354 GX-B1423/20-Y-235171 2023年9月23日 综合判定：合格



355 GX-B1423/20-Y-235172 2023年9月23日 综合判定：合格



356 GX-B1423/20-Y-235173 2023年9月23日 综合判定：合格



357 GX-B1423/20-Y-235174 2023年9月23日 综合判定：合格



358 GX-B1423/20-Y-235175 2023年9月23日 综合判定：合格



359 GX-B1423/20-Y-235176 2023年9月23日 综合判定：合格



360 GX-B1423/20-Y-235177 2023年9月23日 综合判定：合格



361 GX-B1423/20-Y-235178 2023年9月23日 综合判定：合格



362 GX-B1423/20-Y-235179 2023年9月23日 综合判定：合格



363 GX-B1423/20-Y-235180 2023年9月23日 综合判定：合格



364 GX-B1423/20-Y-235181 2023年9月23日 综合判定：合格



365 GX-B1423/20-Y-235182 2023年9月23日 综合判定：合格



366 GX-B1423/20-Y-235183 2023年9月23日 综合判定：合格



367 GX-B1423/20-Y-235184 2023年9月23日 综合判定：合格



368 GX-B1522/20-Y-23131 2023年9月25日 所检项目合格。



369 GX-B1522/20-Y-23132 2023年9月25日 所检项目合格。



370 GX-B1522/20-Y-23133 2023年9月25日 所检项目合格。



371 GX-B1522/20-Y-23134 2023年9月25日 所检项目合格。



372 GX-B1522/20-Y-23135 2023年9月25日 所检项目合格。



373 GX-B1522/20-Y-23136 2023年9月25日 所检项目合格。



374 GX-B1522/20-Y-23137 2023年9月25日 所检项目合格。



375 GX-B1522/20-Y-23138 2023年9月25日 所检项目合格。



376 GX-B1522/20-Y-23139 2023年9月25日 所检项目合格。



377 GX-B1522/20-Y-23140 2023年9月25日 所检项目合格。



378 GX-B1522/20-Y-23141 2023年9月25日 所检项目合格。



379 GX-B1423/20-Y-234999 2023年9月22日 综合判定：合格



380 GX-B1423/20-Y-235000 2023年9月22日 综合判定：合格



381 GX-B1423/20-Y-235001 2023年9月22日 综合判定：合格



382 GX-B1423/20-Y-235002 2023年9月22日 综合判定：合格



383 GX-B1423/20-Y-235003 2023年9月22日 综合判定：合格



384 GX-B1423/20-Y-235004 2023年9月22日 综合判定：合格



385 GX-B1423/20-Y-235005 2023年9月22日 综合判定：合格



386 GX-B1423/20-Y-235006 2023年9月22日 综合判定：合格



387 GX-B1423/20-Y-235007 2023年9月22日 综合判定：合格



388 GX-B1423/20-Y-235008 2023年9月22日 综合判定：合格



389 GX-B1423/20-Y-235009 2023年9月22日 综合判定：合格



390 GX-B1423/20-Y-235010 2023年9月22日 综合判定：合格



391 GX-B1423/20-Y-235011 2023年9月22日 综合判定：合格



392 GX-B1423/20-Y-235012 2023年9月22日 综合判定：合格



393 GX-B1423/20-Y-235013 2023年9月22日 综合判定：合格



394 GX-B1423/20-Y-235014 2023年9月22日 综合判定：合格



395 GX-B1423/20-Y-235015 2023年9月22日 综合判定：合格



396 GX-B1423/20-Y-235016 2023年9月22日 综合判定：合格



397 GX-B1423/20-Y-235017 2023年9月22日 综合判定：合格



398 GX-B1423/20-Y-235018 2023年9月22日 综合判定：合格



399 GX-B1328/20-Y-23115 2023年9月22日
本次共检绝缘手套
4只，4只绝缘手套
合格。



400 GX-B1328/20-Y-23116 2023年9月22日
本次共检绝缘鞋4
只，4只绝缘鞋合
格。



401 GX-B1328/20-Y-23117 2023年9月22日
本次共检验电器2
支，2支验电器合
格。



402 GX-B1328/20-Y-23118 2023年9月22日 所检项目合格。



403 GX-B1328/20-Y-23119 2023年9月22日 所检项目合格。



404 GX-B1328/20-Y-23120 2023年9月22日
本次共检绝缘手套
2只，2只绝缘手套
合格。



405 GX-B1328/20-Y-23121 2023年9月22日
本次共检绝缘鞋2
只，2只绝缘鞋合
格。



406 GX-B1328/20-Y-23122 2023年9月22日 所检项目合格。



407 GX-B1328/20-Y-23123 2023年9月22日 所检项目合格。



408 GX-B1328/20-Y-23124 2023年9月22日
本次共检绝缘手套
2只，2只绝缘手套
合格。



409 GX-B1328/20-Y-23125 2023年9月22日
本次共检绝缘鞋2
只，2只绝缘鞋合
格。



410 GX-B1328/20-Y-23126 2023年9月22日 所检项目合格。



411 GX-B1328/20-Y-23127 2023年9月22日 所检项目合格。



412 GX-B1328/20-Y-23128 2023年9月22日
本次共检绝缘胶垫
4件，4件绝缘胶垫
合格。



413 GX-B1328/20-Y-23129 2023年9月22日 所检项目合格。



414 GX-B1423/20-Y-235019 2023年9月23日 综合判定：合格



415 GX-B1423/20-Y-235020 2023年9月23日 综合判定：合格



416 GX-B1423/20-Y-235021 2023年9月23日 综合判定：合格



417 GX-B1423/20-Y-235022 2023年9月23日 综合判定：合格



418 GX-B1423/20-Y-235023 2023年9月23日 综合判定：合格



419 GX-B1423/20-Y-235024 2023年9月23日 综合判定：合格



420 GX-B1423/20-Y-235025 2023年9月23日 综合判定：合格



421 GX-B1423/20-Y-235026 2023年9月23日 综合判定：合格



422 GX-B1423/20-Y-235027 2023年9月23日 综合判定：合格



423 GX-B1423/20-Y-235028 2023年9月23日 综合判定：合格



424 GX-B1423/20-Y-235029 2023年9月23日 综合判定：合格



425 GX-B1423/20-Y-235030 2023年9月23日 综合判定：合格



426 GX-B1423/20-Y-235031 2023年9月23日 综合判定：合格



427 GX-B1423/20-Y-235032 2023年9月23日 综合判定：合格



428 GX-B1423/20-Y-235033 2023年9月23日 综合判定：合格



429 GX-B1423/20-Y-235034 2023年9月23日 综合判定：合格



430 GX-B1423/20-Y-235035 2023年9月23日 综合判定：合格



431 GX-B1423/20-Y-235036 2023年9月23日 综合判定：合格



432 GX-B1423/20-Y-235037 2023年9月23日 综合判定：合格



433 GX-B1423/20-Y-235038 2023年9月23日 综合判定：合格



434 GX-B1423/20-Y-235039 2023年9月23日 综合判定：合格



435 GX-B1423/20-Y-235040 2023年9月23日 综合判定：合格



436 GX-B1423/20-Y-235041 2023年9月23日 综合判定：合格



437 GX-B1423/20-Y-235042 2023年9月23日 综合判定：合格



438 GX-B1423/20-Y-235043 2023年9月23日 综合判定：合格



439 GX-B1423/20-Y-235044 2023年9月23日 综合判定：合格



440 GX-B1423/20-Y-235045 2023年9月23日 综合判定：合格



441 GX-B1423/20-Y-235046 2023年9月23日 综合判定：合格



442 GX-B1423/20-Y-235047 2023年9月23日 综合判定：合格



443 GX-B1423/20-Y-235048 2023年9月23日 综合判定：合格



444 GX-B1423/20-Y-235049 2023年9月23日 综合判定：合格



445 GX-B1423/20-Y-235050 2023年9月23日 综合判定：合格



446 GX-B1423/20-Y-235051 2023年9月23日 综合判定：合格



447 GX-B1423/20-Y-235052 2023年9月23日 综合判定：合格



448 GX-B1423/20-Y-235053 2023年9月23日 综合判定：合格



449 GX-B1423/20-Y-235054 2023年9月23日 综合判定：合格



450 GX-B1423/20-Y-235055 2023年9月23日 综合判定：合格



451 GX-B1423/20-Y-235056 2023年9月23日 综合判定：合格



452 GX-B1423/20-Y-235057 2023年9月23日 综合判定：合格



453 GX-B1423/20-Y-235058 2023年9月23日 综合判定：合格



454 GX-B1423/20-Y-235059 2023年9月23日 综合判定：合格



455 GX-B1423/20-Y-235060 2023年9月23日 综合判定：合格



456 GX-B1423/20-Y-235061 2023年9月23日 综合判定：合格



457 GX-B1423/20-Y-235062 2023年9月23日 综合判定：合格



458 GX-B1423/20-Y-235063 2023年9月23日 综合判定：合格



459 GX-B1423/20-Y-235064 2023年9月23日 综合判定：合格



460 GX-B1423/20-Y-235065 2023年9月23日 综合判定：合格



461 GX-B1423/20-Y-235066 2023年9月23日 综合判定：合格



462 GX-B1423/20-Y-235067 2023年9月23日 综合判定：合格



463 GX-B1423/20-Y-235068 2023年9月23日 综合判定：合格



464 GX-B1423/20-Y-235069 2023年9月23日 综合判定：合格



465 GX-B1423/20-Y-235070 2023年9月23日 综合判定：合格



466 GX-B1423/20-Y-235071 2023年9月23日 综合判定：合格



467 GX-B1423/20-Y-235072 2023年9月23日 综合判定：合格



468 GX-B1423/20-Y-235073 2023年9月23日 综合判定：合格



469 GX-B1423/20-Y-235074 2023年9月23日 综合判定：合格



470 GX-B1423/20-Y-235075 2023年9月23日 综合判定：合格



471 GX-B1423/20-Y-234893 2023年9月23日 综合判定：合格



472 GX-B1423/20-Y-234889 2023年9月23日 综合判定：合格



473 GX-B1423/20-Y-234890 2023年9月23日 综合判定：合格



474 GX-B1423/20-Y-234891 2023年9月23日 综合判定：合格



475 GX-B1423/20-Y-234892 2023年9月23日 综合判定：合格


