
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1424/20-1-23009 2023.10.7
依据NB/T 10176-2019单轨吊车综
合判定合格；依据MT/T 220-1990 

尾气所检项目合格。

2 GX-B1424/20-1-23010 2023.10.7
依据NB/T 10176-2019单轨吊车综
合判定合格；依据MT/T 220-1990 

尾气所检项目合格。

3 GX-B1424/20-1-23011 2023.10.7
依据NB/T 10176-2019单轨吊车综

合判定合格。



4 GX-B1424/20-1-23012 2023.10.7
依据NB/T 10176-2019单轨吊车综

合判定合格。

5 GX-B1313/21-1-23113～23114 2023.10.8
本次共检电力变压器2台，2台电

力变压器所检项目合格

6 GX-B1321/20-1-23926～23934 2023.10.8
次共检电力电缆9条，9条电力电

缆所检项目合格

7 GX-B1321/20-1-23935～23942 2023.10.8
本次共检电力电缆8条，8条电力

电缆所检项目合格



8 GX-B1321/20-1-23943～23951 2023.10.8
本次共检电力电缆9条，9条电力

电缆所检项目合格

9 GX-B1312/20-1-23486～23494 2023.10.8
本次共检电力变压器9台，9台电

力变压器所检项目合格

10 GX-B1312/20-1-23495～23500 2023.10.8
本次共检电力变压器6台，6台电

力变压器所检项目合格

11 GX-B1302/21-1-23008 2023/10/8 所检项目合格



12 GX-B1428/21-1-23155 2023.10.9     迹痕显示

13 GX-B1451/20-1-23651～23667 2023.10.9
  本次共检高压开关设备17台，
17台高压开关设备所检项目合格

。

14 GX-B1451/20-1-23668～23680 2023.10.9
  本次共检高压开关设备13台，
13台高压开关设备所检项目合格

。

15 GX-B1322/21-1-23211～23215 2023.10.9
本次共检验电力电缆5条，5条所

检项目合格。



16 GX-B1328/20-1-23097 2023.10.9
本次共检绝缘手套60只，60只所

检项目合格。

17 GX-B1328/20-1-23098 2023.10.9
本次共检绝缘鞋60只，60只所检

项目合格。

18 GX-B1328/20-1-23099 2023.10.9
本次共检验电器14支，14支所检

项目合格。

19 GX-B1328/20-1-23100 2023.10.9
本次共检携带式短路接地线
14套，14套所检项目合格。



20 GX-B1328/20-1-23101 2023.10.9
本次共检绝缘杆2套，2套所检项

目合格。

21 GX-B1495/20-1-231501～231503 2023.10.9
    本次共检高压开关设备3台，
3台高压开关设备所检项目合格。

22 GX-B1313/21-1-23107～23109 2023.10.9
本次共检测电力变压器3台，3台

电力变压器所检项目合格。

23 GX-B1313/21-1-23110～23112 2023.10.9
本次共检测电力变压器3台，3台

电力变压器所检项目合格。


