
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1300/20-7-23005 2023-10-12 综合判定：合格。

2 GX-B1300/20-7-23006 2023-10-12 综合判定：合格。

3 GX-B1328/20-7-23037 2023.10.12
本次共检绝缘手套100只，100

只绝缘手套合格。



4 GX-B1328/20-7-23038 2023.10.12
本次共检绝缘鞋100只，100只

绝缘鞋合格。

5 GX-B1328/20-7-23039 2023.10.12本次共检验电器40支，40支验电器合 。

6 GX-B1328/20-7-23040 2023.10.12
本次共检携带式接地和接地短
路装置8套，8套携带式接地和
接地短路装置合格。



7 GX-B1328/20-7-23041 2023.10.12
本次共检绝缘杆40组，40组绝
缘杆合格。

8 GX-B1300/20-7-23004 2023.10.13 综合判定：合格。


