
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

7 GX-B1312/20-P-23121 2023.10.10 所检项目合格。

8 GX-B1339/21-P-23023 2023.10.10 所检项目合格

9 GX-B1339/21-P-23024 2023.10.10 所检项目合格



10 GX-B1339/21-P-23025 2023.10.10 所检项目合格

11 GX-B1339/21-P-23026 2023.10.10 所检项目合格

12 GX-B1350/21-P-23020 2023.10.10 所检项目合格。



13 GX-B1495/20-P-231094 2023.10.11 所检项目合格。

14 GX-B1495/20-P-231095-231096 2023.10.11

本次共检电流互感
器2只，2只电流互
感器所检项目合格

。

15 GX-B1329/21-P-23312 2023.10.11

本次共检氧化锌避
雷器1组，1组氧化
锌避雷器所检项目

合格。



16 GX-B1321/20-P-23158～23159 2023.10.11
本次共检电力电缆2
条，2条电力电缆所

检项目合格。

17 GX-B1339/21-P-23027 2023.10.12 所检项目合格

18 GX-B1339/21-P-23028 2023.10.12 所检项目合格



19 GX-B1339/21-P-23029 2023.10.12 所检项目合格

20 GX-B1339/21-P-23030 2023.10.12 所检项目合格

21 GX-B1339/21-P-23031 2023.10.12 所检项目合格



22 GX-B1339/21-P-23032 2023.10.12 所检项目合格

23 GX-B1417/22-P-231473 2023.10.13 综合判定：合格。

24 GX-B1417/22-P-231472 2023.10.13 综合判定：合格。



25 GX-B1306/21-P-23051 2023.10.12 所检项目合格


