
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

10 GX-B1300/23-5-23029 2023.10.10 合格

11 GX-B1300/23-5-23030 2023.10.10 合格

12 GX-B1300/23-5-23031 2023.10.10 合格



13 GX-B1300/23-5-23032 2023.10.10 合格

14 GX-B1427/21-5-23018 2023/10/16 符合标准要求。

15 GX-B1427/21-5-23019 2023/10/16 符合标准要求。



16 GX-B1359/21-5-23140 2023.10.19 所检项目合格。

17 GX-B1352/21-5-23315～23321 2023.10.19

本次共检矿用防爆
低压交流真空馈电
开关7台,7台所检

项目合格。

18 GX-B1416/22-5-23086 2023.10.20 综合判定：合格。



19 GX-B1416/22-5-23087 2023.10.20 综合判定：合格。

20 GX-B1329/21-5-23172～23174 2023.10.20

本次共检氧化锌避
雷器3组，3组氧化
锌避雷器所检项目

合格。

21 GX-B1332/21-5-23021～23029 2023.10.20

本次共检电力电容
器9台，9台电力电
容器所检项目合格

。



22 GX-B1336/22-5-23029 2023.10.20 所检项目合格。

23 GX-B1310/21-5-23253 2023.10.20 符合标准要求。

24 GX-B1310/21-5-23254 2023.10.20 符合标准要求。



25 GX-B1350/21-5-23063 2023/10/19
本次共检接地装置
5处，5处接地装置
所检项目合格。

26 GX-B1321/20-5-23902～23916 2023/10/20
本次共检电力电缆
15条，15条电力电
缆所检项目合格。

27 GX-B1328/20-5-23165 2023/10/20
本次共检绝缘手套
10只，10只绝缘手

套合格。



28 GX-B1328/20-5-23166 2023/10/20
本次共检绝缘鞋10
只，10只绝缘鞋合

格。

29 GX-B1328/20-5-23167 2023/10/20
本次共检验电器2
支，2支验电器合

格。

30 GX-B1328/20-5-23168 2023/10/20

本次共检携带式接
地和接地短路装置
2套，2套携带式接
地和接地短路装置

合格。



31 GX-B1328/20-5-23169 2023/10/20
本次共检绝缘杆2
支，2支绝缘杆合

格。

32 GX-B1312/20-5-23528～23530 2023/10/20

本次共检电力变压
器3台，3台电力变
压器所检项目合格

。

33 GX-B1312/20-5-23526～23527 2023/10/20

本次共检电力变压
器2台，2台电力变
压器所检项目合格

。



34 GX-B1321/20-5-23917～23918 2023/10/20
本次共检电力电缆
2条，2条电力电缆
所检项目合格。

35 GX-B1323/21-5-23183～23184 2023/10/20

本次共检三相交流
电动机2台，2台三
相交流电动机所检

项目合格。

36 GX-B1323/21-5-23180～23182 2023/10/20

本次共检三相交流
电动机3台，3台三
相交流电动机所检

项目合格。



37 GX-B1328/20-5-23162 2023/10/20 合格

38 GX-B1328/20-5-23163 2023/10/20 合格

39 GX-B1328/20-5-23164 2023/10/20 合格



40 GX-B1416/22-5-23088 2023/10/20 综合判定：合格。

41 GX-B1416/22-5-23089 2023/10/20 综合判定：合格。

42 GX-B1310/21-5-23259 2023.10.20 符合标准要求。



43 GX-B1427/21-5-23020 2023.10.20 符合标准要求。


