
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

87 GX-B1539/22-1-23002 2023.10.23 所检项目合格

88 GX-B1416/22-1-23023 2023.10.23 综合判定：合格



89 GX-B1321/20-1-23952～23957 2023.10.24
本次共检电力电缆6条，6
条电力电缆所检项目合格

90 GX-B1328/20-1-23104 2023.10.24
本次共检绝缘手套

130只，130只所检项目合
格



91 GX-B1328/20-1-23105 2023.10.24
本次共检绝缘鞋130只，

130只所检项目合格

92 GX-B1328/20-1-23106 2023.10.24
本次共检验电器60支，60

支所检项目合格



93 GX-B1520/20-1-23048 2023/10/27  综合判定：合格。

94 GX-B1520/20-1-23049 2023/10/27  综合判定：合格。



95 GX-B1520/20-1-23050 2023/10/27  综合判定：合格。

96 GX-B1321/20-1-23960～23963 2023/10/31
 本次共检电力电缆4条，
4条电力电缆所检项目合

格。



97 GX-B1321/20-1-23964～239696 2023/10/31
 本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。

98 GX-B1352/21-1-23368～23371 2023/10/31
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关4台,4台

所检项目合格。



99 GX-B1495/20-1-231541 2023/10/31  所检项目合格。

100 GX-B1308/21-1-23032 2023.10.31 所检项目合格。



101 GX-B1499/21-1-23077 2023.10.31 所检项目合格。

102 GX-B1499/21-1-23078 2023.10.31 所检项目合格。



103 GX-B1499/21-1-23079 2023.10.31 所检项目合格。
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