
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

20 GX-B1352/21-4-23904～23911 2023.10.23
本次共检矿用防爆低压交
流真空馈电开关8台,8台所

检项目合格。

21 GX-B1310/21-4-23155 2023/10/23 符合标准要求

22 GX-B1310/21-4-23156 2023/10/23 符合标准要求



23 GX-B1310/21-4-23157 2023/10/23 符合标准要求

24 GX-B1428/21-4-23157 2023/10/23 无缺陷迹痕显示

25 GX-B1310/21-4-23158 2023/10/23 符合标准要求



26 GX-B1428/21-4-23158 2023/10/23 无缺陷迹痕显示

27 GX-B1310/21-4-23159 2023/10/23 符合标准要求

28 GX-B1310/21-4-23160 2023/10/23 符合标准要求



29 GX-B1310/21-4-23163 2023/10/23 符合标准要求

30 GX-B1310/21-4-23173 2023.10.24 符合标准要求

31 GX-B1382/21-4-23023 2023.10.27 所检项目合格。



32 :GX-B1380/20-4-23024 2023.10.27 所检项目合格。

33 GX-B1310/21-4-23183 2023.10.30     符合标准要求

34 GX-B1310/21-4-23184 2023.10.30   符合标准要求



35 GX-B1328/20-4-23200 2023.10.30
本次共检绝缘手套2只，2

只所检项目合格。

36 GX-B1328/20-4-23201 2023.10.30
本次共检绝缘鞋2只，2只

所检项目合格。

37 GX-B1328/20-4-23202 2023.10.30
本次共检绝缘手套6只，6

只所检项目合格。



38 GX-B1328/20-4-23203 2023.10.30
本次共检绝缘鞋4只，4只

所检项目合格。

39 GX-B1328/20-4-23204 2023.10.30
本次共检验电器2支，2支

所检项目合格。

40 GX-B1328/20-4-23205 2023.10.30 所检项目合格。



41 GX-B1328/20-4- 23198 2023.10.30
本次共检绝缘手套150只，

150只所检项目合格。

42 GX-B1328/20-4- 23199 2023.10.30
本次共检绝缘鞋120只，
120只所检项目合格。

43 GX-B1310/21-4-23185 2023.10.31 符合标准要求



 
















