
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

14 GX-B1310/21-4-23174 2023/11/5 符合标准要求

15 GX-B1310/21-4-23175 2023/11/5 符合标准要求



16 GX-B1310/21-4-23176 2023/11/5 符合标准要求

17 GX-B1310/21-4-23177 2023/11/5 符合标准要求



18 GX-B1310/21-4-23178 2023/11/5 符合标准要求

19 GX-B1310/21-4-23179 2023/11/5 符合标准要求



20 GX-B1310/21-4-23180 2023/11/5 符合标准要求

21 GX-B1310/21-4-23181 2023/11/5 符合标准要求



22 GX-B1310/21-4-23182 2023/11/5 符合标准要求

23 GX-B1328/20-4-23210 2023.11.8
本次共检绝缘手套2只，2只所检项

目合格。



24 GX-B1328/20-4-23211 2023.11.8
本次共检绝缘鞋2只，2只所检项目

合格。

25 GX-B1495/20-4-231852 2023.11.8
本次共检防爆型高压配电装置

1台，1台防爆型高压配电装置所检
项目合格



26 GX-B1495/20-4-231853 2023.11.8
 本次共检高压开关柜1面，1面高

压开关柜所检项目合格。

27 GX-B1495/20-4-231854～231855 2023.11.10
本次共检防爆型高压配电装置
2台，2台防爆型高压配电装置所检
项目合格。



28 GX-B1350/21-4-23070 2023.11.13
本次共检验接地装置2处，2处所检
项目合格。


